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1 GENERALIDADES

11 OBJETIVO

O objetivo principal, do plano apresentado a seguir, é de estabelecer uma
sistematica mais eficiente e eficaz da gestao predial, com foco na manutencao preventiva e
corretiva, conforme levantamento realizado em vistoria. Além disso, uma atuagao preventiva
traz impactos positivos no que se refere a economicidade de gastos publicos, e
principalmente na confiabilidade dos sistemas e instalacfes que integram as edificacoes,

trazendo seguranca e bem estar aos servidores, usuarios e terceirizados.

2 EQUIPE RESPONSAVEL PELA ELAB:ORAQAO DO PLANO DE CONTROLE DE
CONFORMIDADE AO PLANO DE MANUTECAO PREDIAL

Para elaboracéo do plano foi composta uma equipe multidisciplinar de arquiteto mais
engenheiro Eletricista, conforme cartilha da IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliacdes e
Pericias de Engenharia) a edificacao corresponde ao nivel 2 de inspecao que define: “Nivel
2: para edificios multifamiliares, edificios comerciais sem sistemas construtivos mais
complexos como climatizacdo, automagéo, etc. Normalmente envolve equipe multidisciplinar
com engenheiros civis ou arquitetos, mais engenheiros eletricistas.”

e EQUIPE RESPONSAVEL PELA VERSAO ORIGINAL:
Arquiteta: Luciana B. Guariza — CAU: 34.998-4.
Arquiteta: Caroline de Oliveira — CAU: A32661-5.
Engenheiro Eletricista: Sergio Tavares — CREA / SP: 0601643929 — dsp.
Engenheiro da Computacgao: Giovani Fronza (Responsavel pela elaboragéo do sistema
de Ordens de Servico).
e EQUIPE RESPONSAVEL PELA REVISAO 01:
Arquiteta: Caroline de Oliveira — CAU: A32661-5.
Engenheiro da Computacao: Giovani Fronza (Responsavel pela elaboragédo do sistema
de Ordens de Servico).
e EQUIPE RESPONSAVEL PELA REVISAO 02:
Arquiteta: Caroline de Oliveira — CAU: A32661-5.
e EQUIPE RESPONSAVEL PELA REVISAO 03:
Arquiteta: Caroline de Oliveira — CAU: A32661-5.
e EQUIPE RESPONSAVEL PELA REVISAO 04:
Arquiteta: Caroline de Oliveira — CAU: A32661-5.

REVISOES:
DATA ALTERACOES
Emisséao Inicial Julho/2016 | e
** Revisdo itens 4.5, 7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.1.5,
Revisao 01 Marco / 2018 7.1.8,7.1.11,7.1.13,7.1.14
** Revisao Anexos I, II, I, IV, V, VI, VII
- . ** Revisdo itens 7.1.4

Revisao 02 Abril / 2019 * Revisio Anexos [V. V. VI

** Revisdo redacéo geral
Revisdo 03 Agosto / 2020 ** Revisdo itens 7.1.4,7.1.8, 7.1.11, 7.1.14

** Revisdo Anexos Il, IlI, 1V, V, VI

** e X

Reviséo 04 Agosto / 2021 **%i\i/;z%% ?ﬁi%aeigelrgl
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3 DESTINATARIOS

Este plano de manutencao predial é destinado aos gestores prediais, supervisores
de manutencdo, encarregados de postos prediais, empresas contratadas e técnicos de
manutencédo, dando-lhes informacdes basicas sobre a edificacdo, de forma simples, clara e
objetiva. Nele serdo encontradas as rotinas de manutencdo preventiva e corretiva dos
sistemas prediais abrangendo: arquitetura e civil, instala¢des hidraulicas e elétricas.

3.1 CONSIDERACOES GERAIS

O plano de manutencéo predial interfere diretamente na estimativa da vida util da
edificacdo e, sua correta elaboracdo aliado ao cumprimento das atividades técnicas
especificadas nesse plano, acarretardo em um acréscimo consideravel no valor da vida util
final, assim como demonstra a Figura abaixo.

Desempenho
£y

Manutencao
desde a entrega

Desempenho

requendo

» Tempo
<—  Vida util sem manutencdo —pi T, ' Tn

j——  VUP (manutengdo obngatona pelo usuano) __,

Fonte: ABNT NBR 15575 - 1 (2013)
Figura 1: Desempenho ao longo do tempo
Considerando-se tanto as limitacBes de investimento na infraestrutura, quanto as
necessidades de protecdo basica do usuario a NBR15575:2013 estabelece vida util de
projeto minima conforme quadro da Figura abaixo.

Sistema VUP minima em anos
Estrutura 2
segundo ABNT NBR 8681-2003

Pisos intemos =13
Vedacdo vertical externa =40
Vedacdo vertical interna =220
Cobertura =20
Hidrossanitario 220

* Considerando periodicidade e processos de manutengao especificados no respectivo Manual de

Uso, Operagao e Manutencdo entregue ao usuario elaborado em atendimento 3 ABNT NBR 5674

Fonte: ABNT NBR 15575 — 1 (2013)
Figura 2: Vida util de um projeto — minima.
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Cabe ressaltar que o uso inadequado assim como a falta de manutencéo
determinada na concepc¢ao da edificacdo de acordo com as normas pertinentes, isenta as
responsabilidades do construtor quanto aos procedimentos assistenciais.

Pini (2011, p. 73) define que uma ferramenta util para verificacdo das condi¢des de
uso, conservacao e correta manutencdo das edificacbes em geral € a inspecao predial, que
deve de forma técnica efetuar vistorias com periodicidades pré-determinadas como
ferramenta de preservacdo da integridade e garantia do imével e atrelado ao plano de
manutencdo em questdo. A manutencdo do imével deve contemplar que seus varios
componentes, possuem haturezas e caracteristicas diferenciadas e que exigem diferentes
tipos, prazos e formas de manutencéo. Assim os servigos de manutencéo de uma edificacéo
ndo devem ser realizados de maneira improvisada e informal, mas sim por profissionais
devidamente habilitados ou por empresas especializadas, conforme a complexidade.

Este manual apresenta o modelo de programa de manutencao padrao. Os critérios
para elaboragdo do sistema de gestdo de manutengdo estdo baseados nas normas ABNT
NBR 5674 e ABNT NBR 14037.

Para que a manutencdo obtenha os resultados esperados de conservacdo e crie

condigBes para que seja atingida a vida util do imovel, é necessaria a implantagdo de um
sistema de gestdo de manutencéo que contemple o planejamento de atividades e recursos,
bem como a execucdo de cada um deles de acordo com as especificidades de cada
empreendimento.
o Equipe de Manutencéo Predial ndo € responsavel por realizar grandes reformas
ou alteracfes substanciais nas edificacdes. As obras de infraestrutura e instalacfes
de médio/grande porte sdo de competéncia da Divisdo de Infraestrutura da
Universidade.

3.2 ATRIBUICOES E COMPETENCIAS

As atividades da Equipe de Manutencdo Predial compreendem a conservacdo e
manutencdo de edificacdes, instalacdes, sistemas hidraulicos, sistemas elétricos e servigos
basicos de marcenaria e serralheria, além de, ocasionalmente, o servigo de chaveiro.

A Equipe de Manutengdo como entidade responséavel pelo efetivo funcionamento e
conservacgdo dos prédios e equipamentos do Campus possui entre as suas atribuicbes e
competéncia a responsabilidade de zelar e garantir que os bens tenham a sua vida util e
caracteristicas funcionais conservadas, assim compete a Equipe de Manutengédo Predial:

1) Executar medidas para conservacado dos bens e patrimoénios;

2) Executar servicos de manutencédo predial preventiva;

3) Executar servicos de manutencéo predial corretiva,;

4) Inspecbes prediais;

5) Planejar a aquisicdo e utilizacdo de equipamentos e materiais, fiscalizando sua
validade e condi¢bes de conservacao, de forma que evite desperdicios;

6) Servicos de pequenas instalacbes sob a orientacdo da equipe de arquitetura e

engenharia da UNIFESP.
Setor de Manutencéo de Edificagdes e Instalagcdes

Sao atribuicdes e competéncias do setor:

= Urbanizacdo: manutenco e conservacao das vias, estacionamentos bem como suas
sinalizagbes aéreas e no piso. O setor de manutencdo de EdificagBes e Instalacbes do
Campus néo € responséavel pela poda de arvores e corte de grama;
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= Obras de instalacbes: pequenas obras de instalagbes, manutencdo e conservacao
de revestimentos de tubulacdes, rebaixamento de teto (gesso ou qualquer outro material
para rebaixamento de forro), stands e outros;

= Acabamento: manutencéo e conservacgao de revestimentos e aplicagbes em paredes
e pisos, tanto no interior guando no exterior das edificacoes;

= Servicos de pintura em geral: manutencdo e conservacdo da pintura no interior e
exterior das edificacoes;

= Carpintaria: manutencédo de telhados e coberturas;

= Manutencdo e conservacdo de portas, janelas, tetos fechaduras, macanetas e
outros, incluindo fornecimento de vidros;

= Chaveiro: execucéo de copias de chaves e aberturas de algum sistema de abertura
com defeito.

** E de responsabilidade da equipe de manutenc&o apresentar croquis quando houver
alteragdes em redes, infraestruturas, alvenarias e demais elementos construtivos que
alterem os projetos cadastrais da edificacdo do Campus.

Setor de Manutencdo Hidraulica e Sanitéaria

Sao atribuicdes e competéncias do setor:

= Atuar sobre falhas de vedacdes: vazamento, perda de jato, refrigeracdo deficiente e
outros;
= Atuar sobre falhas relacionadas a partes da bomba ou do motor: perda de

lubrificag&o, refrigeracdo, contaminacao, ruido anormal, vazamento na carcaga da bomba,
niveis de ruido e vibracdo muito altos e outros;

= Atuar sobre outros problemas relacionados ao Sistema Hidraulico e Sanitario.

** E de responsabilidade da equipe de manutenc&o apresentar croquis quando houver
alteragdes em redes, infraestruturas, alvenarias e demais elementos construtivos que
alterem os projetos cadastrais da edificacdo do Campus.

Setor de Manutencdao Elétrica

Sao atribuicdes e competéncias do setor:

= Manutencéo de cabos de eletricidade: fiacdo, materiais elétricos e outros;

= Manutencao dos quadros elétricos;

= Manutencdo de cabos de informatica, comunicacdes, sistema de alarme, controle
eletrdnico, antenas, para-raios e outros;

= Pequenas manuten¢Bes nos aparelhos de ar condicionado, ventilacéo, refrigeracao,
iluminacéo e outros;

= Instalacdo de tomadas e pontos de energia extras em ambientes onde j& existam
infraestrutura de distribuicdo implementada;

= Servicos de pequenas instalagbes sob a orientacdo da equipe de engenharia da
UNIFESP.

** Para manutencdo dos cabos de informética o servigo deverd ser executado sob
supervisdo e orientacdo da Divisdo de Infraestrutura e da Divisdo de Tecnologia da
Informacgédo da UNIFESP Osasco.

** E de responsabilidade da equipe de manutenc&o apresentar croquis quando houver
alteragdes em redes, infraestruturas, alvenarias e demais elementos construtivos que
alterem os projetos cadastrais da edificacdo do Campus.

Setor de Serralheria e Marcenaria

Sé&o atribuicdes e competéncias do setor:
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= Serralheria: pequenas manutengdes de conservacao, reparo e recuperacdo de bens,
esquadrias, maquinas, equipamentos, estruturas, armacdes e pequenas construcoes.
= Marcenaria: manutencdo, conservacao, reparo e recuperacdo de bens moveis,

divisérias, armarios, esquadrias e outros.

** E de responsabilidade da equipe de manutenc&o apresentar croquis quando houver
alteracdes em redes, infraestruturas, alvenarias e demais elementos construtivos que
alterem os projetos cadastrais da edificacdo do Campus.

3.3 DO CHEFE DE EQUIPE (ENCARREGADO DE MANUTENCAO)
Compete ao Encarregado de manutencéo a:

= Elaboracédo dos planos de trabalhos de manutencéo;

" Distribuicdo e acompanhamento da execuc¢éo das atividades;

= Andlise e encerramentos das solicitacdes e ordens de servico;

. Aplicacdo das normas e técnicas de manutencao;

" Providenciar o atendimento das solicitagbes dos fiscais e demais servidores
habilitados, comunicagéo e gestdo das informagfes entre os demais setores e institutos;

= Coordenar as atividades e as equipes de trabalho;

= Dar feedback ao solicitante do servico, via memorando, informando a abertura de

Ordem de Servigo e programagéao estimada da execucao.

O chefe de manutencdao é responsavel pela divulgacéo, cobranca e cumprimento das
normas e procedimentos, mantendo continua supervisdo e orientagcdo aos seus
subordinados quanto aos aspectos pertinentes a seguranga do trabalho, protecdo ao meio
ambiente e qualidade de vida no campus.

4 PROCEDIMENTOS

4.1 PLANEJAMENTO DA MANUTENCAO

O planejamento das atividades de manutencdo é a base para a efetiva
operacionalizagcdo das atividades de atendimento e recuperacdo da edificagdo e
equipamentos utilizados pelos discentes, docentes e servidores da Universidade. O
planejamento consiste em um conjunto de regras e procedimentos que visam dirigir as
acoes da Equipe de Manutencdo de forma a garantir a priorizacdo e execucdo das
manutencbes e a previsibilidade dos recursos necessarios para as suas acles e
confiabilidade dos servigos prestados.

A Diviséo de Infraestrutura da Universidade é responsével por toda a coordenacdo
dos servicos, porém a equipe de manutencdo auxilia a mesma na administracdo, sendo
responsavel, por exemplo, pela listagem de materiais disponiveis, além de determinar o
prazo de execucdo estimado de cada servigo, tais informacdes sdo repassadas para a
Divisdo para que a mesma possa alimentar o sistema.

A execucdo das atividades obedece aos critérios de prioridade de atendimento e por
tipo de manutencédo, assim organizando e racionalizando o atendimento, conferindo maior
padronizagdo e eficiéncia as suas atividades.

O Plano de manutencdo e seus documentos foram criados a partir dos parametros
existentes no ACORDO DE NIVEL DE SERVICO constante em anexo a este documento.

Séo func¢bes da Divisdo de Infra Estrutura da UNIFESP:
] Inventario e identificacdo das instalacdes das edificacbes e equipamentos;
= Administracdo de estoques de materiais;
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. Registro das ocorréncias e solicitacdes;
= Recebimento de chamados da comunidade UNIFESP (sistema OTRS);
= Andlise e Classificagdo das solicitagbes seguindo os niveis de demanda

padronizados na instituicdo, encaminhando posteriormente para a equipe de manutencao
proceder a execugao;

= Priorizacdo das ordens de servigo (executando-se casos de emergéncia ou aqueles
onde esteja facilmente identificavel a criticidade do servigo);

= Planejamento dos servicos;

= Alocacao de recursos para as atividades;

= Programacéo dos servicos;

= Acompanhamento da execucdo dos servicos.

Séo atividades de planejamento da divisao:

= Identificar quais servigos serdo feitos (salvo aqueles que ja estiverem definidos no
plano de manutencéo e na rotina de inspec¢éo, e também os casos de emergéncia);

. Quando os servigos seréo feitos;

= Quiais recursos serao necessarios;

" Qual sera o custo de cada servico.

4.2 TIPOS DE MANUTENGAO

Nao somente manter as condigdes originais das maquinas e equipamentos, mas as
atividades de manutencao atualmente possuem um escopo mais abrangente. Elas também
introduzem melhorias que permeiam a efetivagdo de condi¢des que contribuem para o
aumento da produtividade e qualidade dos servicos, assim, sendo divididas em:

= Atividades de Manutengéo;
] Atividades de Melhoria.

As atividades de manutencéo tém o objetivo de manter ou restabelecer as condi¢cbes
de operacdo e desempenho corrigindo eventuais deterioracdes. Enquanto as atividades de
melhoria focam-se na identificacdo de metodologias, ferramentas e processos que
contribuam para o aprimoramento e maximizac&o dos recursos possibilitando a antecipacgéo
e mitigacéo de falhas ou interrup¢des indesejadas.

O planejamento efetivo da manutengdo e o seu cronograma de atendimento s&o
realizados identificando as atividades de melhoria e manutencdo. GOMIDE et al. (2006)
identifica, basicamente, as seguintes modalidades:

= Manutencao Preditiva: baseia-se em planejamentos eximios e elaborados onde os
componentes de uma maquina sdo substituidos em periodos pré-programados, baseados
em estudos e histéricos de cada componente, aproveitando ao maximo sua vida util, e
trocando-os antes de entrarem em colapso.

= Manutencédo Preventiva: S&o atividades planejadas que prezam a conservacdo dos
equipamentos e suas caracteristicas produtivas ou de trabalho antecipando a ocorréncia de
falhas/quebras. Em geral sdo representadas por programas de TPM (Manutencdo Produtiva
Total) lubrificacdo, reaperto e limpeza. Oposto a Preditiva, ndo considera dados historicos
particulares, tendo também os componentes ou pecas trocadas a prazos recomendados por
seus fabricantes.

. Manutencao Corretiva: Possuem carater emergencial e sem planejamento.
Consiste em substituir pecas ou componentes que se desgastaram ou falharam e que
levaram a maquina/equipamento a uma interrupgao.



Rua Nicaragua, 416 - Vila Progresso
MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
UNIFESP — Campus Osasco
Av. Ibirapuera, 2.927 - Moema

CEP: 04029-200 - Sao Paulo - Sao Paulo Plano de Manutencao Predial Preventiva e Corretiva

Fone: (55 11) 2161-2200

Incorporadora de Obras Itda.

www.pgeincorp.com

4.3 PRIORIDADE DE ATENDIMENTO E GRAU DE IMPORTANCIA

A Prioridade de atendimento das solicitac6es de servigos € definida conforme o tipo
de manutencédo e o seu planejamento. Outro fator relevante para essa priorizacdo é o Grau
de Importancia Operacional ou Criticidade de uma maquina/equipamento para as atividades
educacionais do Campus, sao esses parametros que orientam o chefe e os técnicos da
Equipe de Manutencéo a antepor um atendimento a outro.

Para melhor entendimento, abaixo, segue algumas considera¢des sobre Criticidade e
Prioridade:

Entende-se por Criticidade o quanto um equipamento € critico ou influéncia o
funcionamento de um conjunto ou sistema. E quanto o efeito de um mau funcionamento ou
falha de um item compromete o desempenho de um sistema como o todo.

E Prioridade abrange o tratamento que se da ao servico no momento de sua
execucdo. Prioridades de Atendimento sdo normas ou padrbes de gerenciamento que
indicam quais os critérios a serem adotados para definir quem tem preferéncia de
atendimento, quando existem varios pedidos pendentes ou simultdneos e acima da
capacidade de atendimento momentaneo.

A Criticidade esta dividida em:

= Classe A: sdo equipamentos essenciais e Unicos, que quando sujeitos a falhas,
podem ocasionar risco de morte ou danos ao ser humano ou ao meio ambiente, interrupgéo
parcial ou completa das atividades do campus;

= Classe B: séo equipamentos que quando sujeitos a falhas podem ocasionar graves
perdas no processo educacional e atividades administrativas do Campus;
= Classe C: sédo equipamentos que quando sujeitos a falhas acarretam apenas os

custos do reparo, ndo devendo entrar no plano de manutencao preventiva.

A Matriz de Criticidade é formada com a andlise dos equipamentos em relacdo aos
seus aspectos de:

. Segurancga;

] Meio-Ambiente;

= Produtividade/Utilizag&o;
= Qualidade;

. Custos.

** Ver lista de prioridades dos servigos nos anexos deste documento.

4.4  PLANOS DE INSPECAO E MANUTENCAO

Componentes do plano mestre de manutencdo os planos de inspecdo e de
manutencdo sdo os procedimentos que subsidiam a Equipe de Manutencdo a verificar e
conservar as caracteristicas e condi¢cdes necessérias e satisfatdrias que os equipamentos e
instalacbes necessitam para garantir o seu pleno funcionamento e condi¢des de utilizagéo.

Os planos de Inspecao e manutencdo dividem-se:

= Planos de Inspecéo visual do campus;
. Planos de Manutencéo Preventiva,

] Planos de Manutencao Preditiva;

] Planos de Inspecéo elétrica;

. Planos de inspecéo predial;
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= Planos de inspecéo hidraulica;

4.5 SOLICITAGOES E ORDENS DE SERVIGCO

ORDENS DE SERVICO:

O acionamento da Equipe de Manutencéo, para os casos ndo elencados em planos
de vistoria e manutencado preventiva, € realizado por meio de solicitacfes de servicos, e em
sua maioria sdo representadas por acgbes corretivas em instalagbes no campus da
Universidade.

A requisicdo de servicos & manutencgdo sera realizada, independentemente da sua
origem, através da solicitacdo que sera feita pela DIVISAO DE INFRAESTRUTURA. A
divisdo recebe as solicitacdes da comunidade académica ou planeja suas proprias acbes de
melhorias. Depois de avaliar cada solicitacdo — em relacdo a recursos, prazo, pertinéncia,
prioridade, etc. — a divisdo executa a abertura de ordem de servigo, no sistema proprio para
tal. Caso seja necesséario, a divisdo promoverda conversas prévias com a equipe de
manutencdo para alinhar as condi¢des de servigo, antes da abertura formal da OS, ja com
os dados acordados entre as equipes.

Apos a divisdo de infraestrutura definir a prioridade dos servigos é criada a ordem de
servigo. Para a documentacdo das ordens de servico, foi criado um sistema de planilhas e
relatérios desenvolvidos no programa ACCESS, tal programa faz parte do pacote Office. O
computador que € usado pela equipe de manutengdo servirdA como banco de dados das
ordens, que deverdo ser acessadas através da rede interna da Universidade (o setor de Tl
da universidade devera permitir acesso ao computador através da rede interna da mesma,
0s servidores que terdo acesso ao arquivo sera determinado pela divisdo de Infraestrutura
da UNIFESP).

O sistema das Ordens de Servicos € composto pela geracdo de O.S., Excluséo de
Ordens de Servico, emisséo de relatérios mensais e anuais e por um banco de dados com a
identificagcdo dos funcionarios. O banco de dados dos funcionérios devera ser alimentado
cada vez que houver a troca ou contratacéo de novo funcionario. As Ordens deverao possuir
as informacdes necessérias e relevantes para a realizacdo do servigo conforme descrigdo
abaixo.

As O.S. sdo separadas mensalmente, porém a numeracdo € criada de forma
automatica, sendo reiniciada anualmente. Caso queira separar as ordens mensalmente é sé
selecionar o més desejado e clicar “Aplicar Filtro” na aba abaixo destacada.
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FEDIRAL DE SAO PAULO.
mn‘m

4 o ML S £ e Nt P 3w

UNFESP CAMPUSOSASOO @@

Ordom de Servige: [ 2017.0m | Ansee[ 2 | [ vegente

Tipo de Manwtenclo: Geral - instalagio de quadros ] Término Atend.305/05/2017

Solicntante: Matevian:
{orvis3o de inira / DGM ]
Local;

[recretans de shunos @ hall 0o 1o ]
Ocormdnoa:

PrOvIdenciae & troca de: a) trds murals PeQuencs Oa LACretans por um grande nowo, (localizado no Mmaxaitade); b) Gov murss
PEQUEnD Pae Um BIAnde POvO, £0 Cormedor, onde M informes dos Curios. Postencemente INstalar um Quadro Branc Novo do
Jimoxarifado ma setretanis, om parede GO Lado 08 janels. ASotar procedimento de teguranca peral & 0 w10 de EPN adequadon

Provedimentos: Nurmero da Requisico (we houver):
FOram recobidos 03 QUAGROS CLAd0, € INStalados Nowos Nos lugares soloados. Equipamentos:
Codigo  Descricho 1 Quant,
] Furaders (ROMPEDOR) 1
1 Parstusadens :
Observagdes: 1 'Nivel de mio ]
Wois (2) dos quadios foram

Um ng sala, DVISA0 DE COMPRAS £ PATRIMONIO @ 0utro ne PORTARIA,

Adotar Procedmento: Controle de Qualidade:

Os 0 I ® Plenamente atendwdo Funaonino :ﬂ
O irabalbo emaltura [ Geral o \ P [ -l Adh
D pintura [ isdinagem O Nio stendido Frscal [:] Ass.

Bagatio W 13e128 4 Wt NboPuraso  Pessuny
Figura 3: Filtragem mensal das Ordens de Servigo.

oY S ——— i

m{w- v| 2018 [aphos nmo]

3 ki
SOUCHAGAD DE SERVISO DF MANUTINGAO Sobcrtaciolos/ vy 017 | 1noo Tempo de Atend.: | 000

Ordem da Sarigor [ 2007001 | Ansam| 2 Ourgente Wnicko Atend 5705/ 2017 | 1300 L0 Tempo Totst | oot

Vo de Manutenilo: Loral initalagdo de quadion ] Téemine Atens fos/os/ 207 | 1330 | Canto W %

Sodurtante Materis: @ cowonn O wlo cowonm

[Orveido e infra / OGM | [ Codygo  Desaricho | Quant. | Usidade

Local:

W‘-Moh‘luuno ]

Ocoméncia

FTOWGENCIN @ trOCH 007 8) 183 PWar il DEQUe NS O JTETANS PO wr EIANGe NROVD, (WOCAEAA0 FO MMOANT'at0 | D] 0O M s
POQUIn0l POT UM Grande Nove, N0 (OTRdor, onde N T ormes $03 CuoL POILENOrMene Sak UM QUaro DNt rove 0
jalnosardado na vecretaria, em parede do Lado de janela Adoter procedimento Be segurancs geral ¢ 0 uio de [Dis adequadon

Prece-domerdon Numero da Req i 3o (e houver) ]
#ocam rocelidet of quadros cNados. ¢ Hilaladid Aowid Mo g et sl tadon [ quiparmentos.
Cofigo Dewarigho I Quant,
i Furaders (ROMPLDOR) i
i Paralnedena i
Otrery sglet 1 Nivel de mdo 1

ovs [ 1) 9ot quadios remmawider, foram reinitalades.
Kien A tala, DIVISAD OF COMPRRY T PATRIUENIO & outrs na PORTARA

Adtar Comtrole de Gl idode
) tetrcasade T midrautica @ Flenamente steecndo furcionane: | -|
Ol mdaihoem aturs [ Genad o] S pOsLo [—E] Asa
) pintura £ sentinagem O Nl stondide Fiscat: 7Y
fepibe A 1eeNin v - N e fage  Priges ;
Figura 4: Icone para exclusdo de ordens de Servico.
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UNIFESP - CAMPUS OSASCO
UNIVIRSIDADE FEDERAL DF SA0 PAULO
DAVISAO DE INFRAESTAUTURA 0O CAMPUS OSASCO

- (5[5

Filtragem: (At

] 2018 |Agticar satro |

maw] 2017.001 IAIBORI 2 [

Solcitacloos/05/2017 | 1300
Inicio Atend. J05/05/2017 | 13:00 |5

Tempo de Atand.: |  00:00
Tempo Total:| 0050

Tipo de Manutenclo: IGeval - imtalagho de quadion Término Atend.205/03/2017 | 13:50 Cont: " 100 1%
solicttante: Matorisi: @) cons O 8O cons
Pivdo de afra / DGM Codigo  Descrigho | Quant. | Unidade
Local

[racretans de ahunos e hatl no téero

Ocominoa:

Providenciar 4 1roca de: 3) il Murais DOQUENct ds SeCretana por wm grande Nowo, (Iocalizado fo almonarifado]; b) oIt muurals
PEQUONOT POt um grande NOVS, NO COrtedor, onde hi Informes 001 Curtod. Dostenicrmente INgtalar um QUACKO Branco rovo &0
RIMOXanfado na secretania, em parede do oo da urels. Adcta procedimentc de segurancs geral & 0 U0 e [P1 adequados

Procedimentot

FOram recolcion Of QUAdIOT CItados, © INItalados NOVeS NOT ugares SOlCItasoL

Observagdes:

13013 (2) G5 QUATIOL reMVIdSs, Foram roinstalados.
U ne sals, DIVISAO OF COMPRAS £ PATRIMONIO @ 0utro ns PORTARIA,

Numero da Requisigho (ve houver):

| Gupamentos:

" Codigo  Descrigio I Quant.
3 Furadeira (ROMPEDOR) 1
1 Paratusadewa 1
1 Nivel de mio 1

Adotar Procedimento: Controle de Qualidade:
Cletricidade ) tdebutica @® Plenamente stendido Funciondric: [ &
O teabaimo ematturs ) Gerat O parcial ! Preposto: [:3 Ass.
Cpintura [ rardinagem | O Ndo atendido Fiscat [: Ass.

Begutre M 1ge128 » & L Mbe bmnnds  Prigunw

Figura 5: Acesso ao banco de dados de funcionarios.
e — ASowiale UNIFESP - CAMPUS OSASCO | ‘
——— i o UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAD PAULO @E]

QREID  larenct Se Marueeaghs Fesial

ommnm

- — R S—
O S . hs S S S
) -

e ——

Filtragem: [Ave v| 2008 |Apticar fitero |

Ordem de Servigoc | 2007001 lnﬁn’ 2

Clurgente

Tipo de Manutenclo: [Geral - instalacso de quadros

Wﬁfo&/mn | 1320

inkso Atend.05,/05/2017 | 1300
Término Atend.505/05/2017 | 1330 (V)

Temgo de Atend.: | 0000
Tempo Total:| 0050

(& 100 %
Solicitante: Matecials: ® conrorue O wAO CoNFORME
[Oavisho de uire / OO Codigo Descrigha |_Quant. | Ueidade
Local:
[Secretaria Ge wlunos & hall no térro
Ocoméncia:

[Providenciar 3 1roca de: &) 1rds MUrals PEGUEnOs Ca LECHMLana Por um grande Hovo, (localizads no almaxarifade); b dols muran
IPOQUencs por wm grande Novo, No corredor, onde hi informes dos cursos. Postencrments Instalar um quadro branco rovo do
Wimonantado na secretana, em parede do aco da janela. Adotar procedimento de seguranga gefal © © uso de £Pts sdequados.

Procedsmentos:

Foram recolidos 05 QUadIos Cados, € Instalasos Rovos nos lugares solicitados.

Nussero da Regosichs (e houver)

el

EQuipamentos:
Codigo  Descrigho ] Quaant,
1 Furadeia (ROMPEDOR) 1
1 Paratusadeira 1
Observagles: e 1 Nevel de mio 1
idols (2} dos quadros removidos, foram reinstalados.
U na sala, DIVISAD DE COMPRAS E PATRIMONIO @ outro na PORTARIA.
Adotar Procedimento: Controle de Qualidade
| ——————
(] O @ Plenaments atendido Funciondrio: | v
Citrabatho em abtura [ Gerat O parcial di P ] ] Ass
Ovinturs [ Jargenagem | O N3o atendido Fiscal f Ass
L B 1
Regtoe W« 16eUs b o  Nbefanade  Peiguna

Figura 6:

Modelo das Ordens de servico

Os itens em vermelho deverdo ser preenchidos pela divisdo de Infraestrutura e os
itens em azul pelo pessoal da manutencédo (encarregado). Apds o funcionario da divisao de
infraestrutura preencher a ordem de Servico os campos preenchidos por ele deverdo ser
travados, através do bloqueio do formulario, o0 mesmo sera feito pela sele¢do do item
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“bloquear formulario” (existente na parte superior da O.S.), mediante inser¢do de senha

pessoal.
ey ‘ ‘ UNIFESP - CAMPUS OSASCO
nim e et UNIVERSIDADE FEDERAL DF SAO PALILO
o~ — — DEVISAD DE N5 RAESTRUTURA DO CAMPUS OSASCO

1 1 o v Ordent om aberto | | (O miogasar Formuline

SOUCITACAD DE SERVICO DE MANUTENCAO

solicitacBod0s/o 1350 Tempo de Atend.:|  00:00
Ordem de Service: | 201700 | ansee [ 2] U Urgerte tnicio Atend. 5 1300 (0] TempoTotal: | 0050
Tipo de Manutengho: (Geral - Instalagdo de quadros o | Término Atend.d05/05/2017 | 1330 {0 cc.«,v..w-ms-.v.f 100 (%
il Materiahs: @ conrommt ) NAO CONORME
visdo de infra / DGM [Tcotige  Descricio Quast. | Unidade |
10 da Requingdo (ve b
EQuipamentos
Codigo Descrigio Quant
: furadeirs (ROMPEDOR 1
Saratusadens
TV ol de mlo
3 0% quadeos re
Jm na sala, DIVISAO Df ONIO ¢ 0utro na PORTARIA
Adotar Procedemento: je Qualidade
] Blotricidace (] Hidrdubca ® Plenamente atendido —J
] Trabalho em alturs ] Geral D Paciasdmente stendido Preposto —_‘I Ass
] Pintura | Joedinagem O Nio stendido Fisce Ass
M . N1get28 0 ® Lo Fitisdo  Peiguem
Figura 7: Célula de blogueio do Formulario (executado pelo funcionério da divisao de

infraestrutura da Universidade)

O percentual de conformidade foi calculado seguindo a ANS do edital de licitagéo,
sendo que 100% de conformidade para atendimento em até 4 horas. As férmulas utilizadas
para calculos das conformidades foram:

** Manutencao corretiva: 100 - [(hora - 4) * 60 + minuto] / 2,4;

** Manutencdo de emergéncia: 100 - [hora * 60 + (minuto - 30)] / 2,1.

** No preenchimento dos horarios de inicio e finalizacdo de atendimento da ordem de

servigo, por parte da equipe de manutengao, é so clicar no icone “relégio” que o horario sera
preenchido automaticamente pelo sistema de rel6gio do computador.
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e FATON. Sowaae UNIFESP - CAMPUS OSASCO ..
——t PROCIIRC  FI000 S IS b el E]@
ol mxis UNIVERSIDADE FEDERAL DF SAO PALLO . .
[ —— OBXTO Sewway v Marcrar b el DIVISAO DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS OSASCO
— ———— Ordess emabanc:[ | 7| [l esoques Foemuléao Pouagesciabd | 2018 |Aplicar fittro)
SOUCITACAOD DE SERVICO DE MANUTENCAO Solicitaghoos/08/2017 | 1300 Tampo de Atend.: | 0090
Ordamde servigo: | 2017001 | ansne | 2 | Clurgente inkio Atend.d05/05/2017 | 1300 || Tempo Total:| 0050
Tipo de ManutencBo: Geral - instalagho de quadion | Término osfes/2017 | 1350 )] Conformidade:| 100 |%
Sclutante: Matoriais: @ comroamt O NAO CONFORME
orvado e infra / DOM Codigo  Dewricho Y | Quant. | Unidade |
Locad

[Secretana do alunos e hall 50 tevro

O(wépcu .
ovidenciar » !rou 60 o] !rh munu p'q.o’ou” wa".lna p« um p:m novc- (lo:.llv uoo no .lmcun'm) b) ocn mumn

PAGUEnct PO um grande Novo, No corredor, onde hi Infoemes dos cunod. Posteriarmaente instalir um Guadro Brarco nove do

lumoun‘aao N3 SOCTITIN, o patace S0 1080 da Janels. ASOTAr PIOCREImante d¢ Jeguranca persl o O U0 e [P adequados,

Procedimantos Numero da Requisiglo (v houver)
Foram recolidos 03 Quadros Citados, € INstalados NOVOs NS lugares sclitados. Equipamenton: )
Codigo  Dewrigho Quant.
| Futadens [ROMSTDOR) |
1 Parsfusadems 1
Cbservacles: 1 Nivel do mic i
jGoks (2} dos quadros removidos, foram resnstalados.
bum ma sala, DEVISAO OF COMPRAS £ PATRIMONIO € Outro =3 PORTARIA
Adctar Procedimento: Controle de Qualidade:
] Ehetr (] et @ Peramente stendido Funciondno: v'
COvrabaino emalvurs [ Gerad O rarcial POSLo: vl ASS.
LI pintus ] ardinagem O Nlo atendido Fuscat I,
Regsun 41 6etE A M. % Mbshmedo  Poaes — =
Figura 8: icone para preenchimento automatico das horas (atendimento da equipe de
manutencgéo)

Para diferenciar a manutencdo corretiva de emergéncia da manutencdo corretiva
normal foi criado um campo separado, caso a ordem de servico seja de carater de

emergéncia é so6 selecionar o item e a formula € ajustada automaticamente.

Smase st (ORGSO UNIFESP - CAMPUS OSASCO E].
T | ccnne Sk 3 E].
el UNIVIRSIDADE f EDERAL DI SAO PAULO El
- ——— O — CBIIS. Jarwigon Be Manuteschs fremist mloumuuwmm
R — = = mam [} stoquear Formuléno Filtragom: (At | 20mn | Aphicar patro |
SOUCITACAD DE SERVICO DE MANUTENCAD $ gloqes/08/2017 | 13:00 Tempo de Atand.: | 00:00
Ordem de Servige: [ 2017001 | Ansow| 2 | [(Cugene ] ki Atend 657052017 | 1300 | Tempo Total: [ 0350
Tipo de Manutencho: [Geral - instalagdo de quadroy e | Termino Atend,J05/05/2007 | 1330 | Condormicade:| 100 |%
SolcRantd: Matorials: @ conroave () NAO CONFORME
[OFvinio ce 1nfra / DaM | [ codige Toeseriche L= Csont, | Uniiede
Local:
rp«u'.uu de alunot e hali no téro ]
Ocorréncia:

Providenciar 3 troca ce 3) trés maurs pequenos da secretans por um grande nove, (Jociado no aimoxarifado): bj dots murals
[POQUEnct PO UM Erande NOVO, 1O COMedor, onde hd Informes 003 CUNos. Postenarmente Mitalar um Quadro branco novo do
almonari 430 na secretaris, em parede O Lado da janels. Adotar procedimento de segurana geral € o uso de EPIs adequados.

[ trabatho em siters [ Geral O Parciak Preposto: "l
Ceintees [ Jeedinagem O Nlo stendido Fiscal

Procedimentos: Numeeo da Requisigho (v houver): J
Foram recolidos 03 Quadros Otados, e instalados novos ros lugares solintados, EQUIpamentos:
Codigo  Dewriglo Quant.
i Furadiewa (ROMPEOOR) 1
1 Paratusadeua 1
Otservacles 1 Nivel de mio 1
|00i3 {2} 001 Quadeos ramovidos, foram reistaladon
U na sala, DIVISAO DF COMPRAS [ PATRIMONIO @ outro ne PORTARIA,
Adotar Procedimento: Controle de Gualidade:
Clen ] Hidrauls @ Plonaeente atendido Funclondn -

Ass

Ass.

Regwtn W ly).‘l .- T o Faase !n,yw

Figura 9: icone a ser selecionado para ordens de servico URGENTE.
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Para se criar uma nova ordem de servi¢o basta clicar (uma vez) no icone abaixo da
tabela, caso queira procurar a ordem pelo nimero é s6 colocar 0 numero da mesma no
campo procurar, conforme demonstrado nas imagens abaixo.

o UNIFESF-Ceml&Sug.SuﬁSnCO {.xlm@[:‘
x . . <3a Precea DIVISAO DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS OSASCO
— Ordensemabertc:[ |[7]  [lsloguest Formutirio tito)
— )(HK"KIDI!S(RVKOLMWEI(M) -
e B e B it i . PESQUISA
-  comomt 5 wio coomme
o — S tEE C(')?'AQSO DE POR N° DA
NOVA ORDEM ORDEM
T
Registro: M 1 de 30 L T % Sem Filtro Pellquisar

Figura 10: Modelo das Ordens de servico

Este sistema de ordens gera relatérios mensais e anuais automaticamente. Clicando
no icone superior (ao lado do icone da impressdo) abre-se um quadro para selecionarmos o
més e 0 ano que queremos o relatério (escolhendo apenas o ano, teremos o relatorio anual
do sistema das O.S.).

e
—— - —— ICEES " NI W

o —

ene ——

aammnmozglz [ sloquear Formuléne

UNIFESP - CAMPUS OSASCO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAD PAULO

DIVISAO DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS OSASMCO

Filtragemc ;A'.n 8]

= <[]

o 208 Jaghcar matro]

SOUCITAGAD DE SERVICO DE MANUTENGAO Solicitaglodos/05/2017 | 13:00 Tempo de Atend:| 0000 |
Ordem de Servico: | 2m7.001 | Ansom [ 2 | O urgente Inicio Atend. 303 13:00 TempoTotal:| 0050 |
| 1 i1 . e wod
Tipo Ge Manutencio: [reval - initalagho de quadcos Thrmino Atend.05/05/2017 | 1350 (1)) Condormmidade: 100 %
® CONFORME () WAO CONFORME |

Soliotante

Matediars

30 de Waira | DOM [ codigo TDescricho Quant. | Unidade |
Secretana de Aunos ¢ hall no térmo
ovo, (localizado no almoxanifado): bj dc
eriommente instalar um quadro b
de seguranta geral e 0 U30 Je EPs adequados |
Pr Nummeco da Requisigho (se howver): |
S O3 Quadros Citados, e Instalados novos nos lugares soliotados EQUIpaMentos:
[ codigo ‘Dewrigio Quant I
" 1 Furadeira (ROMPLOCR) 1 |
{ |
- J | Paraty a |
. | |
Observagle | Nivei de mio 1 |
| |

(3015 (7) 8ot quadres remender, foeam reinstalados
Um na sala, OIVISAD OF COMPRAS [ p.‘f“:‘.‘\‘“\ 10 ¢ Outro r PORTARIA

Adotar Procedimento:

trole de Quabidade |

[JEletricidade ) vdedadlica @ Plenamente atendido Funconar 3
] Trabeihg em alturs ) Garst ° Prepostor — Kl As
—
O pwtura (J rardunagem O NBo stendido scal AL,
Regatia e 160128 4 W L Nbe Pmisss  Peigunw

Figura 11:

icone a ser clicado para selecéo de relatorio.
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5] RELATORIOS

Rua Nicaragisa, 418 - Vila Progresso

it 8 2 UNIFESP - CAMPUS OSASCO

P — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAOQ PAULO
CEP: 04029-200 - Sio Paulo - Sio Paulo
Fome: (55 11) 2161-2200

. P NG oep.E om

EMISSAO DE RELATORIOS

Ferramenta para emissdo de relatdrios sobre os totalizadores mensais e anuais das
ordens de servigo atendidas pela equipe de manutengdo e reparo de servigos elétricos.

Ano: ||
M és: |

l Emitir Relatorio l

Figura 12: Quadro para sele¢do do més/ano do relatério desejado.
@l Relatonio de Ordens de Servigo - 0 ¥
T UNIFESP - CAMPUS OSASCO P
G it oot UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO ‘
E T DIVISAO DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS OSASCO
et e b CONTRATO N*: D03/2.018 PREGAO: 394/2016
pr—p—— PROCESSO: 23089.030305/2016-94 OBJETO: Servicos de Manutengio Predial
Ano: 2018 Ordens Serv. no relatério: 13 Conformidade Total:  90,00%
Maés: JANEIRO Total O.S.: 13 Conformidade Més: 90,00%
[Funciondrio |Ordens Atendidas| Conformidade | Tempo em atendimento |
10 80,00% 664:27
3 100,00% 116:40
segunda-feira, 9 de abril de 2018 Péginaldel
Figura 13: Modelo de relatério mensal de conformidades, gerados automaticamente pelo
sistema.
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|l Relatério de Ordens de Servico - o X
o UNIFESP - CAMPUS OSASCO =
pr O UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO b
v DIVISAO DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS OSASCO
Ano:| 2017 Ordens Serv. no relatdrio: 51 Conformidade Total: | 84,96%
Més: MAIO Total O.5.: 27 Conformidade Més: 69,18%
Funciondrio gbrdens Atendidas] Conformidade Tempo em atendimento
21 57,54% 59:35
100,00% 1:40
4 50,00% 5:20
Més: JUNHO Total O.5.: 8 Conformidade Més: | 78,57%
Funciondrio [Ordens Atendidas| Conformidade Tempo em atendimento
7 57,14% 19:10
1 100,00% 3:10
Més:| NOVEMBRO Total O.S.: 1 Conformidade Més: | 100,00%
Funciondrio |ordens Atendidas| Conformidade | Tempo em atendimento
8 100,00% 267:13
3 100,00% 72:50
Meés: DEZEMBRO Total O.S.: 5 Conformidade Més: |  100,00%
Funciondrio |ordens Atendidas]  Conformidade | Tempo em atendimento
3 100,00% 101:05
2 100,00% 24:45
Figura 14: Modelo de relatério anual de conformidades, gerados automaticamente pelo sistema.

Para impresséo das ordens de servigo basta clicar no icone de impressora presente
no cabecalho das mesmas. Sera impresso a ordem aberta e no verso da mesma sera
impresso relatério de procedimentos de segurancga e epi's a serem utilizados para realizacao
do servico, o relatdrio € item obrigatério constante na NR10. Deve-se selecionar o tipo de
servico que sera executado (selecionar campo referente, presente na ordem de servico),
para que seja adotado o procedimento de seguranca adequado — segundo quadro de
procedimentos de seguranca.
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DAVISAO DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS OSASCO
Fittragess; [Abel
gH0308/08/2017 | 13:00 Tempo de Atend.: | 00:00
oo 05/05/2017 | 1300 Tempo Totat:|  00:50
| Termine Avend.05/05/2037 | 1350 [0 Conkk 100 %

® CONFORME (O NAD CONFORME

Solicitante: Materisis
{orvisdo de infra / DGM | [ cosigs  Deserigio | Quant. idad
Local:
[secretans de aluncs € hall no terro |
Ocorméndia:
IPEOVIOONCIAT & trOCa 00 A] Trds Murals pPaguends da Secretria por um grande novo, (lotalizado no almoxarifado); b) Gois muras
PEGUENOS POT UM grande NOVO, MO Comedar, onde M informes 808 Cursos. Postenicemente atalar uen Quadro branco novo do
imoxarifado na secretania, om parede 60 1ado ¢ janela. Adotar procodinmentc de seguranca geral o © uso de EP13 adequadon.
Procedimentos: Namero da Requiticho (te hoover): l
Foram recolidos 05 Quadros OLados, @ instalados novos nos lugares scliotados. FQuipamentos:
Codigo  Descrigho Quant.
1 Furadews (ROMPEDOR) 1
1 Parstusadeins 1
Observacies: 3 Nivel de mio 3
dots (2) dos quadros ¢ , foram >
U na sala, DIVISAO DE COMPRAS € wmuudmo © outro na PORTARIA.
Adotar Procedimento: Controle de Quatidace
=] O @® Plenamente atendido Funciondrna: vl
O rrabatho emattues [ Goral On =) po* vl Ass
Orvetes e O o menao T E—
Pegutra: 160128 » w0 T o Filbaso  Prigeam

Figura 15: Icone para impresséo das ordens.

PSS -
St e -

o — W —

UNIFESP CAMPUS OSASCO

AP b b S
-

soumadon(s(moo(uwmauo
Ordlemn de Servico: | 2017.000 | awse:[ 2 |

Tipo de ManutencBo: (Geval - instaliglo de quadios

Solicitaglodos/05/2017 | 13:00 Tempo de Atend.:
Inkio Atand.205,/05/2007 | 3300 (O Tempo Totat:
] Térmuno Alend 205/05/2037 | 1330 |9 Conf

Scicitanme: Materias:
[Drindo e intra / DaM | Codige  Desarigho Quant. idad
Locat:
[Secretania do abumot @ hatl no 1éero |
Ocorréncia;

PYOVIdenTar 3 troca de: a) trés murais Pequencs da SeCretana por um grande novo, (localizado no almoxerifado); b) dois murais
IPOQUEBOL POE L Erande AOVO, NO COITedor, 0nde hi INformes dot Cursos. POITENoIMente Instalar Um Quadro branco nove do
Wimoxan!ado na secretaria, em parede 00 10C da Janels ASOLM procedimento de Sogurants geral @ O Lo de £P1 adequacon.
Procedmentos: Numaro da Requitigho (se houver) ( I

FOram recoiaos 03 QUARH0s CItados, € INstalados NOVoSs Nos lugares solicitados. Equipamentos:

Codigo  Dewcriglo Quant.
1 [Furadeira (ROMPEDOR) 1
1 'Parrfusmua i

Obsecvabes: 1 Nivel do m3o 1
dois (2} dos q 3, foram 120 )
um na sala, DIVISAO DE COMPRAS E PATREMONIO @ outro na PORTARIA.
| Adotae Procedsmento: Controle &e Gualidade:

a O @ Plenamente atendido Funciondna: :3

[ tradaiho omalturs [ Geral Ow =7 > \. Ass.

Ceintura D rardinagem O N3o atendido fiscal; | Ass.
'u.‘.n‘u'm ' L Mbe Pausse  Peiques

Figura 16: Icone para sele¢do de procedimento de seguranca a ser adotado (conforme servigo a

executar).
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~Eletricidade

1. Utilizar todos os EPIs necessarios

2. Desligar ocircuito ou alimentador do quadro

3. Colocar placa de aviso (ndo ligar/energizar)

4. |solar e sinalizar o local de trabalho

5. Se utilizar escada, subir no maximo até dois metros
6. Utilizar ferramentas com 1kV minima de isolacdo

EPls

1. Oculos de seguranca

2. Capacete

3. Protetor auricular - se usar furadeira

4. Luvas - caixas de passagem externa

5. Calgado de seguranga, sem biqueira de aco

[ Trabalho em altura

1. Acima de dois metros é necessario andaime e cinto
2. Montar o andaime, utilizando o cinto

3. Subir no andaime, sempre com uma parte do cinto
conectada ao andaime

EPls
1. Cinto de seguranca

Procedimentos de seguranca - adotar o procedimento selecionado

[ Pintura

1. Utilizar todos os EPIs

2. Isolar local de trabalho

3. Escada so até dois metros de altura

4. Cobrir locais onde ndo haverd pintura para evitar
respingos

EPls

1. Oculos de protecdo
2. Luva nitrilica

3. Mascara semifacial

4. Avental

5. Calcado de seguranca

[Hidraulica

1. Utilizar todos os EPIs
2. |solar e sinalizar o local de trabalho
3. Estar com todas as vacinas em dia

EPIs

1. Roupas impermeaveis

2. Luvas de PVC ou Raspa

3. Botas de borracha antiderrapante
4. Mascara PFF-2

5. Peca facial de carvdo ativado

6. Oculos de protegdo

7. Capacete

[ Geral

1. Utilizar todos os EPIs
2. Isolar e sinalizar o local de trabalho
3. Utilizar ferramenta em boa condigdo

EPIs

1. Abafador de ruido
2. Avental de raspa

3. Capacete

4, Luvas de raspa

5. Mascara filtradora
6. Oculos de seguranca
7. Protetor facial

[Jardinagem

1. Utilizar todos os EPIs

2. Isolar local de trabalho

3. Utilizar tela de protegdo, se necessdrio

4, Manter-se afastado do equipamento durante o
trabalho

EPIs

1. Gculos de protecio
2. Luva nitrilica

3. Méascara semifacial

4. Avental de PVC

5. Calcado de seguranga

Figura 17:

do servigo — conforme NR10.

Relatorio de procedimentos de seguranca e epi's a serem utilizados para realizacao

7

Apoés a conclusdo da execugdo do servico, a ordem de servico € encerrada e
encaminhada pela equipe de manutencdo a chefia da divisdo de infraestrutura que dara a
baixa na mesma e fara o arquivamento da mesma.

As Ordens de Servigo néo finalizadas ficam em aberto e o sistema alerta para o
numero de ordens ainda nao finalizadas, conforme abaixo destacado. Clicando-se no icone
“aplicar filtro” somos encaminhados diretamente para as O.S. em aberto (que ndo consta
horério de finalizacéo do servico).
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.
o v . P P UNIFESP - CAMPUS OSASCO sl o =
SR ——— L= o I
" UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PALLO =3,
FR——— DIVISAD DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS OSASCO
— Csoquear Formuldnio Fitteagens: [Abe ~] 201 --l'::v,‘..:.vr' tro
SOUCITACAD DE SERVICO DF MANUTIENCAO Solcragodos/0s/2017 | 13:00 Temgo de Atend 0000
Ordemde servico:| 21700 | ansne| 2 Urgente okcio Atend.05/0572017 | 13:00 | Tempo Totat | 00:50
Tipo de Manutengio '(.. ral - instalagio de gquadeos Términe Atend, 205,/05/201 PR l Conformidade 100 %
Matena ) CONFORME () NAD CONFORME |
Codigo  Descricho Quant Unidade
«
)
P ’ T )
. '
retana N " N '
) alad fQug .
Codigo  Descrigho Quant

Adotar Procedimenta

Eletricdade

Trabaiho een alturs Goral

Pinturs

Hidraulca @ Plenamente stendido

L L

> »

[ ssedinagem N30 atendeso

L Nbo Ftrago  Peiganis

Figura 18: Ordens de Servico em aberto.

OBS: Por conta da Pandemia de COVID 19, desde marco de 2020 as atividades
presenciais fins da instituicdo (aulas, pesquisas, eventos, atividades administrativas locais)
estdo suspensas. Como o sistema de O.S. foi programado para funcionar apenas na rede
local (servidor) da instituicdo — hé& dificuldades de acesso por partes de membros da
infraestrutura ao sistema, para gerar as O.S. Por isso, excepcionalmente, enquanto vigorar o
regime de trabalho remoto emergencial na instituicdo, os servigcos estdo sendo solicitados
por e-mail a equipe. Quando a divisdo de infraestrutura retomar os trabalhos presenciais, o
sistema sera reativado.

CONTROLE DE FREQUENCIA E DE SUBSTITUICOES:

O controle de frequéncia e de substituicbes foi feito em planilha excel atendendo
todas as consideragfes das ANS 03, 04, 05 do edital de licitag&o.

Foram criadas planilhas para o periodo de abril / 2021 a dezembro / 2022, as demais
planilhas seguem o mesmo modelo, mudando apenas os dias destacados, que no caso, sao
os domingos de cada més. Apds o preenchimento das colunas a conformidade mensal sera
preenchida automaticamente.

** Caso haja troca ou acréscimo de algum funcionario a atualizacdo devera ser executada
manualmente.

** Para que ndo haja alteracdes acidentais de formulas, as planilhas estdo protegidas por
senha, apenas algumas células estdo desbloqueadas, estas podem ser editadas conforme
necessidade de atualizagéo.

Na ultima aba dos arquivos temos os relatérios mensais / anuais do item, o calculo
da conformidade é feito por média aritmética.
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UNIFESP - CAMPUS OSASCO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

CONTRATO N°-009/2 018 DIVISAO DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS OSASCO PREGAQ" 394/2016
memrparatirs G Brase. PROCESSO: 23089 030305/2016-94 OBJETO: SERVIGOS DE MANUTENGAO PREDIAL
www.pgeincorp.com

MEs: SETEMBRO CONTROLE DIARIO DE FREQUENCIA
ANO: 2011 ANS N°:
Nome Fungdo g 4 IOTAS
4 [17]18]18]20]21]22]23]24] 25| 26| 27 [ 28] 29 [30] Pl r[s]us
1 Aux. de Manutenggo 4 I 0|00 O
2 Aux. de Manutenggo 0|00 O
3 Oficial Encanador 0 0 0 0
4 Oficial Eletricista 0|00 0O
5 Oficial Encarregado 0|0 |0 O
6 0|00 0O
TOTAIS:| 0 | O O O
GESTOR / FISCAL: LEGENDA: P - Presente
F -Faltou TOTALDE FALTAS:| 0O
PREPOSTO S - Substituido FALTA DE UNIFORME/CRACHA:| 0 CONFORMIDADE: | 100%
OPERACIONAL: ‘ | US - Presente Falta crachd/uniforme
Figura 19: Planilha de controle de frequéncia dos funcionarios.
ooty o S UNIFESP - CAMPUS OSASCO
Fone/Fax: (55 41) 3078 2065 =
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
A birapoers, 2827 - Noema DIVISAO DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS OSASCON
carperaers s Bl im : :::“ J:ms!m avio-SiePaule  [CONTRATO N2: 009/2018 PREGAND: 394/2016
g PROCESSO: 23089.030305/2016-34 OBJETO: SERVICOS DE MANUTENCAQO PREDIAL
MES: ABRIL CONTROLE DIARIO DE ANS Ne: 05
ANO: 2018 SUBSTITUICOES / FALTAS (1) DESCRICAQ N2:
FUNCIONARIO SUBSTITUIDO | FUNCIONARIO SUBSTITUTO DIA HORARIO DA | HORARIO DE | TEMPO PARR | CONFORMIDA
SOLICITACAD | APRESENTACA | SUBSTITUICAO DE
1
2
3
a
5
6
7
8
]
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
GESTOR / FISCAL: TOTAL DE SUBSTITUICOES: 0
PREPOSTO OPERACIONAL: CONFORMIDADE MEDIA NO MES:
(1} Inclusive atestados e licengas médicas *Senha para desproteger a planilha: pge
Figura 20: Planilha de controle de substituicdes dos funcionarios.
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5 METODOLOGIA UTILIZADA NA ELABORACAO DO PLANO

Preliminarmente a elaboragéo, a Empresa pgE Incorporadora de Obras Ltda estudou
a edificacdo com base nos projetos civis entregues pela Universidade, além de vistoriar a
edificagdo do Campus de Osasco da UNIFESP com o objetivo de conhecer todos os
detalhes e estado de conservacdo das instalagbes atuais, para finalmente, ser elaborado o
plano de manutencéo predial preventiva e corretiva para a edificagcdo em questéo.

O programa consiste na determinagéo das atividades essenciais de manutengéo, sua
periodicidade, os responsaveis pela execugdo e 0s recursos necessarios.

S&8o de extrema importancia a contratacdo de empresas especializadas, de
profissionais qualificados e o treinamento adequado da equipe de manutengcdo para a
execuc¢do dos servicos. Recomenda-se também a utilizagdo de materiais de boa qualidade,
seguindo as marcas citadas no edital de contratacdo. No caso de pecas de reposi¢cdo de
equipamentos, utilizar pecas originais.

Todos os servigos de manutengédo devem ser definidos em periodos de curto, médio
e longo prazo, em consonancia com o programa de manutencdo e de maneira a:

o Coordenar os servicos de manutencdo para reduzir a necessidade de
sucessivas intervencoes;

o Minimizar a interferéncia dos servicos de manutencdo no uso da edificacédo e a
interferéncia dos usuérios sobre a execuc¢édo dos servigos de manutencgéo;

o Otimizar o aproveitamento de recursos humanos, financeiros e equipamentos.

Verificagdes do programa de manutencdo ou inspec¢des sdo avaliagdes periddicas do
estado de uma edificacdo e suas partes constituintes e sédo realizadas para orientar as
atividades de manutencdo. Sao fundamentais e obrigatérias para a gestdo de um programa
de manutencéo, conforme a ABNT NBR 5674.

A definicdo da periodicidade das verificagbes e sua forma de execucdo fazem parte
da elaboracéo do programa de manutencdo de uma edificacdo, conforme responsabilidades
definidas pela ABNT NBR 14037 e ABNT NBR 5674.

Aspectos considerados:

a) Manutencdo: verificaram-se as caracteristicas construtivas, as especificages
técnicas, os aspectos de desempenho e vida Util de elementos construtivos, os fatores de
degradacédo provaveis e existentes, a durabilidade de materiais.

b) Operacionalidade: verificaram-se as condi¢cdes de manutencéo efetiva, condi¢cdes
de operacdo de sistema e suas facilidades, eventuais abusos de uso relacionados a
operacéo do sistema e condigbes seguras de operacdo de sistema e equipamentos

c) Funcionalidade: verificaram-se as condi¢cdes e formas de uso, atendimento aos
aspectos funcionais dos sistemas e expectativas do usuario sobre os desempenhos
apresentados.

Da abrangéncia:
ARQUITETURA E CIVIL:

Instalagbes Hidrossanitarias
Pintura Interna e Externa
Esquadrias

Tetos/forros
Impermeabilizagbes
Coberturas
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INSTALACOES ELETRICAS:

Quadro de forca

Barramentos

Quadros de distribuicdo de luz e forca
lluminacéo

Tomadas e Interruptores

6 CARACTERISTICAS DO IMOVEL

O imével a que se refere o plano de manutencdo predial é utilizado para fins
educacionais e administrativos pela UNIFESP, localizado & Rua Angélica, 100, Jardim das
Flores, CEP 06110-295, Osasco/SP.

Area construida: 7.800,00 m?

Lote implantado: 12.200,0 m?

Idade da edificag&o: obra finalizada aproximadamente em 1997.

Classificagdo da Edificagéo: Pelos documentos analisados e vistorias realizadas a
Edificacdo € classificada com REGULAR, uma vez que atende ao uso para que foi
projetada.

Edificacéo consiste em um prédio de quatro pavimentos, com a finalidade para uso
educacional, construida com estrutura de concreto armado, vedacdes feitas em alvenaria de
tijolos ceramicos e esquadrias em ferro. A cobertura recebeu telha de fibrocimento sobre laje
impermeabilizada.

O acesso aos andares acontece através de rampas centrais e duas escadas
existentes na lateral do edificio, ambas executadas em concreto armado e guarda-corpos
em acgo galvanizado.

Os pisos das circulagbes foram tratados com granitina na cor cinza e 0s pisos
internos aos ambientes sdo do tipo vinilico, as paredes externas séo pintadas na cor branco,
verde, nas paredes internas a edificacdo as paredes sé&o na cor palha, com lajes de forro,
vigas e pilares em concreto aparente, os banheiros receberam piso ceramico e azulejos
brancos nas paredes.

As areas externas recebem vegetacOes, pisos de concreto alisado e blocos
intertravados na cor cinza na area do estacionamento.

7 VISTORIA DO IMOVEL

Foram efetuadas duas vistorias ao imovel do Campus da UNIFESP em Osasco, a fim
de verificar o estado de conservacao das instalacfes existentes, e propor um programa de
reparos na edificacdo e implantacdo do Campus, facilitando o sistema de manutencéo
predial que sera aplicado nesta edificacao.

Foram observados os sistemas estruturais, instalagdes hidraulicas (hidrossanitarias)
e elétricas, instalacdes civis, impermeabilizacdes e coberturas da edificacao.

VISTORIA 01 31/03/2016
VISTORIA 02 08/04/2016
VISTORIA 03 26/03/2018
VISTORIA 04 02/04/2019
VISTORIA 05 28/07/2020

Existem muitas adequacdes a serem executadas dentro e fora da edificagdo para
tornar o plano de manutencao predial eficiente e econémico. Para tanto, foi executado um
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estudo, apanhando os servigos que se consideram de necessidade basica, para que se
possa implantar o Plano de Manutencéo Predial dentro do Campus. A saber, o que segue:

7.1 OBJETO DO ESTUDO

O relatério que se segue, tem por finalidade, apresentar o minimo de interferéncias
que as instalacbes deverdo sofrer em vista de fatores de Normas e aproveitamento dos
espacos existentes que estéo interferindo diretamente em aspectos condicionantes para sua
perfeita utilizacao.

Durante as visitas feitas ao campus foram feitas as averiguacdes necessarias nas
edificacdes para que conseguissemos priorizando o0s trabalhos mais urgentes das
instalagbes existentes.

7.1.1 FACHADAS EXTERNAS:

Todas as fachadas do prédio estdo precisando de reparos na pintura das alvenarias
e ha um grande numero de fissuras no reboco que deverdo ser consertadas antes da
aplicacdo da tinta. Tais fissuras sdo causadas pela movimentagdo de materiais e
componentes da construcdo e, em geral, tendem a se acomodar.

Todas as superficies de alvenaria do Térreo no Edificio Principal, vestiarios, guarita e
central do transformador que se encontrar com fissuras deverao ser corrigidas pela equipe
de manutencdo, as alvenarias dos demais pavimentos do Edificio Principal e a pintura
completa (de todos os pavimentos, de todas as construcdes), devera ser executada por uma
empresa terceirizada.

Para conserta-las a manutencdo devera seguir os passos abaixo relacionados:

1. Abra afissura

Utilizando uma espatula em formato “V”, conhecida também como “abre fissuras”, abra a
fissura em toda a sua extenséo, removendo também a pintura nas faixas laterais.

2. Removao po6

Para evitar a formagéo de bolas na pintura, limpe a superficie para eliminar todo o p6 com
um pincel ou uma escova seca e depois com um pano Umido.

3. Preencha afissura

Com a espétula, aplique a massa dentro da fissura, alternando o sentido de aplicagéo para
preencher todo espaco, preservando as faixas laterais. Retire 0 excesso para evitar
irregularidades. Espere secar, conforme o tempo indicado ha embalagem do produto.

4. Aplique atela

Aplique a tela centralizando-a sobre a fissura. Quando o sentido da fissura mudar, corte a
tela para acompanhar.

5. Cubra atela

Com a desempenadeira, cubra a tela em toda sua extensdo com a massa de tratamento e
aguarde a secagem (de 12 a 24 horas, dependendo da orientagdo na embalagem do
produto).

6. Repare a superficie

ApOGs secagem total, faga 0 acabamento com massa acrilica (para areas molhaveis). Espere
secar.

7. Lixe

Para obter uma superficie ainda mais lisa, lixe a area com uma lixa fina ou média, escolha
de acordo com o tamanho da fissura consertada.

8. Finalize
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Para melhor acabamento, retire todo o p6 com um pincel seco e, depois, com um pano
Uumido. Realize a pintura com um rolo e a tinta desejada.

** As superficies que ndo possuem fissuras deverdo ser apenas pintadas, porém,
antes da aplicagdo da tinta, as paredes deverdo ser limpas com para que sejam
retiradas eventuais sujeiras que impossibilitem o trabalho a ser executado.

Figura 21: Exemplos de paredes externas que necessitam de recuperacédo — COM FISSURAS

| “ R -l
Figura 22: Paredes externas que necessitam de recuperacdo — DEVERAO SER LIMPAS ANTES
DA PINTURA
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Figura 23:

Figura 24: Paredes externas que necessitam de recuperacéo — DEVERAO SER LIMPAS ANTES

DA PINTURA
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Figura 25: Paredes externas que necessitam de recuperacdo — DEVERAO SER LIMPAS ANTES
DA PINTURA

7.1.2. ESTRUTURAS EM CONCRETO:

As estruturas de concreto aparente no térreo, 1° e 2° pavimentos encontram-se
estaveis sem apresentar nenhum tipo de fissura ou fissura aparente e a pintura (verniz)
encontra-se em bom estado de conservagdo. Apenas no 3° pavimento a laje encontra-se
com infiltragcdes (devido as infiltracdes existentes na laje de cobertura), e em alguns trechos
as ferragens estdo expostas. Faz-se necessaria a recuperacao destes trechos, a comecar
pelos médulos mais probleméticos, conforme planta de locagéo na figura 28.

Para recuperacgéo as armaduras e do concreto, deve-se:

1) Revisdo das superficies das lajes em concreto aparente para detectar: fissuras,
fissuras, desagregacfes, armaduras expostas oxidadas e outras patologias
existentes;

2) Escarificagdo com ponteira de aco para remocao do concreto desagregado acima
citado e retirada da calica resultante;

3) Prever a limpeza manual com escova de aco das armaduras oxidadas para
interromper o processo de desagregacdo (fissuras e fissuras) causado pela
oxidagdo das armaduras;

4) Aplicacdo de primer rico em cromato de zinco, revestimento inibidor da corroséo,
bicomponente, de grande aderéncia, para protecédo por passivacao e barreira das
armaduras contra o ataque da carbonatacao, cloretos, aguas agressivas e outros
agentes externos. Entre outros fatores, as estruturas de concreto com
recobrimento das ferragens deficiente permite a passagem de agua e oxigénio
dando inicio ao processo de corroséao.

** Depois de iniciado o processo de corrosdo ndo basta apenas proteger a ferragem, pois a
reacdo eletroquimica ndo cessa. Em funcao disto € aplicado sobre as ferragens primer rico
em cromato de zinco, elemento passivador, com 0 objetivo de neutralizar essas reacgdes
eletroquimicas.

** Caso seja encontradas areas onde eventualmente a ferragem apresentar um excessivo
processo de corrosdo com diminuicdo de sua se¢do serd colocada nova ferragem
transpassando a ferragem deteriorada em 60 vezes seu didmetro, conforme normas da
ABNT. Para tal, a area da ferragem atingida sera aberta dos lados e por tras.

5) Aplicagdo de argamassa polimérica, com ou sem reforgo de fibras, a ser aplicada
para restauracdo e impermeabilizacdo das areas tratadas. Dois milimetros de
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argamassa polimérica equivalem a dois centimetros de concreto no que tange a
barreira de vapor.
** Em cavidades maiores de 05 centimetros serd utilizado GROUT, argamassa de alta
resisténcia inicial e final, constituida de cimento, areia de quartzo de granulometria
controlada e aditivos especiais.

Figura 26: strutura em concreto apafeﬁte — Laje de forro do 3° pavimento — ferragens
aparentes - A RECUPERAR

Figura 27: Estrutura em concreto aparente — Laje de forro do 3° pavimento — ferragens
aparentes - A RECUPERAR
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7.1.3. JUNTAS DE DILATACAO:

As juntas de dilatacdo sofreram manutencdo recentemente, feita por empresa
terceirizada, porém o selante elastico aplicado como acabamento externo jA se encontra
com algumas falhas (buracos) em alguns pontos, sendo assim € necessario que seja
reaplicado o selante nos pontos com defeitos. Tal manutencéo pode ser feita pela equipe de
manutencgdo da institui¢cao.

Figura 29: Junta de Dilatagio executada com SELANTE ELASTICO — Buracos a serem
fechados.

Para uma solugdo mais definitiva do problema das juntas de dilatacdo, propdem
fazer a retirada do selante elastico (recobrimento da superficie) e no lugar fazer o
acabamento com perfis em “T” executados em aluminio anodizado natural, conforme

desenho abaixo. A execucédo pode ser feita por médulos, conforme disponibilidade financeira
da instituicao.
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PREVER ACABAMENTO

DE TOPO COM

PECA EM ALUMINIO
e NATURAL (PERFIL "T")

Figura 30: Junta de Dilatagéo — RETIRADA DO SELANTE ELASTICO EXISTENTE E
INSTALACAO DE PERFIS “T” EM ALUMINIO NATURAL

7.1.4. COBERTURAS E TELHADOS:

As coberturas necessitam de reparos gerais, tais como a troca de algumas pecas de
telhas que se encontram quebradas ou com fissuras, reparos na fixagcdo das telhas, vedacéo
de alguns parafusos de fixacdo, troca dos rufos da platibanda - que estdo corroidos pela
ferrugem - e recuperacao da impermeabilizagédo das lajes.

As lajes possuem varias fissuras na protecdo mecénica e em muitos pontos a manta
esta aparente sem protecdo alguma, trazendo perigo de perfuracdo da manta e
consequentemente com pontos de infiltracbes nas lajes. A manta e a protegdo mecanica
deverdo ser totalmente refeitas nos locais em que nédo existem telhas. A durabilidade de um
sistema de impermeabilizacdo depende basicamente da manutencdo que consiste na
limpeza das lajes com produto ndo abrasivo e com a néo fixagédo, na laje, de elementos de
suporte depois de feita a manta, podendo variar de 10 a 15 anos conforme garantia da
empresa fornecedora do material.

* O SERVICO DE MANUTENCAO NO TELHADO, ITEM REFERENTE A
IMPERMEABILIZACAO DAS LAJES, A UNIFESP ESTA ESTUDANDO O EDITAL PARA
REALIZACAO DE UMA ATA DE REGISTRO DE PRECOS (LICITACAO).

* A TROCA DAS TELHAS COM FISSURAS, FIXACAO E VEDAGCAO DAS TELHAS
DEVERAO SER EXECUTADOS PELA EQUIPE DE MANUTENCAO CONFORME
CRONOGRAMA A SER DEFINIDO PELA UNIFESP.

Foi proposta uma rotina de inspecdo semestral para averiguar o estado das telhas,
vedacoes e fixacOes das mesmas, assim como o estado de conservacdo do madeiramento.

Segue abaixo orientacdo que devera ser repassada a empresa a ser contratada para
a execucao da impermeabilizacdo das lajes de terraco e calhas:

APLICACAO DA MANTA ASFALTICA

Deverao ser utilizados o feltro asfaltico tipo 250/15 e o asfalto tipo 1, 2 ou 3, de
conformidade com a Norma NBR 9575:210 e especificacdes de projeto. O feltro ou manta
asféltica ndo podera apresentar furos, quebras ou fissuras e devera ser recebido em
bobinas embaladas em involucro adequado. O armazenamento seré realizado em local
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coberto e seco. O asfalto sera homogéneo e isento de agua, com espessura minima de
4mm. Quando armazenado em sacos, devera ser resguardado do sol.

A superficie a ser impermeabilizada serd convenientemente regularizada,
observando os caimentos minimos em dire¢cdo aos condutores de aguas pluviais, com
argamassa de cimento e areia no traco volumétrico 1:3 e espessura de 2 cm (em torno dos
condutores de aguas pluviais).

Todas as arestas e cantos deverdo ser arredondados e a superficie apresentar-se
lisa, limpa, seca e isenta de graxas e 6leos. As areas mal aderidas ou com fissuras serdo
refeitas.

O numero de camadas e as quantidades de materiais a serem aplicados deverao
obedecer as indica¢cbes de projeto, respeitadas as disposi¢des dos itens 5.1.3 e 5.2.3 da
Norma NBR 9575. A aplicagdo da manta deve dar inicio pelos ralos e coletores de agua,
vindo no sentido das extremidades obedecendo ao escoamento de aguas. As emendas das
mantas deverdo se sobrepor no minimo 10 cm e serdo defasadas em ambas as direcdes
das varias camadas sucessivas. Nas superficies verticais deve-se aplicar primeiro a manta
do piso cobrindo parte da meia cana, colar a manta no rodapé fazendo um transpasse no
piso de 10cm, para que o trecho no rodapé fique duplo. Apés a aplicacdo da manta devera
ser feito o biselamento nas emendas a fim de evitar qualquer infiltracao.

Nos pontos de localizagéo de tubos de escoamento de aguas pluviais, deverdo ser
aplicadas bandejas de cobre sob a manta asfaltica, a fim de dar rigidez local, evitando o
rompimento da manta originado pela movimentacédo do tubo e a infiltracdo de agua entre o
tubo e a manta aplicada. A Ultima camada deverd receber uma deméo de asfalto de
acabamento.

Finalmente, a camada impermeabilizada em toda a superficie recebera prote¢cao com
argamassa de cimento e areia no traco volumétrico 1:3, na espessura minima de 2cm, com
requadros de 2x2 m, e juntas preenchidas com asfalto e caimento adequado, conforme
detalhes do projeto.

** Fazer teste de lamina d’agua no minimo de 72 horas.

PROTECAO MECANICA

‘ . MASTIQUE

MANTA ASFALTICA OU
ELASTOMERICA

; de impermeabilizagdo
: » [ S
| IR OIT I T T T T T TN

°© LAJE

40cm

1
Figura 31: Detalhe de como deve ser feita a Impermeabilizacdo + Protecdo mecénica de Lajes
de Cobertura
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Figura 32: Vista geral da Cobertura das edificagdes (Telhas de Fibrocimento)
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Figura 33: Laje Impermeabilizada da Qoberura que n~ecessit’e manutencgéo — REFAZER
IMPERMEABILIZACAO + PROTECAO MECANICA
Figura 34: Laje Impermeabilizada da Cobertura que necessita de manutengdo — REFAZER

IMPERMEABILIZAGAO + PROTECAO MECANICA
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Figura 35; Rufos da Cobertura (Platibanda) — PREVER A TROCA DOS TRECHOS
COMPROMETIDOS

Figura 36: Fissuras exstentes na laje Impermeabilizada da Cobertura — REFAZER
IMPERMEABILIZACAO + PROTECAO MECANICA
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Figura 37: Telhas de Fibrocimento danificadas a serem substituidas

7.1.5. ESQUADRIAS:

Todas as janelas em ferro do pavimento térreo estdo com o silicone de vedagéo
gasto e deverdo receber tratamento em seu perimetro internamente e na face externa das
janelas, devendo ser retirado o silicone ressecado e aplicado novo isolamento de silicone
antes das paredes receberem novas pinturas. Para maior durabilidade das esquadrias em
ferro ndo se deve usar formulas de detergentes com saponaceos, esponjas de ago de
qgualquer espécie, ou qualquer outro material abrasivo na limpeza; ndo deverdo ser usados
objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar na limpeza dos "cantinhos" de dificil acesso,
essa operacdo podera ser feita com o auxilio de pincel; reapertar delicadamente com chave
de fenda todos os parafusos dos fechos, fechaduras, puxadores, fixadores e roldanas,
sempre que necessario, e por fim verificar nas janelas maxim-ar a necessidade de
regulagem, de maneira que ela aberta oferega certa resisténcia a qualquer movimento
espontaneo, evitando assim risco a seguranca do usuario e de terceiros. Tais reparos
deverdo ser executados pela equipe de manutencgéo da instituicao.

Existem também janelas que estdo com os bracos do Max-ar e com seus fechos
danificados, para solucionar tais problemas os fechos deverédo ser substituidos por hastes
de comando e trancas em aluminio preto — Especificacdo: Haste de comando Projetante —
comprimento de 40cm Linha Suprema — ALCOA. A troca devera contemplar todas as
esquadrias Max-ar da edificacdo e ser executada conforme disponibilidade financeira (por
parte da UNIFESP) e instaladas pelos funcionarios da manutencao.

* O mecanismo instalado hoje nas esquadrias da escada permite apenas a trava da
abertura da esquadria, o novo fecho que esta sendo proposto neste plano € um fecho
gue além de travar a abertura, impedindo que a esquadria bata com o vento, ele
também permite a tranca da esquadria (braco retratil).

Também verificamos vidros quebrados no terceiro pavimento e também alguns
vidros das esquadrias das escadas devem ser substituidos.

As portas dos banheiros de PNE devem ser substituidas, todas estdo com
enchimentos feitos de forma precaria junto as maganetas, inclusive varios deles estéo cheio
de furos trazendo um comprometimento a fixacdo das fechaduras. As portas dos sanitarios
de PNE devem atender as normas, recebendo barra interna para acionamento do usuario,
chapa de protec&@o nos 40cm da porta junto ao chdo em ambos os lados da porta.
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Figura 38: Janelas do térreo — SILICONES DE VEDACAO (INTERNA E EXTERNA) DEVERAO
SER RETIRADOS E SUBSTITUIDOS

S .
£ v ;7!

Figura 39: Padréo existente, instalado nas esquadrias da escada — NOVO PADRAO PREVER
HASTE COM TRANCA
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Figura 40: Janelas do Terceiro pavimento que estdo quebrados e deverdo ser substituidos

Figura 41: Portas dos sanitarios PNE — DEVERAO SER SUBSTITUIDAS

Figura 42: Janelas da escada — VIDROS QUEBRADOS A SEREM SUBSTITUIDOS
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Figura 43: Portas dos sanitarios PNE — DEVERAO SER SUBSTITUIDAS

UTILIZAR FECHADURA
TIPO ALAVANCA

VER OBS. REFERENCIA

(¥l

PORTA EM MADEIRA ENCABECADA,
ESPESSURA 3,5 cm, COM PARTES MACICAS

210

40 10 BARRAS DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL DE
1 NO MINIMO 40 CM DE COMPRIMENTO COM
—— ACABAMENTO ESCOVADO, USADO COMO
PUXADOR, SENDO INSTALADAS NOS DOIS
LADOS DA PORTA E COM POSICIONAS

50

100

REVESTIMENTO ANTI-IMPACTO EM CHAPA DE
ACO INOX, ACABAMENTO ESCOVADO, REF.
AlS| 304, N. 20, ESP. 1mm DE ACORDO COM A

S NBR9050 FIXACAO POR COLA ESPECIAL (NOS

DOIS LADOS DA PORTA)

Figura 44: Exemplo porta de entrada dos Sanitarios P.N.E. - A INSTALAR
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7.1.6. PISOS DAS CIRCULACOES E AMBIENTES INTERNOS:

Os pisos das circulagbes foram executados em granitina e encontram-se em bom
estado, apesar de que pavimento térreo o piso recebeu recortes para implantacéo de outras
redes e seu reparo foi executado com concreto alisado. Apesar de ser um problema apenas
estético € importante que os reparos sejam feitos com o mesmo material existente a fim de
manter-se as caracteristicas da edificagcdo evitando que a mesma se torne uma colcha de
retalhos, desvalorizando o imovel.

Os pisos emborrachados das rampas de acesso estdo em bom estado de
conservagdo, os mesmos deverdo ser vistoriados e nos locais que se encontrarem com
placas descolando deve ser feita a retirada para colocagcdo de novo piso no trecho (usar o
padréo de placa existente no local).

Na parte interna dos ambientes administrativos o piso existente € o piso vinilico em
placas, na cor azul. Encontramos algumas falhas com placas descascadas e pecas
faltantes, fazer a trocas de tais pecgas.

** Para melhor conservacdo do material o piso vinilico devera ser limpo apenas com
detergente neutro.

Figura 45: Reparos feitos no piso em Granitina com material inadequado
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FIGURA 46: Obras executadas sem reparos do piso vinilico - FAZER A TROCA DAS PECAS

7.1.7. CORRIMAO DAS RAMPAS DE ACESSO:

Os corriméos das rampas e escadas de acesso aos pavimentos e guardas corpo dos
pavimentos (vazios existentes na circulagédo) e do vazio da rampa no ultimo pavimento ndo
atendem as Normas atuais do Corpo de Bombeiros tanto no quesito da altura como na
vedacdao lateral, os mesmos devem ser adaptados a nova legislacdo e também em carater
mais urgente, deverdo ser revistos todas as fixagdes do corriméo junto ao solo, pois foram
constatados pontos que ndo estéo firmes.

** J& foi feito orcamento para execucdo dos corrimdos e guarda-corpos
necessarios, junto a reforma de seguranca e acessibilidade que esta sendo planejada
pelo 6rgdo, a UNIFESP est4 aguardando liberagdo da verba para fazer a licitagdo para
contratagdo do servico.

Apesar de a edificacdo estar sendo acessada nos andares por rampas, as mesmas
ultrapassam as inclinagdes minimas de acessibilidade para PNE’s, portanto, devera ser
previsto a acessibilidade a todos os pavimentos através de plataforma elevatéria ou
elevador para acesso dos PNE'’s.

**Por se tratar de uma grande intervencdo, com necessidade de obras civis, elétricas

e mecanicas, o elemento ELEVADOR néo sera tratado neste plano de manutencéo
Predial.
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Figura 47: Corriméo / Guarda-Corpos rampas de Acesso aos pavimentos — DEVERAO SER
SUBSTITUIDOS POR ELEMENTOS QUE ATENDAM AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E DO
CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO

Figura 48: Guarda-Corpo ultimo pavimento — DI_EVERA SER SUBSTITUIDO POR ELEMENTOS
QUE ATENDAM AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO
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7.1.8. BANHEIROS:

Sempre que seja necessdria a execug¢do de manutencgdo preventiva ou corretiva nas
instalacdes sanitarias € interessante que seja mantido um padrdo de acabamento de loucas,
metais e acessoérios. Hoje existem canoplas de registros e acabamentos de valvula de
descarga faltantes além de encontrarmos mais de um de sifées das pias, no mesmo
banheiro.

Existe um buraco no forro rebaixado em gesso na I.S.FEM. do segundo pavimento e
na I.S.MASC. do terceiro pavimento, os mesmos devem ser reparados com o fechamento
dos rasgos existentes, aplicacdo de massa acrilica, lixamento e posterior aplicacdo de
pintura acrilica na cor branco neve.

E também necessaria a freqilente vistoria e manutencdo dos revestimentos
ceramicos das paredes, e sempre que encontrado algum problema, as mesmas deverao ser
substituidas conforme padrdo existente no local — AZULEJO BRANCO 15x15cm -

BRILHANTE.
Figura 49: Forro Rebaixado em Gesso — INFILTRACAO CONTROLADA, POREM FORRO SEM
REPARO - PREVER REPARO TOTAL.
-~
RN o ¥ 6 -
Figura 50: Bancada das Instalagdes Sanitarias — PADRONIZACAO DO SIFAO (METALICO).

Em todos os banheiros um dos boxes esta sendo utilizado para guardar material de
limpeza, seria importante que fosse adequado este box para uso correto do local,
substituindo a bacia sanitaria por um tanque pequeno, uma vez que este box encontra-se
desativado para uso como sanitério, assim facilitaria a higienizacdo dos banheiros e a
guarda do material de limpeza.

41



Rua Nicaragua, 416 - Vila Progresso
CEP: 83320-380 - Pinhais - Parana

SO S MINISTERIO DA EDUCACAO
P UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
e g 2577 o UNIFESP — Campus Osasco

RPN CcP: 04029-200 - Sao Paulo - Sao Paulo Plano de Manutencao Predial Preventiva e Corretiva
Fone: (55 11) 2161-2200

Www.pgeincorp.com

Figura 51: Exemplo do box dos banheiros que estdo sendo utilizados como D.M.L. — FAZER
ADEQUACAO DO ESPACO PARA ATENDER A FINALIDADE (RETIRADA DA BACIA SANITARIA E
INSTALACAO DE UM TANQUE PEQUENO)

Nos Sanitarios adaptados para Portadores de Necessidades Especiais estdo
atendendo a NBR 9050, estdo faltando apenas as valvulas de descargas para PCD nos

sanitarios adaptados dos 2° e 3° pavimentos, as mesmas deverdo ser instaladas conforme
especificagdes contidas em norma.

Figura 52: Exemplo de |.S. Acessivel — FALTA DE BARRA VERTICAL E ACABAMENTO DE
VALVULA DE DESCRGA
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7.1.9. DIVISORIAS COM ESTRUTURAS DE ALUMINIO E REVESTIDAS
COM LAMINADO MELAMINICO:

As divisérias com estruturas de aluminio e revestidas com laminado melaminico
(divisérias navais tipo Divilux) existentes no Campus estdo em bom estado de conservacao,
perfis intactos e painéis sem fissuras ou laminado descolando, portanto deve-se manter 0s
sistemas existentes e fazer apenas a manutencao preventiva do mesmo.

Esta sendo proposta a inspec¢éo anual dos sistemas, juntamente com a inspec¢éo de
alvenarias e sistemas de vedacdo internos ao edificio, caso seja encontrado algum
problema, as placas ou a estrutura (montantes) deverdo ser substituidos pelo mesmo
padrdo ja existente (painéis com revestimento em laminado melaminico na cor areia e
montantes em aluminio na cor preta).

Na inspecdo deve-se notar que:

1) As placas deverdo estar em perfeito estado de conservagao, sem lascas,

fissuras, ondulagdes e outros defeitos;

2) A estrutura das divisorias (perfis de aluminio extrudado, polido e anodizado)

devera estar sem empenamentos, defeitos de superficie (pintura danificada ou
fissuras), diferencas de espessura ou outras irregularidades.

Figura 53: Divisérias existentes — tipo DIVILUX.

Fiura 54: Divisérias existentes — tipo DIVILUX.
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7.1.10. INSTALACOES HIDRAULICAS:

As tubulac¢des hidraulicas foram verificadas e, ndo foi identificado nenhum tipo de
vazamento aparente, porém como hdo existe nenhum shaft para as prumadas principais,
ndo podemos identificar avarias nas distribuicbes dos pavimentos. Foram verificados o0s
reservatorios inferiores, oS mesmos se encontravam limpos e com as bdias em perfeito
funcionamento.

E necessario que se faca vistoria periédica das valvulas de descarga dos sanitarios
para ver se as mesmas possuem problemas de disparo ou vazamento, quando
apresentarem algum tipo de problema é necesséario que se faca a manutencao corretiva do
item, como a troca do reparo da mesma. Ainda nas Instalagfes sanitarias, se faz necessaria
a instalacdo das canoplas faltantes nos registros (seguir padrdo e marca existentes no
local).

Foi feita manutencdo das tampas dos reservatorios inferiores (algcapdes em ago e
concreto), inclusive a troca de pegas que estavam bem deterioradas, portanto devem ser
feitas apenas inspecdes de rotina, com averiguagdo de pontos com ferrugem e corroséo e
caso sejam encontramos pontos a manutencdo devera ser executada conforme
necessidade. Em caso de manutencdo corretiva as pecas deverdo ser lixadas, receber
protecdo de zarcdo e s6 entdo sera aplicada nova pintura propria para metal.

Deve-se fazer a verificagdo semanalmente nos niveis dos reservatérios inferiores
para certificacdo do perfeito funcionamento do sistema hidraulico. Deve-se limpar a cada
seis meses a caixa de gordura e verificar mensalmente as caixas de inspecdo de esgoto.
Deve-se prever um controle de pragas para o sistema de esgoto.

Os principais pontos hidraulicos que devem ser reparados estdo dentro dos
sanitarios que seria a troca das torneiras mantendo um padrao Unico o que traria facilidade e
economia para a manutencdo das mesmas. Também devem ser trocados todos os sifées
das pias para se manter um padréo de acabamento. Deve ser previsto a limpeza das caixas
sifonadas em todos 0s banheiros e se seu sistema de sifonagem encontra-se completo para
seu perfeito funcionamento.

As Bombas de Recalque deverdo ser vistoriadas quinzenalmente e feito o
revezamento do funcionamento das mesmas.

Figura 55: Caixa de Gordura — LIPEZA A CADA SEiS MESES.
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** AGUAS PLUVIAIS:

Deve ser prevista limpeza periédica das lajes de cobertura retirando os depdsitos de
sujeiras como contra piso que estdo se soltando da manta de impermeabilizacdo e grande
volume de fezes de pombo que habitam o local evitando que se acumulem na saida da
tubulacéo vertical das dguas pluviais, também é preciso providenciar as tampas compativeis
com o didmetro da tubulacdo existente para que a sujeira acumulada ndo desca pela
tubulagéo e venha causar o entupimento da mesma.

No pavimento térreo também deve ser feita a limpeza peridédica das canaletas e
caixas de inspecado de aguas pluviais.

7.1.11. INSTALACOES ELETRICAS:

Para adequar/regularizar as instalacfes elétricas do edificio, relatamos providéncias
e vistorias que precisam ser implementadas. Dividimos tais providéncias em:

1. InstalagGes de media tenséao 225 kVA;
2. Instalacdes de baixa tenséo até 220V / 127V,
3. Instituicdo de NR10.

1. Para adequar/regularizar as Instalacdes de media tens&o225 kVA.

SEGUINDO NORMA - NBR 14039 ABNT, RECOMENDA-SE:

. Efetuar limpeza das partes ativas das instala¢des:

Incluem-se nestas atividades as analises de 0Oleo dos transformadores de 30kva e
500 KVA; através de analises fisico-quimicas completas, elaboradas por empresas
especializadas e laboratérios renomados;

Apoés conhecido os resultados destas analises, poderemos verificar a necessidade de
outras providencias; bem como propor um calendario de regularidade para estas tarefas.

. O gestor da Divisdo de Infraestrutura do Campus devera realizar,
periodicamente, a avaliacdo dos parametros mostrados na fatura de energia quanto a
eventual multa por baixo fator de poténcia; multas por ultrapassagens, além de avaliar entre
as formas de tarifacdo verde e azul, através de " simulagdo " e optando pela tarifa mais
econdmica.

. As pessoas técnicas e operacionais que operam com manutencdo de
maquinas, equipamentos e instalacdes elétricas devem atender as exigéncias da NBR 5410
conforme 4.2.6.2.1:
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Tabela 18 — Competéncia das pessoas

Codigo Classificagao Caracteristicas Aplicagdes e exemplos

BA1 Comuns Pessoas inadvertidas —

Criangas em locais a elas

BA2 Criancas destinados”

Creches, escolas

Pessoas que nao dispdem de
BA3 Incapacitadas | completa capacidade fisica ou
intelectual (idosos, doentes)

Casas de repouso,
unidades de saude

Pessoas suficientemente
informadas ou supervisionadas por
BA4 Advertidas pessoas qualificadas, de tal forma | Locais de servico
que lhes permite evitar os perigos | elétrico

da eletricidade (pessoal de
manutencao e/ou operagao)

Pessoas com conhecimento
técnico ou experiéncia tal que lhes
BAS Qualificadas | permite evitar os perigos da
eletricidade (engenheiros e
técnicos)

Locais de servico
eléetrico fechados

1)

Esta classificagdo ndo se aplica necessariamente a locais de habitacao.

2. Instalagdes de baixatensédo 220 V/ 127V.

As manutencdes corretivas que devem ser feitas no Prédio da UNIFESP -
Osasco, estdo apresentadas nos Anexos lll e IV deste Plano.

SEGUINDO NORMAS — NBR 5410 ABNT

— NBR ISSO/CIE 8995-1:2013

—NR10

. As pessoas técnicas e operacionais que operam com manutencdo de
magquinas, equipamentos e instalagfes elétricas devem atender as exigéncias da
NBR 5410, conforme 4.2.6.2.1 — tabela 18, acima citada;

. Quando o Campus for executar alguma reforma, e a mesma se tratar de
pequenas adequacles e ampliagdes no sistema existente, a propria manutengéo do
Campus devera fazer o servico, sempre com acompanhamento do Engenheiro
Eletricista da UNIFESP.

IDENTIFICACAO DOS QUADROS CONFORME PROJETO ELETRICO E PLANTAS
DE LOCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, ANEXOS A ESTE

DOCUMENTO.
3. Instituicdo de NR10.
. O Prontuério de Instalagtes Elétricas existente devera ser mantido atualizado

durante a vigéncia do contrato, respeitando todas as exigéncias referentes a NR 10,
Ministério do Trabalho e Emprego e demais normas nele existentes.
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Figura 56: Quadro Elétrico novo — Térreo — Alimenta os Quadros 1, 2, 3.

Figura 57: Quadros Elétricos novos — 2° pavimento.
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Figura 58: Quadros novos QGBT21 / QGBT31 (quadros 2° e 3° pavimentos).

Figura 59: Quadros Elétricos antigos — Fazer “as built” e adequacgdes.
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Figura 60: Quadros Elétricos antigos — Fazer “as built” e adequacgdes.

Figura 61: A Quadros Elétricos 01 e 03 - Quadros Elétricos antigos — Fazer “as built” e
adequacdes.
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Figura 62: Quadro Elétrico 04 - Quadros Elétricos antigos — Fazer “as built” e adequacdes.

|

Figura 63: Quadro Elétrico 06 - Quadros Elétricos antigos — Fazer “as built” e adequagdes.

** A manutencdo corretiva de alguns itens elétricos ja foi executada, assim
como a adequacdo dos quadros elétricos ja foi licitada, esta aguardando apenas a
liberacdo da verba para execucdo do servico. Porém as rotinas de verificacdo devem
ser mantidas a fim de manter a integridade dos sistemas.

** Foi instalado um novo quadro elétrico, no pavimento térreo, ao lado da copa.
Este quadro alimenta os quadros 1, 2 e 3 da edificacéao.

**A manutencdo sera responsavel pelo aumento de circuitos nos quadros
elétricos, desde que a carga a ser instalada ndo ultrapasse os limites estabelecidos
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pelas caracteristicas das instalacbes e normas brasileiras além de fazer tal
manutenc¢do sob orientagdo de Projeto e responséavel técnico.

7.1.12. PARA RAIO:

Foi feita a manutencdo necessaria no sistema de para-raios da construcao da
Unifesp, porém deve-se manter uma rotina de inspecdo para que o sistema ndo seja
deteriorado e perca seu desempenho.

Na rotina de inspecédo devem ser observados os seguintes itens:

e Verificar se existem hastes e conexdes elétricas soltas, caso existam prever o
reaperto ou até mesmo a troca das pecas necessarias;

o Verificar a organizacdo dos cabos nas descidas e interligacdes;
Fazer medicdes de resisténcia de aterramento dos eletrodos e malhas de

aterramentos, através de métodos normalizados. Comparar os valores com a
NBR 5419\2015.

o8

Figura 65: Para Raio — Cobertura da Edificagéo — Terminais aéreos
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il
Figura 66: Para Raio — Térreo

7.1.13. CALCADAS EXTERNAS, CANALETAS PARA AGUAS PLUVIAIS

As calcadas que circundam o prédio sdo feitas em concreto alisado e estdo em bom
estado de conservacdo. Deverdo ser feitas vistorias semestrais para avaliar o estado das
mesmas e se constatado alguma irregularidade a mesma devera ser arrumada
imediatamente, a fim de diminuir o risco de acidentes de alunos, docentes e funcionarios.

7.1.14. QUADRA POLIESPORTIVA E VESTIARIOS:

Na Quadra Poliesportiva o piso encontra-se em mau estado de conservagao,
portanto aconselha-se a execucdo de novo contra piso (piso em cimento desempenado e
alisado), assim como a pintura do mesmo, seguindo especificagbes de dimensionamento e
cores conforme normas esportivas.

As tabelas de basquete, ja foram substituidas e deverao sofrer manutencao conforme
o relatério de rotina de inspecao apresentar problemas. Ja as traves dos gols e o0s suportes
metalicos das tabelas de basquete deverdo sofrer manutencdo, com a solda dos elementos
soltos e posterior pintura (antes da aplicacdo da tinta as superficies metdlicas deverao ser
lixadas, deve ser passado fundo para metais, para proteger as superficies da corrosado, e
aplicada duas demaos de tinta esmalte com brilho). As redes dos gols e da tabela de
basquete deverdo ser substituidas.

Na area dos vestiarios da quadra encontramos alguns problemas que deverdo ser
sanados, tais como: pintura do forro desgastada e manchada com bolor e portas internas
em mau estado de conservacdo, as portas foram pintadas, porém algumas continuam
deterioradas, portanto deverdo ser trocadas por novas portas, seguindo o mesmo padrao de
acabamento existente no local.

Os alambrados que cercam o local também estdo em bom estado geral de
conservagao, portanto deverdo ser mantidos, porém alguns pontos a solda (que prendem as
telas metdlicas a estrutura) estdo soltos, tais pontos soltos deverdo ser novamente
soldados, também devera ser executada a verificacdo semestral do estado de conservacao
dos mesmos.
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Figura 68: Quadra Poliesportiva— MANUTENGAO E PINTURA DAS TRAVES DOS GOLS E
~ TROCA DAS REDES.
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Figura 71: Vista interna dos Vestiarios — PREVER A TROCA DE ALGUMAS PORTAS
INTERNAS.

8 PROGRAMA DE MANUTENGCAO PREVENTIVA

Verificagdes do programa de manutencao ou inspecdes sdo avaliagbes perioddicas do
estado de uma edificacdo e suas partes constituintes e sdo realizadas para orientar as
atividades de manutencao. Sao fundamentais e obrigatorias para a gestdo de um programa
de manutengéo, conforme a ABNT NBR 5674.

A definicdo da periodicidade das verificacbes e sua forma de execucdo fazem parte
da elaboracdo do programa de manutencao de uma edificacéo, conforme responsabilidades
definidas pela ABNT NBR 14037 e ABNT NBR 5674. As informacdes contidas neste
relatério e no programa de manutencao auxiliam no processo de elaboragdo das listas de
conferencia padronizadas (check-list) a serem utilizadas, considerando:
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Um roteiro I6gico de inspecdo e verificagdes das edificacoes;

Os componentes e equipamentos mais importantes da edificacao;

As formas de manifestacbes esperadas do desgaste natural da edificacéo,
As solicitacBes e reclamac8es dos usuarios.

Para o melhor entendimento dos usuarios responsaveis pela correta execuc¢ao do
plano, assim como os profissionais habilitados que deveram executar o0s servicos de
verificagbes, inspecOes, afericbes e corregBes pré-determinadas, é fundamental a
organizacado de quais componentes cada sistema ira contempla. Foi definido que, para a
edificacdo em questdo, 0s sistemas constituintes para manutencdo predial preventiva em
estudos assim como 0s seus componentes é o demonstrado na planilha abaixo:
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Plano de Manutencao Predial Preventiva e Corretiva

SISTEMAS E SEUS COMPONENTES
SISTEMAS COMPONENTES SISTEMAS COMPONENTES
) RESERV. SUP. PAINES LAMINADOS
RESERVATORIOS
RESERV. INF. ESTRUTURA METALON
D AREDES PAINEIS DE GESSO
ALVENARIA DE DIVISORIAS ACARTONADO
VEDAGOES PERFIS E SUPORTES PARA
MUROS DRYWALL
MASSAS E FITAS PARA
<PDA CABOS DE ATERRAMENTO DRYWALL
PARA RAIO ) BACIAS SANITARIAS
LOUCAS SANITARIAS
ILUMINACAO DE LAMPADAS PIAS / CUBAS
EMERGENCIA BATERIAS VEDACOES E REPAROS
CAIXAS E VALVULAS DE
VIDRO FOLHAS DESCARGAS CAIXAS
VEDACOES TUBULACOES
IMPERMEABILIZACAO MANTAS CABOS
TELEFONIA
CIRCUITOS PLUGS
RECEPTACULOS REJUNTE
REVESTIMENTOS
¢ D A -
INSTAL. ELETRICAS TOMADAS / CERAMICOS PECAS CERAMICAS
INTERRUPTORES
QUADROS DE
DISTRIBUICAO SUPERFICIES
_ ¢ PISOS
TUBULACOES/EZAIXAS DE LIMPEZA
INSPECAO
INSTAL. HIDRAULICAS REGISTROS SUPERFICIES
TORNEIRAS PINTURA TEXTURAS
CONEXOES LIMPEZA
ADEQUAGAO AS NORMAS
DE ACESSIBILIDADE IMPERMEABILIZACAO
FOLHA FIXADORES
ESQUADRIAS DE DOBRADICAS £ e
MADEIRA FECHADURAS
CAIXILHO E VISTAS COBERTURA CALHAS E RUFOS
ESQUADRIAS DE FERRO ESTRUTURA (FECHADURAS VEDAGOES ?As
E DOBRADICAS) PERFURAGOES
VEDAGAO (SILICONE) EXTINTORES
FOLHAS COMBATE A INCENDIO MANGUEIRAS
ESTRUTURAL LAJES ALARME DE INCENDIO
PILARES
VIGAS

O intervalo de tempo em que cada sistema irA receber manutencdo é um
procedimento de fundamental importancia para garantia do sucesso do plano, tendo em
vista que longos periodos sem manutencao ir4 acarretar em deterioracdo dos sistemas. A
definicdo da periodicidade para cada sistema foi baseada em recomendacdes dos
fabricantes, assim como também pelo Programa de Manutencédo Preventiva do Sindicato da

56



Rua Nicaragua, 416 - Vila Progresso

et e —— MINISTERIO DA EDUCAGAO
. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

UNIFESP — Campus Osasco
Av. Ibirapuera, 2.927 - Moema

RSSO  Cc: 04029-200 - Sao Paulo - Sio Paulo Plano de Manuten¢do Predial Preventiva e Corretiva

Fone: (55 11) 2161-2200

www.pgeincorp.com

Industria da Construcao Civil do Estado de Sdo Paulo. Outro parametro respeitado para
elaboracéo foi 0 agrupamento de atividades de diversos sistemas que possuem intervalos
iguais ou semelhantes para um mesmo periodo de atividades de manutencao, facilitando
assim a contratacdo e gestao do plano, como apresentado nos anexos a seguir.
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ANEXO |

INDICADORES DO ACORDO DO NIVEL E SERVICO
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Indicador

N® 01 — ROTINA DE EXECUCAO DO PLANO DE MANUTENCAO PREDIAL (PMP)

Item

Descricdio

Finalidade

CGarantir a prestacdo do servico conforme rotina descrita.

Meta a cumprir

100 %% de conformidade (com 10% de tolerdncia).

Instrumento de medicio

Check-list (conforme plano de manutencio predial).

Forma de
acompanhamento

Ficha de acompanhamento.

Pernodicidade

Diario / semanal / quinzenal / mensal (conforme plano de manutencio
predial).

Mecanismo de Calculo

Total de atividades executadas <+ total de atividades listadas x 100.

Inicio de Vigéncia

Inicio da execucdo do contrato / implantacio do servico.

Faixas de ajuste no
pagamento

(10 a 30% de desconformidade) — Valor total — Desconto 0,05% do valor
contratual por ocorréncia.

Multa compensatoria

{mais que 30% de desconformidade) — Sancio conforme edital (multa).

Observacdes
Indicador
N=202 - PRAZO DE ATENDIMENTO DE CHAMADOS
Item Descricio
Finalidade Garantir um atendimento célere is demandas do orgio.

Meta a cumprir

90 % de conformidade (os chamados de manutencio corretiva deverio ser
atendidos no prazo méaximo de 4 (quatro) horas, e os chamados de
manuten¢io corretiva de emergéncia, de forma imediata, até 30 minutos)

Instrumento de medicio

Solicitacdo de servigos — ordem de servigo (os) eletronica.

Forma de Planilha e sistema.
acompanhamento
Pernodicidade Mensal.

Mecanismo de Calculo

Total de chamados atendidos no prazo < total de chamados x 100.

Inicio de Vigéncia

Inicio da execucdo do contrato/ implantacio do servigo

Faixas de ajuste no
pagamento

(10 a 30% de desconformudade) — Valor Total — Desconto 0,05% do valor
do contrato por ocorréncia.

Multa compensatoria

{mais que 30% de desconformidade) — Sancio conforme edital (multa).

Observacies

59



Rua Nicaragua, 416 - Vila Progresso
CEP: 83320-380 - Pinhais - Parana
Fone/Fax: (55 41) 3078 2065

Av. Ibirapuera, 2.927 - Moema
CEP: 04029-200 - Sao Paulo - Sao Paulo
Fone: (55 11) 2161-2200

Incorporadora de Obras Itda.

www.pgeincorp.com

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
UNIFESP — Campus Osasco

Plano de Manutencao Predial Preventiva e Corretiva

Indicador

N° 03 — UNIFORMES / CRACHAS

Item

Descricio

Finalidade

Garantir apresentacio dos funcionarios e controle de acesso.

Meta a cumprir

100 % de conformidade.

Instrumento de medicio

Verificacio didria com anotacdo em ficha de fiscalizacio.

Forma de acompanhamento

Ficha de fiscalizacio.

Perodicidade

Diana.

Mecanismo de Calculo

Apresentacio de funcionarios devidamente uniforrizados e identificados
/ total de funciondrios em exercicio no Orgio.

Inicio de Vigéncia

Inicio da execucdo do contrato’ implantacio do servigo.

Faixas de ajuste no

0% de ocorréncias — Valor total.

pagamento
Faixas de ajuste no Por funcionario / dia sem uniforme ou identificacio: 00,05 % do valor do
pagamento contrato por ocorréncia,
Multa compensatoria Por reincidéncia— sancio conforme edital (multa).
Observacgies -
Indicador
N® 04 — QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS EM SERVICO
Item Descriciio
Finalidade Garantir a prestacio do servico conforme rotina descrita, através do

cumprimento do quantitativo avencado em Contrato.

Meta a cumprir

100 % de conformidade.

Instrumento de medicdo

Check list / diario — controle de presenca.

Forma de acompanhamento

Ficha de acompanhamento / fiscalizacio / escala de servigo.

Perodicidade

Diana.

Mecanismo de Calculo

Total de funciondrios contratados / total de funciondrios presentes.

Inicio de Vigéncia

Inicio da execucio do contrato/ implantacdo do servico.

Faixas de ajuste no

0 % de ocorréncia — Valor total.

pagamento
Faixas de ajuste no Quantitativo inferior ao contratado em até 20%: por funcionario/ dia sem
pagamento uniforme ou identificacdo: 0,05 % do valor do contrato por ocorréncia.

Multa compensatoria

Acima de 20 % - sancio conforme edital (multa).

Observacgies
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Indicador

N® 05 - TEMPO DE SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO POR FALTA, LICENCA

Item Descricio

Finalidade Garantir um atendimento célere as demandas do 6rgio / em cumprimento
a obrigacio confratual.

100 % de conformidade (com 10% de tolerdncia): a reposicio de

Meta a cumprir ., . . .
P funciondrio devera ser atendida no prazo maximo de 4 (quatro) horas.

Solicitagdo de servicos — Ordem de Servico (OS) eletrénica / substituicio

Instrumento de medigdo .
efetiva.

Forma de acompanhamento | Sistema / Planilha.

Periodicidade Diana.

Horario da emissdo da solicitagio de substituicio / horario de substituicio
efetiva do funcionario.

Inicio de Vigéncia Inicio da execucio do contrato / implantacio do servigo.

Mecanismo de Calculo

(0 a 10% de desconformidade) — valor total
i 11% a 30% de desconformidade) — 00,05 % do valor do contrato por

Faixas de ajuste no

pagamento .
ocolTéncia.
Multa compensatdria i Mais que 20% de desconformidade) Sancio conforme edital (multa).
Observacgies
Indicador
N° 06 - MANUTENCAO DE PREPOSTO NO LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICO
Item Descricio

Finalidade Garantir a prestacio do servigo conforme rotina descrita.
Meta a cumprir 100 % de conformidade.
Instrumento de medicdo Check list / didrio.

Forma de acompanhamento | Ficha de acompanhamento.

Periodicidade Diana.
Mecanismo de Calculo Verificagio / controle de presenca.
Inicio de Vigéncia Inicio da execucio do contrato / implantacio do servigo.
Faixas de ajuste no . _
J 0,10 % do valor do contrato por ocorréncia.
pagamento
Multa compensatdria Deixar de substituir profissional — Sancio conforme edital (multa).
Observacgies -
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Indicador
N° 07 — PRAZOS DE ENTREGA DE MATERIAS (COMPRA)
Item Descricio
Garanfir a entrega dos materiais adquiridos através do contrato em prazo que
Finalidade nio prejudique o funcionamento da contratante (conforme item 7.3 do termo
de referéncia)
Meta a cumprir 100 % de conformidade

Instrumento de medigdo | Contagem de prazo das requisicdes de materiais / autorizagoes de compra

Forma de Histérico da -
acompanhamento 1storico das requisigies
Periodicidade Sempre que houver requisicio

Mecanismo de Calculo | Verificacdo/ controle as datas de requisigdes

Inicio de Vigéncia Inicio da execucdo do contrato/ implantacio do servico
Faixas de ajuste no . . .
I 0,10 % do valor do contrato por ocorréncia por dia de atrazo
pagamento
Multa compensatoria Deixar de substituir profissional - san¢io conforme edital (multa)
- A multa serd aplicada apos notificacio da empresa quanto ao
Observacies P po e P q

descumprimento de prazo.
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ANEXO |

TABELA DE EQUIPAMENTOSE FERRAMENTAS DISPONIVEIS
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EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DISPONIVEIS
EQUIPAMENTO / FERRAMENTA QUANTIDADE
Alicate Universal de 8” 02
Alicate de Bico Curvo de 6” 01
Alicate Corte Diagonal de 6” 02
Alicate Bico reto de 6” 02
Chave Inglesa de 12" 01
Chave Inglesa de 10” 01
Jogo de Chave Allen 3/32 a 3/8 02
Jogo de Chave Torx T10 a T50 02
Chave Combinada de 14 mm 01
Chave Combinada de 8 mm 01
Chave Combinada de 6 mm 01
Broca Widea 3/8 02
Broca Aco Rapido 8 mm 01
Multimetro Digital Brasfort 01
Nivel Aluminio 12” 02
Jogo de Chave Soquete mm / completo 01
Paquimetro de 150 mm 01
Caixa de Ferramentas Sanfonada — 3 gavetas 03
Alicate Prensa terminal 01
Trena com Trava — 10mts 01
Jogo Ponteira para Parafusadeira 01
Serra A.R. 1/2 x 12mm 01
Formao de 3/8 01
Espatula nimero 12 01
Alicate Bomba d’agua 10” 01
Alicate Bomba d’agua 12” 01
Rebitadeira POP de 12” 02
Estilete 02
Parafusadeira 12 volts 01
Chave Fenda Forca 3/16 01
Chave de Fenda 3/16 x 4 01
Chavede Fenda1/4x8 01
Chave Philips 1/4 x 6 01
Chave Philips 1/8 x 4 01
Lixa Massa GR 80 05
Soquete Longo 21 01
Soquete Longo 16 01
Broca chata5/ 16 02
Brocachatal/4 02
Broca chata 3/ 8 02
Brocachatal/?2 02
Broca chata5/8 02
Broca chata 3/ 4 02
Broca chata 1 02
Broca SDS PLUS 5/ 32 01
Broca SDS PLUS 3/ 16 01
Broca SDS PLUS 5/ 16 02
Broca SDS PLUS 3/8 03
Broca SDS PLUS 12mm 02
Broca SDS PLUS 6mm 01
Lixadeira 220V 01
Furadeira 110V 01
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Rompedora de Wallt 220V 01
Radios Transmissores 04
Trincha de 3 01
Turquesas para Armador de 13” 02
Alicate Desencapador de fios 01
Talhadeira de Impacto de 40mm 01
Talhadeira de Impacto de 16mm 01
Ponteiro de Impacto de 16mm 01
Ventosa 02
Arco de Serra 12" 01
LISTA DE EPI
EQUIPAMENTO QUANTIDADE

Capacete 05
Par luva raspa cano longo 02
Cinto de seguranca com tala 02
Par luva de raspa cano curto 02
Oculos de protecéo 02
Protetores auriculares 05

LISTA DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA

EQUIPAMENTOS (Quantidades conforme necessidade dos servicos)
Andaimes
Maquina de Solda
Serra para cortar piso - Makita
Serra Circular
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ANEXO Il

PLANILHAS:
CONTROLE DE CONFORMIDADE AO PLANO DE MANUTECAO PREDIAL
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UNIFESP - CAMPUS OSASCO

CONTRATO N~003/2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAQ PAULO OBJETO: SERVICOS DE MANUTENGAD PREDIAL
PROCESSO: 23059.030305/2016-34 DIVISAO DE INFRAE STRUTURA DO CAMPUS OSASCO PREGAD: 23412018
CONTROLE DE CONFORMIDADE AQ PLANO DE MANUTECAO PREDIAL AND:2018
MES: AEFIL
LEGENDA 1 - CONFORME VTM  N° GONFORMIDADES DO MES
DESCRIGAD: 0 - INCOMFORME WRF

% inc. = VTMAVRFE

PROCEDIMENTOVATIVIDADE

RESPON SAVEL
‘| P{ MANUTENGAO

SISTEMA| DIARIAMENTE 1|1 2(3|4(5|6|7|8|9|10(11|12(13|14(15|16(17|18(19| 20| 21|22|23|24 (25|26 27| 28| 29|30 VTM | VRF |% inc.

Verificar, trocar e reparar
luminarias que apresentem
reatores, soquetes cu ldmpadas
queimadas ou com operagio 0 24 100
insuficiente. Verificar e reparar
tomadas e interuptores que
ecteiam em mas condicfies

Verficar aquecimetos e ruidas
anormais nos quadros elétricos,
trocar disjunores e fazer
pPEQUENDS rEparcs.

Werificar o funcionamento &
integridade fisica dos o 24 100
ventiladores.

Inspecéo visusl ns rede
estabilizada & na rede légica 1] 24 100
{fiacdo. tomadas e conexdes)

Instalagoes Elétricas e de Logica

Inspecionar torneiras, registros
valvulas de descargas pars ] 24 100
verificar eventuais vazamentos

Verificar e registrar a leitura do
medidor de agua. Analisar
consumeo de dgua e efetuar

testes de verificagio de ] 24 100
vazamentos, quando
identificade na leitura do

oin
Werificar a existéncia de
umidade, trincas cu demais
defeitos nos fomos existentes

Instalagoes Hidraulicas

Inspegéo e reviséo do
funcicnamente dos bebedourcs 0 24 100
nos pavimentos

ﬁ % Inspecicnar as portas dos box dos
= T banheires

SUBTOTAIS PARA CALCULO DO VTV 0 o) o O o) 0 0f of Of 0) O) Of O) O) Of O@f O] 0) O) Of 0) O] O 0 0] of 0] 0 216 | 100

PLANILHA DE ITENS QUE DEVEM SER VISTORIADOS DIARIAMENTE

CONTRATO ne:002/2018 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAOD PAULO OBJETD: SERVICOS DE MANUTEMCAC PREDIAL
PROCESSO: 22082.020205/2016-84 DIVISAD DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS OSASCO PREGAD: 2342018
CONTROLE DE CONFORMIDADE AO PLANO DE MANUTECAO PREDIAL AND:2018
MES: ABRIL
LEGENDA 1- CONFORME VTM  N® CONFORMIDADES DO MES
DESCRIGAO: 0 - INCONFORME VRF

% inc. = VTM/WVRF

PROCEDNMENTOVATIVIDADE

RE SPONSAVEL

SISTEMA SEMANALMENTE SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5| VTM | VRF |% inc., T

1]12(3|4(5]|6(7F 9| 10(11|12(13| 14 (15| 1617|1819 20| 21|22 (25|24 (25| 26| 27| 28| 29|30

Limpar interna & externaments
o5 gquadros elétricos e verificar se
todos os circuitos estdo
operando.

Logica

Alternar o funcicnamento das
bombas de recalque.

Instalagoes
Elétricas e de

Verificar o nivel dos
reservatdrios, o funcionsmento
das torneiras de boia para
controle de nivel.

Inspecdo e limpeza nas caixas
de gordura.

Inspecdo , revisdo, fixagic e
sjustes dos lavatdrios, pias e ] 4 100
aparelhos sanitérios.

Verificar de aparelhos de ar
condicicnados existentes quanto
a ruidos funcionamento
completo.

Instalagoes Hidraulicas

. Inspl:—u_:é':}. Limpezs & reparos de
E ralos, grelhas e sifdes (ambientes
(%) interncs como banheircs, dml,
copas, etc)

Instal.

SUBTOTAIS PARA CALCULD DO VTM 100

PLANILHA DE ITENS QUE DEVEM SER VISTORIADOS SEMANALMENTE
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CONTRATO N°:009/2018 UNIVER SIDADE FEDERAL DE SAO PAULO OBJETO: SERVICOS DE MANUTENGAC PREDIAL
PROCESSO: 22089.020205/2018-24 DIVISAO DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS OSASCO PREGAD: 334/2018
CONTROLE DE CONFORMIDADE AO PLANO DE MANUTE(;EO PREDIAL AND:2018
MES: ABRIL
LEGENDA 1 - CONFORME VTM N CONFORMIDADES DO MES
DESGRIGAC: 0 - INCONFORME VRF

% inc. = VTMWVRE

PROCEDIMENTO/ATIVIDADE

. RESPONSAVEL
SISTEMA| QUINZENALMENTE QUINZENA 01 QUINZENA 02 VTM | VRF |% inc., Do e

112 |3(4|5|6(7|8)9|10(11)12(13(14|15|16(17|18|19(20|21|22|23(24|25|26| 27| 28| 29|30

Inspecio e reparos necessarios

3 das fiagdes, intemuptores,

= | tomadss elétricas, telefdnicas e
de alarmes.

Insta.
Elétricas

Verificagio de bombas para
sisterna de abastecimento de
‘Agus , gquants a seu ] 2 100
funcicnamento {Programacdo de
Revezsmento)

Limpeza dos ralos sifonados &
velifinsl;éa se todas as pegas de a 2 100
i estdo cometss

Instalagoes
Hidraulicas

Inspecdo e limpeza nas caixas
de i cdo de esgoto

Lavagem & limpeza de todas a3
et de i} 2 100
de e i

Limpeza das calhas externas e
de todas 85 sress de telhados & 0 2 100
temacos
Inspecdo no Temeno QUITAUNA

Verificar a necessidade de ] 2 100
r cio do Gradil

Verificagdo das esquadrias
metélicas e de madeira guante a
sus perfeita vedagdo
externalinterna, efetuando os
devidos reparos necessarios para
seu perfeito funcicnamento

Instalagoes Civis

Verificar se os extintores estic
camegados e se o pino de
segurancs e selo de lacagdo
estiio cometos; & se todas as suas

devidas indicagdes
em seus devidos locais.

PPCI

Verificar se ndo ha vazsmento
do sisterna hidraulico de
combate a incéndio. Verificar a
integridade & componentes dos
armérios de hidrantes |
esguichos, mangueiras, etc.)

SUBTOTAIS PARA CALCULO DO VTM 0 100

PLANILHA DE ITENS QUE DEVEM SER VISTORIADOS QUINZENALMENTE
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CONTRATO ME00WI0TE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SA0 FAULO OBJETO: SERVICOS DE MANUTENCAD PREDIAL
PROGESS0: 23059 030305201534 DIVISAC DE INFRAESTRUTURA DO CAMFUS OSASCO PREGAD: 3342015
AHO 020
CONTROLE DE CONFORMIDADE AO PLANO DE MANUTEGAD PREDIAL
LEGEMDA 1 - CONFCE WTH e CONFORMIDADES DO MES
DESCRICAD: 0- NCONFORME VAR
% e, = VTMVES
FiE EFON BAVEL
= s SEMESTRE &1 SEMESTRE &2 VTH VRF e Inc. FELA
JAN FEV | MARGD | ABRL | MAKD JUNHO | JmHO ap0 | T | owr | wow [=]
L]
2 e Daa: Daa:
o mmoecho pazs revisio = Toom oe Soecas rescres = a - .
g 5 UTInArias o quatrs polissporiva & luminaclo soams. “
fim}
£
moecha o asiaco oe conmeninclo das Caigades e, mia: ma:
NCIUINGo DISO 0 quadra poliasporive & axecucho oe a 2 100
PEDANOS NECASAros
rEnacio 005 MElUTEAMATIDS & vaTaCies varicanso & . .
MEgrigas & retonStiungD Of rejumamemos memos & A e
e0emos de pisos, peloris. soleras, ralos, azulejos. pecas a -
sankarias. grefhes de vertliacho, executando o5 devidos “ e
reDanOs Sonde NECASEANO ODageceno O patrbes
sisienes
S| vermoacho no sssen ne consenachs sos simseses 5o Da: Da:
G DarimaTO ga Dusdre FolisSoonie ASEi ComD tanelag ge 2 -
o bemguete = Taves oos gois com mvecucho oo reparcs B 1w
Ig MECASEAroS
o
o
o
& Dua: Dua:
E warticacko os comunizacho visusl com raganos. o N
itmmicho ou repomicha des peces canicades B 1w
Daa: Daa:
Wartticacko oo mstaga de consanecho G0 magsTamar & o N
felnas gy oD - e
warmcacho oo aswago o consanveclio s EsTuars s o o
Teinameanto da Coberura em Policarnonan - Arss da ] 2 100
et
Daa: Daa:
Fagar jeste g pressdio de gua &m Jodos O hidrames ] 2 100
o
o
o
DIa: DIa:
Teste do sistema de luminacho de emenpincia da 0 -
eatizacis 2 100
EUSTOTAIE FARA GALCULD 50 VT Y Y Y O N I
T —
UNIFESP - CAMPUS OSASCO
-
[ ———
[Ep—
COHTRATO MEODSINIE UNIVER SIDADE FEDERAL DE $50 PAULD OBEJETO: SERVICIS DE MANUTENCAD FREDIAL
PROCESSO- T3033 030505001534 DIVISAD DE INFRAESTRUTURA DO CAMPU S OSASCO PREGAD: 1542043
AMOZDIE
CONTROLE DE CONFORMIDADE AD PLAND DE MANUTECKD
LEGEMDA 1 - CONFORME WTM  BP CONFORMIDADES DO MES
DESCRICAD 0 - BCOMFORME WEE
% . = VTMVES
by ANUALNENTE JaM FEV | maRcD [ assn IAID‘.II.IIID‘JI.I.IH m|||—:r|ou1'|||w|m vim | ver [seme| AVE
S LT
EH;&D\E&%W&&CUMSWS Mamss.
Mrasoea -\!’.&;&D COMDONATAS XTI rAS
WAFIICANGO 8 SXISIENCES (2 TINCES, raChaiuras ou o 1 im0
CESIOCHMETOS. NTIUS M 2 ETMETIOS I8 NMVASTIMETOS
= o ranancs madiane oremnsslo oo ou nmlos sl
[a] e conTasssio o ImUEoT & SEnIDDE STeCITIE
1
£
(]
=
=
=
A
smpecio fo astado das alenaries scemasischades
= UGS, COM repanos de slementios danificados
o 1 100
ipadasando on padnies onioos adsianies
neDomenEados.
L HIEEEEEEEEEENEEEEEEEEEE NN NEEEN NN N
£ CRACSPON DM 4.0 MICSES LT DOWTRAD SO MOTAS A5 INEPOC SIS A R TN G S0 D0 SR W0 O LETAL S

PLANILHA DE ITENS QUE DEVEM SER VISTORIADOS ANUALMENTE
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ANEXO IV

PLANO DE AGAO MANUTENGAO CORRETIVA
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Fone: (55 11) 2161-2200
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MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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PLANO DE ACAO PARA MANUTENGCAO CORRETIVA NA UNIDADE ANGELICA - UNIFESP

- OSASCO
SERVICOS A VALOR VALOR
PRAZO PROFISSIO. | MATERIAIS | FERRAMENTA | QUANT.
EXECUTAR UNIT. TOTAL
ELABORAR DESENHO 'AS
2 BUILT' (BAIXA TENSAO) TEE\C/IEPIEFZSAAD A
R R
o MOSTRANDOAS | JEQUIPEDE | e | 1 S S
GRANDEZAS ELETRICAS 12.600,00 | 12.600,00
cc INFRAESTRUTU ’ ’
- ENVOLVIDAS NO R. RA
] PAINEL
(T} _
= MANUTENCAO DA
ety FIACAO DA REDE DE 10
@) LOGICA APARENTE CHAVE DE
g INTERNAMENTE AO PLANEJAMENTO | o () oo ELE;E?EJ/IO / FENDA,
—1 | EDIFICIO (LANCHONETE) CONFORME MANUTENCAO |  DUTOTEC E FURADEIRA / RS 27,40 | RS 274,00
<L |- INSTALAR ELETRODUTO | NECESSIDADE ACESSORIOS | PARAFUSADEIRA,
5 DE FERRO ZINCADO OU SERROTE mi
2 SISTEMA DUTOTEC
- (ONDE APLICAVEL)
INSTALAGAO DAS CANOPLA DE
CANOPLAS FALTANTES PESSOAL DA | REGISTRO (VER
NOS REGISTROS DOS > DIAS MANUTENCAO | MARCADA | 10 R$ 60,00 | R$ 600,00
BANHEIROS BASE)
ACABAMENTO
- PARA VALVULA
INSTALAGAO DOS
PLANEJAMENTO DE DESCARGA
seosors | cowome | resonoe | comnatie, | (SMVERE | s
~ VERBA MANUTENCAO COM O ’ ! 10.780,00
NAS INSTALACOES ’ INGLESA
) DISPONIVEL MODELO
N SANITARIAS INTERNO DA
S MESMA
= TANQUES DE
> LOUCA E SUAS
\| -
§ INSTALACAO DE PECAS DE
Q | TANQUES NOS BOXES FIXAGAO,
T | DOSBANHEIROS QUE TO;':ZEg b CHAVE DE BOCA
w ETA SENDO PLANEJAMENTO CORRUGADO, | FURADEIRA/ R$
L | UTILIZADOS COMODML | cONFORME ENCANADOR FTA | PARAFUSADEIRA 6 R$ 827,00
@) (mediante célculo de NECESSIDADE g ’ 4.962,00
O | | ocias minimo. a ser VEDAROSCA E NIVEL
S : 1 956 TUBULACAO
< realizado pela divisao PARA
‘|’_, de infraestrutura) INSTALACAO
> DO PONTO
-_ HIDRAULICO
REPAROS NA LAJE DE
FORRO DO 3°
PAVIMENTO — PLANEJAMENTO
_ EMPRESA
MANUTENGAO CONFORME ) RS
CORRETIVA NAS VERBA f;:g;'ggzgi 570m RS 66,00 37.620,00
ARMADURAS DISPONIVEL
APARENTES, CONFORME
DESCRITO NESTE PMP
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INSTALACOES CIVIS

Fone: (55 11) 2161-2200

Av. Ibirapuera, 2.927 - Moema

Sao Paulo - Sdo Paulo

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
UNIFESP — Campus Osasco

Plano de Manutencao Predial Preventiva e Corretiva

INSTALACAO DE
ACABABAMENTO DAS
JUNTAS DE DILATACAO
EM ALUMINIO PLQQEJQS,E\/'.\‘ET Ol EmPResa | PERFIS EM “T" RS
ANODIZADO NATURAL VERBA ESPECIALISTA | EM ALUMINIO, 90ml | R$198,00 | o0 o
NOS PILARES DA DisPoniveL | TERCEIRIZADA | SILICONE -820,
CONSTRUCAO
(RETIRADA DO SELANTE
EXISTENTE)
EXECUCAO DENOVO | PLANEJAMENTO [
CONTRAPISO NA CONFORME ) RS
QUADRA POLIESP. + VERBA TE:RPEEI'QS%/Z """ 375m* | R$ 65,40 24.525,00
PINTURA DISPONIVEL
APLICADOR DE
TROCA DE TRECHOS PLQSEJFAO'\;',EV'I\'ET © CALHEIRG | CHAPA DE ACO SILICONE, RS
DETERIORADOS DOS VERBA TERCEIRIZADG | NOX (RUFOS), | ALICATE DE 90ml | R$42,00 | . o0
RUFOS DA COBERTURA | o ner SILICONE | CORTE, ALICATE -/80,
PARA DOBRA
PLACA DE
REPAROS DE GESSO NOS EC;%S&
BANHEIROS ONDE O 4 DIAS GESSERO | ccor pnipg | ESCADA ALICATE | Sm? | R$32,40 | R$ 162,00
FORRO ESTA QUEBRADO T RAME
GALVANIZADO
ROLOS DE
PINTURA,
PINTURA NOS TETOS DE PINCEIS,
GESSO REPARADOS E EM MASSA BANDEJA DE 100 RS
DEMAIS PAREDES 15 DIAS PINTOR CORRIDA, TINTA, ) RS 23,40
INTERNAS DANIFICADAS LIXAS E TINTA | ESPATULAPARA | ™M 2.340,00
MASSA E
ESCADA
TROCA DE VIDROS DAS VIDROS
JANELAS DA FACHADA INCOLOR
DOS FUNDOS E DA Fmg?:'g; APLICADOR DE 4
ESCADA QUE SE 7 DIAS VIDRACEIRO |\ ~oo SILICONE E m? | R$ 150,00 | R$ 600,00
ENCONTRAM (OU SILICONE ESTILETE
QUEBRADOS INCOLOR)
TROCA DOS FECHOS DE
ABERTURA DAS HASTE DE
ESQUADRIAS EM FERRO PLCA(';';J%'\:,EV'I\'ET 0 COMANDODE |, 0 RS
PARA NOVO PADRAO DE VERBA SERRALHEIRG | ABERTUURA+ REBITE 536 | R$3840 |, .o .o
HASTE + TRANCA - EM DISPONTVEL TRANCA (30 A 282,
ALUMINIO NA COR 40cm)
PRETA)
ACABAMENTO
PARA VALVULA
 INSTALAGAO DE chDD(ED%?gLGﬁ CHAVE DE BOCA,
VALVULA DE DESCARGA PESSOAL DE ASE PARA FURADEIRA / RS
PCD NOS BANHEIROS DE 10 DIAS MANUTENCEO | VALVULA | PARAFUSADEIRA, a4 R$ 906,00 | , oo o
DEFICIENTES DO 2° E 3° DocOL - CHAVE DE -624,
PAVIMENTOS CONEXBES + FENDA
FITA VEDA
ROSCA
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PORTA EM
MADEIRA COM
PROTECAO EM
CHAPA DE ACO
EM AMBOS 0OS FORMAO,
TROCA DAS PORTAS DE | PLANEJAMENTO L’;gﬁi AD A FL';”&J;;% /
ACESSO AOS BANHEIROS CONFORME PESSOAL DE ’ RS
DE P.N.E. PARA ATENDER VERBA MANUTENGAO FECHADURA, | PARAFUSADEIRA, 8 R> 864,00 6.912,00
A NBR 9050 DISPONIVEL DOBRADIGAS CHAVE DE '
(03 POR FENDA / CHAVE
PORTA) E 02 PHILIPS
BARRAS DE
APOIO -
CONFORME
NBR 9050
PORTA EM
MADEIRA
TROCA DE ALGUMAS REVESTIDA
PORTAS INTERNAS DO COM CHAPA | AFRLLT:/?E?SS é A
VESTIARIO DA QUADRA PESSOALDE | DE LAMINADO ’
POLIESPORTIVA 10DIAS MANUTENCAO | MELAMINICO, FEI\(I:S:\//FEZII-)IZVE 3 R$ 284,40 | RS 853,20
(MANTER PADRAO DE 03 PHILIPS
ACABAMENTO) DOBRADICAS,
BUCHAS DE
NYLON
PINTURA TOTAL DA EMPRESADE | TINTA, LIXAS, RS
FACHADA DE TODASAS | - PINTURA SELADOR, FITA | - 2.600m2 | RS 22,40 58.344 00
CONSTRUCOES TERCEIRIZADA CREPE St
RECUPERACAO DE MASSA
FISSURAS NO REBOCO EMPRESADE | oo TELA RS
DOS PAVIMENTOS | PINTURA MET AL,I ca | 1.800m? R$7.74 | 13.932,00
SUPERIORES DO PREDIO TERCEIRIZADA |, o FISSURAS ’ IS
PRINCIPAL
RECUPERACAO DE
FISSURAS NO REBOCO
NO TERREO DO PREDIO MASSA ESCADA
PRINCIPAL E DEMAIS PESSOAL DA | CORRIDA, TELA ° ’ ) RS
CONSTRUCOES 60 DIAS MANUTENGAO METALICA E\ZTOA;ULIL?ATE 800m R> 6,84 5.742,00
(VESTIARIOS, GUARITA E PARA FISSURAS ’
CENTRAL DE
TRANSFORMADOR)
EXECUCAO DE SOLDA NOS
M FERRO DE
PONTOS DE FIXACAO ESTANHO EM
INEXISTENTES NO 5 DIAS M'jfl\sla?éh D;O FIO PARA ?\;)ALS? 3;:2%33’ 1 RS 102,00 | RS 102,00
ALAMBRADO DA QUADRA ¢ SOLDA (500gr)
POLIESPORTIVA SOLDA E LUVAS
TROCA DE TELHAS COM 7 DIAS PESSOAL DE b AR/TxlEELLJg(A)'s DE PARALFSSQSDE'RA' 1 RS RS
FISSURAS E QUEBRADAS MANUTENCAO FIXACAO FURADEIRA 1.500,00 | 1.500,00
FERRO DE
SOLDA DE PONTOS ESTANHO EM | SOLDA, ESCADA,
SOLTOS NA ESTRUTURA ;
METALICA DOS GOLS FIO PARA MASCARA PARA
’ PESSOAL DA | SOLDA, REDES | SOLDA, LUVAS
E E D o '’ '’ 7
POSTERIOR PINTURA 5 DIAS MANUTENCAO | (GOL), TINTA, | PINCEL, ROLO DE 1 RS 660,00 | RS 660,00
TROCA DAS REDES DOS
GOLS - QUADRA FUNDO PARA PINTURA,
METAIS, LIXAS BANDEJA DE
POLIESPORTIVA TINTA
** FONTE DE VALORES: SINAPI FEV/2018
**QUANTITATIVOS APROXIMADOS - NECESSARIA CONFERENCIA IN LOCO
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ANEXO V

CLASSIFICACAO DO PROBLEMA CONFORME O GRAU DE RISCO

75



Rua Nicaragua, 416 - Vila Progresso

Fone/Fax: (55 41) 3078 2065

Av. Ibirapuera, 2.927 - Moema

Fone: (55 11) 2161-2200

www.pgeincorp.com
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CLASSIFICACAO DO PROBLEMA CONFORME O GRAU DE RISCO

SERVICOS A EXECUTAR

INSTALACOES

7

ELETRICAS

ELABORAR DESENHO 'AS BUILT' (BAIXA TENSAO) MOSTRANDO AS
GRANDEZAS ELETRICAS ENVOLVIDAS NO R. PAINEL

MANUTENCAO DA FIAGAO DA REDE DE LOGICA APARENTE INTERNAMENTE
AO EDIFICIO (LANCHONETE) - INSTALAR ELETRODUTO DE FERRO ZINCADO OU
SISTEMA DUTOTEC

INSTALACOES

z

HIDRAULICAS

INSTALAGAO DAS CANOPLAS FALTANTES NOS REGISTROS DOS BANHEIROS

CRITICO | REGULAR

MiNIMO

INSTALAGAO DOS ACABAMENTOS DAS VALVULAS DE DESCARGA NAS
INSTALAGOES SANITARIAS

INSTALACAO DE TANQUES NOS BOXES DOS BANHEIROS QUE ESTAO SENDO
UTILIZADOS COMO DML

REPAROS NA LAJE DE FORRO DO 3° PAVIMENTO — MANUTENGAO CORRETIVA
NAS ARMADURAS APARENTES, CONFORME DESCRITO NESTE PMP

INSTALAGOES CIVIS

INSTALAGCAO DE ACABABAMENTO DAS JUNTAS DE DILATAGAO EM ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL NOS PILARES DA CONSTRUCAO (RETIRADA DO SELANTE
EXISTENTE)

EXECUGAO DE NOVO CONTRAPISO NA QUADRA POLIESPORTIVA

TROCA DE TRECHOS DETERIORADOS DOS RUFOS DA COBERTURA

REPAROS DE GESSO NOS BANHEIROS ONDE O FORRO ESTA QUEBRADO

PINTURA NOS TETOS DE GESSO REPARADOS E EM DEMAIS PAREDES
INTERNAS DANIFICADAS

TROCA DE VIDROS DAS JANELAS DA FACHADA DOS FUNDOS E DA ESCADA
QUE SE ENCONTRAM QUEBRADOS

TROCA DOS FECHOS DE ABERTURA DAS ESQUADRIAS EM FERRO PARA NOVO
PADRAO DE HASTE + TRANCA - EM ALUMINIO NA COR PRETA)

INSTALAGAO DE VALVULA DE DESCARGA PCD NOS BANHEIROS DE
DEFICIENTES DO 2° E 3° PAVIMENTOS

TROCA DAS PORTAS DE ACESSO AOS BANHEIROS DE P.N.E. PARA ATENDER A
NBR 9050

TROCA DE ALGUMAS PORTAS INTERNAS DO VESTIARIO DA QUADRA
POLIESPORTIVA (MANTER PADRAO DE ACABAMENTO)

PINTURA TOTAL DA FACHADA DE TODAS AS CONSTRUGOES DO CAMPUS

RECUPERAGAO DE FISSURAS NO REBOCO DOS PAVIMENTOS SUPERIORES DO
PREDIO PRINCIPAL

RECUPERAGAO DE FISSURAS NO REBOCO NO TERREO DO PREDIO PRINCIPAL
E DEMAIS CONSTRUGOES (VESTIARIOS, GUARITA E CENTRAL DE
TRANSFORMADOR)

EXECUCAO DE SOLDA NOS PONTOS DE FIXAGAO INEXISTENTES NO
ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA

MANUTENGAO DO MADEIRAMENTO DO TELHADO E TROCA DE TELHAS COM
FISSURAS E QUEBRADAS

RECUPERAGAO DA ESTRUTURA METALICA E POSTERIOR PINTURA DAS TRAVES DOS
GOLS NA QUADRA POLIESPORTIVA
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LISTA DE PRIORIDADES TECNICAS

SERVICOS A EXECUTAR

ELABORAR DESENHO 'AS BUILT' (BAIXA TENSAO) MOSTRANDO AS GRANDEZAS
ELETRICAS ENVOLVIDAS NO R. PAINEL

MANUTENGAO DA FIAGAO DA REDE DE LOGICA APARENTE INTERNAMENTE AO
EDIFICIO (LANCHONETE) - INSTALAR ELETRODUTO DE FERRO ZINCADO OU SISTEMA
DUTOTEC

INSTALACOES
ELETRICAS

GRAU DE
PRIORIDADE

INSTALAGAO DAS CANOPLAS FALTANTES NOS REGISTROS DOS BANHEIROS

INSTALACAO DOS ACABAMENTOS DAS VALVULAS DE DESCARGA NAS INSTALACOES
SANITARIAS

z

INSTALAGAO DE TANQUES NOS BOXES DOS BANHEIROS QUE ESTAO SENDO
UTILIZADOS COMO DML

INSTALACOES
HIDRAULICAS

EXECUGAO DE NOVO CONTRAPISO NA QUADRA POLIESPORTIVA

INSTALAGAO DE VALVULA DE DESCARGA PCD NOS BANHEIROS DE DEFICIENTES DO 2°
E 3° PAVIMENTOS

REPAROS NA LAJE DE FORRO DO 3° PAVIMENTO — MANUTENGCAO CORRETIVA NAS
ARMADURAS APARENTES, CONFORME DESCRITO NESTE PMP

TROCA DAS PORTAS DE ACESSO AOS BANHEIROS DE P.N.E. PARA ATENDER A NBR
9050

TROCA DE ALGUMAS PORTAS INTERNAS DO VESTIARIO DA QUADRA POLIESPORTIVA
(MANTER PADRAO DE ACABAMENTO)

TROCA DE VIDROS DAS JANELAS DA FACHADA DOS FUNDOS E DA ESCADA QUE SE
ENCONTRAM QUEBRADOS

TROCA DE TRECHOS DETERIORADOS DOS RUFOS DA COBERTURA

REPAROS DE GESSO NOS BANHEIROS ONDE O FORRO ESTA QUEBRADO

OO | | ®

RECUPERAGAO DE FISSURAS NO REBOCO NO TERREO DO EDIFICIO PRINCIPAL E
DEMAIS CONSTRUCOES (VESTIARIOS, GUARITA E CENTRAL DE TRANSFORMADOR)

TROCA DOS FECHOS DE ABERTURA DAS ESQUADRIAS EM FERRO PARA NOVO PADRAO
DE HASTE + TRANCA - EM ALUMINIO NA COR PRETA)

INSTALAGAO DE ACABABAMENTO DAS JUNTAS DE DILATAGAO EM ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL NOS PILARES DA CONSTRUGAO (RETIRADA DO SELANTE EXISTENTE)

INSTALACOES CIVIS

MANUTENGAO DO MADEIRAMENTO DO TELHADO E TROCA DE TELHAS COM FISSURAS E
QUEBRADAS

REPARO DE PINTURA NOS TETOS DE GESSO REPARADOS E EM DEMAIS PAREDES
INTERNAS DANIFICADAS

RECUPERACAO DE FISSURAS DOS PAVIMENTOS SUPERIORES DO EDIFICIO PRINCIPAL

PINTURA TOTAL DA FACHADA

RECUPERACAO DA ESTRUTURA METALICA E POSTERIOR PINTURA DAS TRAVES DOS GOLS NA
QUADRA POLIESPORTIVA

O OO W | W W | O W
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Planta do 1° Pavimento da Constru¢do — IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO
SANITARIOS (conforme plano de Manutengao).

MECANICA DE LAJE, TROCA DOS GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS, MANUTENGAO DAS
ESQUADRIAS, MANUTENGCAO QUADROS ELETRICOS E MANUTENGAO GERAL DOS

Figura 74:
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MANUTENCAO GERAL DOS SANITARIOS (conforme plano de Manutenco).

Planta do 2° Pavimento da Construgdo — TROCA DOS GUARDA-CORPOS E

CORRIMAQOS, SILICONE DAS ESQUADRIAS, MANUTENCAO DOS QUADROS ELETRICOS E

Figura 75:
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E MANUTENCAO GERAL DOS SANITARIOS (conforme plano de Manutengo).

Planta do 3° Pavimento da Construcdo — TROCA DOS GUARDA-CORPOS E

CORRIMAQOS, SILICONE E VIDROS DAS ESQUADRIAS, MANUTENCAO QUADROS ELETRICOS

Figura 76:
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Figura 77:

MECANICA E TROCA DE TELHAS.
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ANEXO VI

CARGAS DOS QUADROS ELETRICOS — POR PAVIMENTO
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CARGAS QUADROS ELETRICOS - CONFORME PROJETO

PAVIMENTO: TERREO
QUADRO CARGAS LOCALIZACAQ
INSTALADA |25.992 VA
A RESERVA |0 SALA DE PAINEIS
FUTURA|2.650 VA
INSTALADA
B RESERVA SALA DE PAINEIS
FUTURA
INSTALADA |28.740 VA
C RESERVA |0 CIRCULAGAD
FUTURA ([0
INSTALADA|9.000 VA
D RESERVA |0 XEROX
FUTURA |0
INSTALADA |30.000VA
E RESERVA |0 AR COND. - CIRCULAGAO
FUTURA |0
INSTALADA|5.940 VA
F RESERVA |0 SALA DE SOM
FUTURA |0
INSTALADA |15940 VA
G RESERVA |0 CIRCULAGAO
FUTURA |0
INSTALADA|17.170 VA
H RESERVA |0 PABX
FUTURA |0
INSTALADA | 7.500VA
I RESERVA |0 ELEVADOR
FUTURA ([0

1° PAVIMENTO

QUADRO CARGAS LOCALIZACAQ
INSTALADA |13.030 VA
A RESERVA |0 CIRCULAGAD

FUTURA |0

INSTALADA|7.500 VA
B RESERVA |0 CIRCULAGAD
FUTURA ([0

2° PAVIMENTO

QUADRO CARGAS LOCALIZACAQ
INSTALADA |11.240 VA
A RESERVA |0 CIRCULAGAD

FUTURA |0

INSTALADA|7.500 VA
B RESERVA |0 CIRCULAGAD
FUTURA([0O

3° PAVIMENTO

QUADRO CARGAS LOCALIZACAO
INSTALADA [11.240 VA
A RESERVA [0 CIRCULACAO

FUTURA|D

INSTALADA |7.500 VA
B RESERVA [0 CIRCULAGCAO

FUTURA(D 87




Rua Nicaragua, 416 - Vila Progresso

o e—— MINISTERIO DA EDUCAGAO
jiiaatiakl UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
UNIFESP — Campus Osasco
Av. Ibirapuera, 2.927 - Moema
PRSI CiP: 04029-200 - Sio Paulo - Sao Paulo Plano de Manutencao Predial Preventiva e Corretiva

Fone: (55 11) 2161-2200

www.pgeincorp.com

ANEXO IX

REGULAMENTO DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA CONTRATADAS E
PRESTADORES DE SERVICOS
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DE SERVICO.

Estabelece a obrigatoriedade do cumprimento e de se fazer
cumprir os preceitos legais de Seguranga e Salde do Trabalho
pela Contratada e prestadores de servigos, seja pessoa fisica ou
juridica e de seus ftrabalhadores e informa aos Servidores,
Gestores e Fiscais de contratos das normas basicas que devem
exigir e observar o devido cumprimento.

l-introdugdio

Universidade Federal do Estado de 530 Paulo — UNIFESP, institui este regulamento que busca atender o
descrito na Constituicio Federal de 1988 e a Portaria n® 3.214/78.

XXIT - redugdo dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas
de saiide, higiene e seguranca (Constituicdo Federal)

1.7 cabe ao empregador:

a) cumprir ¢ fazer cumprir as disposigoes legais e regulamentares
sobre seguranca e medicing do trabalho;

b) elaborar ordens de servico sobre seguranca e smide no trabalho,
dando ciéncia aos empregados por comunicados, cartazes ou meios
eletrinicos(Norma Regulamentadora 01)

A Prestadora de Servico e assemelhados (seja pessoa fisica ou juridica), a partir de agora denominado
CONTRATADA, sb& poderd exercer suas atividades ou prestar servicos para UNIFESP a partir de agora
denominada CONTRATANTE, quando implementar todas as medidas de Sadde e Seguranca do Trabalho,
controlar os Riscos existentes, garantir gue em situacdo de risco o Trabalho/ Atividade seja suspensa até gue
s adotem-se as medidas de seguranca e protecdo necessarias.

A CONTRATADA concorda e assume a responsabilidade cumprir o estabelecido neste Regulamento.

2-Definicbes

AR: Andlise de Risco

Contratada: toda pessoa fisica ou juridica que presta servico de gualquer natureza para UNIFESP, em qualquer
Camp! ou em outra local de trabalho.

CIPA: Comissdo Interna de Prevencio de Acidentes

CISSP: Comissdo Interna Sadde Servidor Publico

Colaboradores:

Espaco confinado EC: Local ndo projetado para ocupacdo humana

EPC: Equipamento de Protegdo Coletiva

EPI: Equipamento de Protecdo Individual
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Fiscal e Gestor do Contrato: Servidor da UNIFESP, que deve exigir o cumprimento dos preceitos legais e acbes
prevencdo de acidentes e agravos a saldde e aplicar as penalidades e multas pelo ndo cumprimento destes.

NR: Morma Begulamentadora

PCMAT: Programa Condicdes e Meio Ambiente na Inddstria da Construcdo

PCMSO: Programa Contrale Médico de Sadde Ocupacional

PPRA: Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais

Perigo: fonte ou situagdo com potencial para provocar danos.

PT: Permissdo de trabalho

Risco: exposicdo de pessoas a perigos. O risco pode ser dimensionado em funcdo da probabilidade e da
gravidade do dano possivel.

SESMT: Servigos Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho

T.A: Trabalho em Altura.

d4-Abrangéncia

Todas as CONTRATADAS de trabalho e servicos de qualgquer natureza desenvolvidos para da UNIFESP e seus
colaboradores

Gestores e Fiscais do contratado

Chefias e Responsdvels pelos estabelecimentos e local de trabalho onde sdo desenvolvidas as atividades/
tarefas

Servidores que possam ser afetados ou beneficiados pelas atividades.

S-Embasamento Legal.

CONSTITUICAD FEDERAL 1988, CAPITULD |l Dos Direitos Socials:

Art. 7o S3o direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condicdo
social:

XX = reducdo dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de sadde, higiene e seguranca;

DECRETO-LEI N® 5.452/43 Aprova a Consolidaco das Leis do Trabalho
A LEI N2 6.514, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977- Altera o Capitwlo V do Titulo N do Consolidagdo das Leis do
Trabalho, relativo & sequranga e medicing do trabolho & dd outras providéncios

PORTARIA N2 3.214, 08 de JUNHO DE 1978 “Aproveo as Normas Regulomentodoras - NR - do Capftulo V, Titulo N,
da Consalidagdo das Leis do Trabalho, relativas & Seguranca e Medicing do Trabolho™
Mormas Regulamentadoras de Seguranga @ Medicina do Trabalho

Lei N® 8.213/91 Dispbe sobre oz Planos de Beneficios da Previdéncia Social e da oufras providéncias.

&-Dbjetivo

Que a CONTRATADA elimine, neutralize ou mantenha sob controle os riscos e perigos existentes ou gue possam
originar-se das atividades/tarefas as quais desenvolvem e estdo expostos os seus colaboradores da
CONTRATADA e demals pessoas.

Atue na prevencao dos acidentes de maneira proativa, gerenciando os riscos e perigos, atendendo a legislagdo e
mantendo um ambiente salubre e seguro.
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0s Gestores e Fiscais do contrato da UMNIFESP, na fiscalizagdo da CONTRATADA devern observar e exigir da
CONTRATADA o cumprimento das Mormas de Seguranca e Medicina do Trabalho e demais Legislagfes
pertinentes bem com orientacdes internas.

7- Responsabilidades

CONTRATAMTE:

a) Garantir a aplicacdo, o cumprimento da legislagdo e as suas diretrizes

b) Promover capacitacdo e aperfeicoamento aos gestores de contratos, fiscais e demais profissionais
envolvidos em obras e servicos contratados sempre que identificada a necessidade

¢} Definir os responsdveis pela gestdo do contrato

FISCAIS & GESTORES:

a) Cumprir e fazer cumprir as determinagdes

b) Repassar formalmente & contratada todas as notificacdes, exigéncias, andlises, orientacdes, pareceras

¢} Promover e participar de reunides com a contratada, fazendo cumprir os assuntos acordados relacionados a
seguranca e sadde do trabalho

d) Paralisar obra, drea, setor, equipamento, maguina, veiculo, servico e demais atividades sempre gue forem
constatadas situagdes de grave e iminente risco

e} Tomar todas as medidas e providéncias junto a contratada no sentido da imediata regularizagdo das
condig@es irregulares constatadas

f} Fiscalizar obras e servigos contratados de sua competéncia, orientando e instruindo a respeito de todos os
aspectos a serem observados e corrigidos com relagdo a seguranga e sadde do trabalho

SESMT

a) Assessorar o gestor do contrato e fiscais, quanto aos assuntos referentes 4 seguranga e sadde do
trabalho

b) Infarmar e atualizar a administracdo do contrato das alteragdes e regulamentacdes legais, quanto a
seguranga e sadde do trabalho

CONTRATADA

a) Manter e constituir SESMT ou se desobrigada , designar um Profissional com formacdo e responsdavel em
Seguranca do Trabalho fornecendo seu devido registro profissional a CONTRATANTE.

b) Constituir e manter CIPA e, guando ndo for obrigada a sua constituicdo, designar empregado para a
atribuicdo da mesma

¢} Elaborar e cumprir o Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais — PPRA

d) Elaborar e cumprir © Programa de Controle Médico e Sadde Ocupacional - PCMS0, prevendo todos os
exames médicos especificos

e} Responsabilizar-se integralmente sobre todas demandas legais relacionadas aos servigos prestados

91



Rua Nicaragua, 416 - Vila Progresso . -

e p—— MINISTERIO DA EDUCACAO
P UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

e g 2577 o UNIFESP — Campus Osasco

RPN CcP: 04029-200 - Sao Paulo - Sao Paulo Plano de Manutencao Predial Preventiva e Corretiva
Fone: (55 11) 2161-2200

Www.pgeincorp.com

f} Fornecer, treinar e garantir a utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de
Protecdo Individual - EPI pelos seus empregados

g) Prestar primeiros socorros aos seus empregados com disponibilizagdo de pessoas treinadas para este fim

h) Fornecer relacdo de todos os seus empregados por funcdo estando eles com unifermes em bom estado e
portando junto a si identificacdo visivel

i) Manter condiges adequadas de seguranga e salde do trabalho

i} Promover treinamentos e reciclagens | visando garantir a execucdo de suas atividades com seguranca @ satide
k) Permitir @ facilitar o livre acesso da fiscalizacdo do contrato e prestar informactes com clareza e transparéncia
quando assim forem solicitadas

I} Fica estabelecido que a Contratada é a responsdvel direta na execugdo dos servigos sob sua responsabilidade

7-Finalidade

Evitar acidentes do Trabalho, doencas do ocupacionais, paralelamente protecdo do patrimdnio.

Cumprimento de toda legislacdo no dmbito de Seguranca e Medicina do Trabalho e Legislacdo trabalhista
Proteger a vida e integridade fisica e sadde dos colaboradores da CONTRATADA, visitantes dos Campi e todos
que possam ser afetados devido aos trabalhos/atividades desenvolvidos, evitar danos ao meio ambiente e ao
patrimdnio.

8- Normas bdsicas

A contratada estd de acordo e cumprir todas as disposicfes descritas neste regulamento e os preceitos legais
referente & Seguranga e Medicina do Trabalho, a portaria n® 3.214/78 e as Mormas Regulamentadoras
relacionadas, demais legislagdes vigentes referentes ao tema e normas trabalhistas.

Cumprir e fazer cumprir as disposicdes legais e regulamentares sobre seguranca @ medicina do trabalho.
Elaborar ordens de servico sobre seguranca e sadde no trabalho, dando ciémcia acs empregados por
comunicados, cartazes ou meaios eletrénicos.

Observar Normas Internas da Contratante, avisos de seguranca, de seguranca e sadde do trabalho emitidos pela
CONTRATAMTE.

Garantir que os trabalhos e atividades sd sejam realizados guando todas as medidas de seguranga e protecio
forem implementadas.

Assegurar em caso de Risco Grave a suspensdo da atividade e o direito de recusa dos Colaboradores

Entregar a Declaragdo de atendimento das Mormas de Seguranca do Trabalho e indicagdo do

Responsavel legal da CONTRATADA pelas medidas de seguranga e salde conforme ANEXO | & 11
Fica ciente e concorda gue o ndo cumprimento das determinacdes de seguranca e saldde do trabalho é serdo

aplicadas penalidades, multas e rescisdo do contrato.
8.1 Contratada deve entregar a documentacdo (antes do inicio das atividades)

[ Relagdo dos trabalhadores que irSo atuar ou prestar servigo para a CONTRATANTE, (conforme ANEXO
M)
4 Relagdo de trabalhadores capacitados e autorizados para determinadas atividades conforme ANEXO IV,
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[ Cdpias da carteira de trabalho, Livro e ficha de registro, RG, Atestado de Sadde ocupacional.
O Certificados, diplomas e outros comprovantes de formacio, capacitacio e autorizacio.
d A documentacdo deverd ser sempre atualizada (quando houver inclusio ou exclusdo/ de trabalhadores)

8.2 Deve garantir gue os trabalhadores

a
a
a

d
d

530 qualificados para fungdo que exercem e estdo em dia com o3 treinamentos, reciclagem e cursos
S30 supervisionados por um responsdvel

Todos estejam uniformizados, porterm o crachd, tenham conhecimento deste manual e facam uso de
todos os Equipamentos de Protecdo Individual EP|

tenham alimentacio de boa qualidade e atendendo as normas vigentes

apresentar atestado de médico de sadde para as atividades que venha exercer @ estejam aptos

8.2.1 Fornecer em guantidade suficiente, de acordo com necessidade, da melhor qualidade e em bom estado

[ Wy Wy Wy iy

Equipamento de protecdo coletiva
Ferramentas / equipamentos
Maquinario

Insumos

Equipamentos de Protecdo Individual
Dispositivos / recursos de sinalizacio

Que sdo necessidrios para realizacdo das atividades, boa qualidade dos servico e garante melhor nivel de
seguranga.

9- Documentacdo

L U odvu

Ll duluoduoo

Integracdo — Mogdes basicas de Seguranca do Trabalho Norma Regulamentadora MR 01

Ordem de Servico de Seguranga do Trabalho NR 01

Procedimento de trabalho: em altura, a gquente, espaco confinado, elétrica, magquinas e
equipamentos, produtos quimicos e demais.

Didlogo Didrio de Seguranga (temas e lista de presenca)

Registro do Servigos Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho —
SESMT — NR 04 (indicag3o do profissional de seguranca)

Caso a CONTRATADA ndo se enguadre no dimensionamento do SESMT MR-4, entdo devera
indicar através de carta o profissional habilitado  (Engenheiro ou Técnico de Seguranga do
Trabalho) responsawvel pelas atividades, bem como enviar o registro do profissional e contrato
de trabalho quando tratar-se de uma assessoria.

Certificado dos Membros da Comissdo Interna de Prevencao de Acidentes - CIPA NR 05

Mapa de risco

Ficha de entrega de Equipamento de Protegdo Individual EPI - MR 06

Treinamento de Equipamento de Protecdo Individual - MR 06

Certificado de Aprovacao dos EPI's - NR 06

Programa do Controle Médico de Sadde ocupacional - NR 07

Atestado de Sadde Ocupacional — ASD - NR-O7

Certificado de treinamento de primeiros socorros.

Plano de emergéncia em caso de sinistros e acidentes
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Q Programa de Prevengao de Riscos Ambientais PPRA NR 9, com Firma Reconhecida do

vdduo o o

Ly UUd oUodo

Representante Legal da empresa, que & responsdvel pela implementagdo do cronograma e
outras medidas de controle e do Profissional de Seguranca do Trabalho que Elaborou o
PPRA

Andlise de Risco AR, das atividades, visando analisar as etapas de trabalho, seus riscos e
medidas de controle;

Certificado do treinamento de Instalagbes e Servigos em Eletricidade NR 10, autorizagdo para
trabalhos com eletricidade ou em sua proximidade e relagdo dos trabalhadores

Procedimentos elétricos elaborado por profissional Habilitado

Treinamento de movimentagdo, manuseio, estoque de cargas

Andlise Ergondmica do Trabalho AET.

Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Induistria de Construgao PCMAT NR
18, para obras com 20 (vinte) ou mais funcionarios, com Anotacao de Responsabilidade Técnica
ART, Firma Reconhecida do Representante Legal da empresa responsavel pela
implementagdo e outras medidas de controle e do Profissional de Seguranga do Trabalho que
elaborou o PCMAT.

Fichas de Informagdes de Seguranga de Produtos Quimicos FISPQ, utilizados.

Treinamento de Produtos Quimicos.

Certificado do treinamento de trabalho em Espagos Confinados NR 33, (Supervisor, Vigia e
trabalhador autorizadao)

Certificado do treinamento de Trabalho em Altura NR 35

Certificado de treinamento dos trabalhadores para condutas em situagdes de emergéncia,
incluindo nogdes técnicas de resgate, primeiros socorros e combate a incéndio.

Indicacdo de equipe de resgate.

Todos os documentos deverao ser assinados frente e verso.

Medidas técnicas e administrativas:

L C doud

L ¢ do

Emitir Permissdo de Trabalho — PT diariamente e fazer a Andlise de Riscos.

Mas andlises de riscos, considerar também os riscos adicionais relacionados a atividade.
Realizar o Didlogo Diario de Seguranga — DDS no inicio das atividades diarias (manh3) com lista
de presenca assinada

Realizar o isolamento e sinalizagdo de area sempre que haja riscos de acidentes, inclusive,
envolvendo transeuntes

Manter os recursos necessarios para o trabalho: EPI's, Equipamento de  Protegdo Coletiva
EPC's, acessdrios, sistemas de ancoragem, insuflacdo, wventilagio e outros que sejam
Necessarios.

Todos os trabalhadores deverdo estar uniformizados.

Os trabalhadores da CONTRATADA deverdo portar cracha com sua identificacao para
autorizagdo de circulagdo e abrangéncia de servico que estdo autorizados, conforme NR's.

O trabalhador ndo deve realizar atividades para a qual ndo foi contratado ou ndo esta
habilitado/capacitado (desvio de funcao).

Ser Garantido aos Trabalhadores interromper suas atividades exercendo o direito de recusa,
sempre que constatarem de riscos graves e iminentes para sua seguranga e saude ou a de
outras pessoas e comunicando imediatamente o fato a seu superior hierdrguico, que diligenciar
as medidas cabiveis
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Id Participar das acdes de prevengao de acidentes promovidas pela UNIFESP.
1 A CONTRATANTE (UNIFESP) PODERA FAZER OUTRAS) SOLICITACGES QUANDO REQUISITADA.

10.1 AVISO IMPORTANTE

0 A CONTRATANTE (UNIFESP) PODERA FAZER QUTRAS) SOLICITACOES QUANDO REQUISITADA.

O ESTE REGULAMENTO NAQ ENCERRA O ASSUNTO E AS QUESTOES NAD CONTEMPLADAS
DEVEM OBSERVAR AS MORMAS VIGENTES

d UMA VIA DESTE MANUAL DEVE SER ENTREGUE A CONTRATANTE E OUTRA AOS SERVIDORES
FISCAIS E GESTORES, AMBAS DEVEM 5ER PROTOCOLADAS.

11- Formagdo minima para execucao das atividades

Trabalho a quente

Trabalhadores Qualificados

Certificado Individual de Qualificacdo

Trabalho em altura

Capacitacdo conforme NR 35 -
Tedrico e Pratico (8 horas)

Certificado Individual de
Treinamento

Trabalho em Espaco

Capacitacao Inicial e Periddica em

Vigias e Trabalhadores Autorizados |

Confinado MR 33 com Certificado Individual | 16 horas Inicial e 8 horas Periddica a
cada 12 meses)
Supervisor [ 40 horas Inicial e 8 horas
Periodica a cada 12 meses)

Trabalho com Profissional Habilitado ou Registro no Respectivo Conselho de

Produtos Perigosos Qualificado com Supervisdo de Classe ou Formagao Especifica

J Quimicos Profissional Habilitado Reconhecida

Energia elétrica e
instalagoes
energizadas

Trabalhadores Hahilitados,
Qualificados, Capacitados e
Autorizados em Elétrica com carga
horaria estipulada em Leis e
Mormas [ SEP, NR 10)

Trabalhos devem ser realizado sob
supervisao, profissional habilitado
com registro no conselho de classe.

Conducédo de
wveiculos

CNH conforme a categoria do
veiculo

Cursos complementares quando
NECEssario.

Operadores de

Trabalhadores Hahilitados,

Certificado de Treinamento
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Manutencao Civil

horas)

Maguinas e Qualificados, Capacitados ou Individual
Equipamentos Autorizados

Trabalhadores de Capacitacao de Integragdo

Obras e MR 18 | carga hordria de 6

Operacao de
Caldeiras e Vasos
de Pressao

Curso e Estagio Pratico
Supervisionados [ Caldeiras A, B e
C com 80, 60 e 40 horas
respectivamente)
Treinamento e Estagio
Supervisionado com 300 horas
para Vasos | e |l e de 100 horas
paraVasos Il , VeV

# Todos os trabalhadores devem ter liberacdo médica, constando no ASO.
» Ostreinamentos devem estar validos.

12 - Consideracbes

Este manual NAO encerra o assunto referente prevencao de acidentes e controle de riscos e perigos.
As situogdes e atividodes ndo contempladas neste manual deverfio ser tratodos de acordo com a
legislagdo vigente.

A Contratante pode solicitar a gualguer momento agdes e documentacdo relativos a Salde e
Seguranca do Trabalho que ndo estejam elencadas.
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Ordem de Servico de Seguranca do Trabalho/ 001 —
Orientacao Geral

Campo de aplicagao
Trabalhadores da Reitoria da UNIFESP

Objetivo: orientar os trabalhadores a respeito de medidas de seguranga ocupacionais e atendimento aos
preceitos legais.

Finalidade: preservagdo da integridade fisica e salde dos trabalhos & prevencio de acidentes.

Embasamento legal: Constituicio federal artigo 7 - inciso XXII; Lei 5.452/43; ; Decreto n® 6.514/77 e portaria n®
3.214/78 e normas regulamentadoras; & lei 8.213/91.

Descricdo das atividades: a maioria dos servidores desenvolvermn atividades de escritdrio & de apoio
administrativo.

Utilizam equipamentos diversos como: computadores, fotocopiadoras, telefones e também mantém organizados
documentos efou materiais em geral, realizam atendimento ao publico & realizam o fluxo de processos de servigos
burocraticos.

Entretanto, ocorrem servigos especificos (transporte, limpeza, zeladoria, conservacdo e manutengio prediais),
realizados na maioria das vezes por trabalhadores de empresas especializadas que devem observar os preceitos
legais de Seguranga estipulados nas Nomas Regulamentadoras, Cadigo de Obras e Sanitario do Municipio e
demais Regulamentagbes de Autoridades Competentes no Assunto.

Tipos de Risco: Fisico, Quimico; Bioldgico, Ergondmico (situacdes ndo ergondmicas), . .

acidentes/mecanicos O . .

Observar as regras de seguranga do trabalho;

1) Participe dos simulados, treinamentos e cursos de seguranca do trabalho,

2) Respeite os avisos de seguranga;

3 Mantenha-se concentrado no seu trabalho, evite distragbes;

4) Somente realize servigos/tarefas para as quais tem formacao, capacitacdo e € autorizado;

5) Faga o uso de Equipamento Prote¢So Coletiva-EPC;

B) Use os Equipamentos de Protegdo Individual- EPL;

7 Respeite as orientagdes verbais referentes a seguranga do trabalho dos superiores, dos membros
da Comissao Interna de Sadde do Servidor - CISSP e dos profissionais especializados (ex.: eletricista.)

8) Mao corra nas dependéncias;

g)  Use o corrim@o quando circular pelas escadas,;

1) Cuidado ao andar pelo estacionamento e ao atravessar a rua;

1)  Avise qualguer situacio de perigo e risco para sua chefia e para os profissionais habilitados,;

12) A responsabilidade pela seguranga & de todos, evite situacdes perigosas;

13) Organizagio e limpeza no ambiente & primordial;

14] Conhega as rotas de fuga, os alarmes, os equipamentos de combate a incéndio;, os
procedimentos em caso de emergéncia; primeiros socorros e abandono de area (equipamentos devem ser

18)  Pega ajuda ou recurso adequado para transporte de cargas e objetos,
18)  Ajuste a cadeira de forma a Ihe proporcionar bom apoio & proporcione uma condiggo confortavel;
17) Faga pausa de 10 minutos a cada 50 minutos na posicao sentada ;

18) Ma&o se dependure nas janelas. Vocé pode cair;
189) Evite guardar objetos pontiagudos nas gavelas & mesa;
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1) Fazer improvisactes;

2} Acessar dreas técnicas (cabine priméria; gerador; sala de maquinas, espaco confinado e
similares);

3) Sobrecarregar os pontos de energia (tomadas com T);

4} Operar equipamentos sem treinamento e autorizagao,

5) Operar equipamentos defeituosos;

&) Fumar em locais proibidos;

7} Descumprir as Mormas de Seguranga e Medicina da Instituico;

8) Improvisar consertos em maguinas/ equipamentos ou ferramentas (ex. Extrator de grampo como
chave de fenda);

9) Executar servigos sem devida autorizagdo e capacitacdo (Ex. Elétrica, altura e espaco confinado),

10) Retirar protecdo de maguinas, equipamentos ou dreas de trabalho oferecendo risco de acidente;

11) Dirigir perigosamente; e

12) Desrespeitar os procedimentos de seguranca do trabalho.

Esta ordem de servico ndo encerra o assunto, sendo obrigado a observacdo de
orientacbes existentes e que wvenham a surgir (programas; procedimentos el/ou
orientacdes).

E GARANTIDO O DIREITO DE RECUSA EM CASO DE RISCO GRAVE E
IMINENTE OS TRABALHADORES.

Bibliografia

MORAES DE ARAJUJO, Giovanni. Sistema de Gestdo de Seguranga e Salde Ocupacional OHSAS 18.001 e
ISM Code Comentados. Rio de Janeiro: Cerenciamento Verde, 2006. 811 p. ISBN 85-99331-04-3.
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INSTRUCAO DE SEGURANCA 002 | Procedimento Basico de Seguranca nos Trabalhos em Altura

1- Introdugio: as quedas de altura com diferenga de nivel s30 uma das principais causa de acidente graves e fatais. Az medidas
de seguranga 530 impreterivelmente mecessarizs nas atividades com risco de gueda.

2-Objetive: evitar acidentes e agravos 3 saude do trabalhador, das pessoas que possam ser afetadas, atendimento das
disposicSes legais e regulamentos referente a seguranga € medicinag do trabalho e realizacdo da atividade de modo seguro.
3-Finalidade: preservacio da salde e integridade fisica do trabalhador e de outras pessoas que podem ser afetadas; evitar
penalizagies, normalidades nas atividades da instituicao, preservatdo do melo ambiente e do patrimonio.

Que o trabalho em altura 56 seja realizado apds a adocio das medidas de protecio necessdrias e determinadas.

d4-Campo de aplicagde: toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nivel inferior, onde haja risco de queda do
trabalhador ou material. As medidas de protecdo contra guedas devem ser tomadas em situagdo com risco de gqueda em alturas
inferiores a 2 00m (dois metros).

S-Embasamemnto Legal: Constituicio Federal; CLT: Portaria n® 3.214/7% Lei n® 8.213/91 e Mormas Regulamentadoras Nis
G-Potencial de Danos e Perdas: Traumas, ferimentos e lesdes diversas; intermacdo; parada cardiorrespiratoria; g

queimaduras; alteracies fisiclogicas, lombalgias; lesbes temporarias, permanentes efou fatais. Perda material, damo ao
meio ambiente, instalagbes, magquinas e recursos materiais; multas; ag8o judicial; paralisagio das atividades.

7- Tipos de Risce: Fisico; Ergondmico (situacdo ndo ergondmica); ackdentes/mecanicos, incluinde o bicldgico, - D i
quimicos e risco psicossocial (pressao de trabalho; sadde mental; problemas familiares e etc.) .!
T.1-Principais riscos do trabalho em altura - situacoes gque devem ser evitadas

Queda de trabalhador com diferenca de | Queda ou tombamento de estrutura | Inexisténcia de pontos de ancoragem
nivel — escada, andaime, PEMT, trabalho em | cu equipamento (Andaime, cadeirinha, | cu ancoragem irregular, sem indicagao
periferia de laje & outras situacies. andaime suspenso e outros) por técnica € por profis. Habilitado.
Superficie escomegadia Colapso de estrutura Improvisos

Sindrome da suspens3o inerte Falta de guarda-corpo Queda de materiais e ferramentas
Insolacio Condigbes climaticas adversas Atividade em beirais sem protecio
Desmaio / mal sdbito / sincope Resgate com dificil acesso lluminacio insuficiente

Fator de gueda igual ou maior que 2 (dois) | Aberturas no pisc Lona livre de queda insuficiente

Falta de Sistema de Protegdo Coletivo Contra Queda SPCQ Falta de Sistema de Protecio Individual Contra Queda - SPiQ
Equipamentos de acesso defeituosos ou em mal estado Efeito péndulo J Pessoal ndo autorizada no local
7.1.1-Riscos adicionais

Trabalho acima de maguinas em funcionamento | Falta de Controle de Energias perigosa: elétrica; hidraulica, mecinica,
térmica, Radiacio, Pneumadtica e potencial)

Trabalho a guente Produtos guimicos Trabalho em espaco confinado

Radiacio ndo ionizante Fumos metalicos Protecdo coletiva Inadequada//inexistente
Explosao Postura inadequada J esforco fisico Condigbes atmosféricas adwersas
Incéndio Levantamento e transporte de peso Asrodispersoides

Descargas atmosféricas Falta de blogueio de eqguipamentos Exposicio gases e vaporas

Superficies cortantes Falta de isolamenito sinalizacio Atague de animais

Soterramento Trabalho a guente

Estocar, misturar produtos quimioss sem seguranca | *Considerar a Andlise de Risco

AALALALLARALLL L

B. condicBes impeditivas

Condigies climaticas adversas (chuva, garoa, neblina/nevoeire, ventos com velocidade > 40 Kmy/h; temp. Elevadas.).
Falta de iluminacao & visibilidade trabalho noturno).

Falta e/ou equipamentos inadeguados e recursos ou insuficientas.

Movo risco ou risco nao identificado anteriormente.

Existéncia de energias perigosas (tubulacbes, energia elétrica, gases, pneumatical.

Trabalhador gue ndo esteja se sentido fisica ou psicologicamente beam.

Falta e Analise de Risco AR & Permissao de Trabalha PT de Trabalha em Altura.

Trabalhos simultaneos gue possam influenciar e criar riscos 3 atividade.

Area abaivo do trabalho em altura gue possa representar riscos | ex: maguinas em funconamenta).
Outros riscos nao contemplados na Analise de Risco e PT.

Percepcao do trabalhador ow supervisor de situagdes gque impedem a realizac3o ou continuidade do ervigo que
possam colocar em risco a sadde ou a integridade fisica do trabalhador.

>
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9. Requisitos basicos de Seguranca

O Trabalho em Altura TA =6 pode ser realizado por Trabalhador autorizado e capacitado, cujo estado de sadde foi avaliada,
tendo sido considerado apto no para executar a atividade em altura & que possua anuéncia formal da empresa. Curso de MR 35
ou acesso por cordas (todos dentro da validade).

O TA 50 pode ser realizado por trabalhador que apresente Atestado de Sadde Ocupacional ASO, dentro da validade.

O trabalhador dewe estar bem na parte fisica e mental no momento da atividade.

Assegurar gue fodo trabalio em affura sefa realizado sob supervisdo, cuja forma serd definide pele andlise de riscos de acondo

com as peculiaridades da avividade e no minime com dois rabalhadores mmca ingdividualmente.

0 atendimento aos requisitos de seguranca e saude contidos nas demais legislagbes e Mormas Regulamentadoras.

Equipe de resgate e primeiros socorros esta de prontiddo para o rapido atendimento.

Flano de emergéncia conhecido por todos e copia no local

Dizponivel Recursos e insumos em bom estado e guantidade necessaria.

Empregador deve garantir o direito de recusa em caso de situafdo de risco grave.

10. Agbes de seguranga

10.1 Plamejamento

10.2 Elaboragdo da Analise de Risco AR. [ Anexo 1)

| 103 Preenchimento da Permissao de Trabalho (Anexe 2)

10.4. Medidas de seguranga gerais

Sempre que possivel evitar o trabalho em altura

Existémcia de t

30 colativa / Sisterma de Prot
Existéncia de Sistema de Protecdo Individual Contra Queda — SPIQ (incluic EPI, Fonto de Ancoragem e elemento de ligagdo).

ao Coletiva Contra Queda — SPCO.

O trabalhador deve perrmanecer conectado o sistema duranie todo o periodo de exposiclo ao rsco de queda

Flano de Emergéncias e Plamo de Regate dos trabalhadores, bem estruturado e de ciéncias de todos.

Munca improvisar pontos de ancoragem ou equipamentos.

Observar s boas praticas de seguranca e inspecionar os components antas & depois uso.

Respeita o indicado mos manuais dos fabricantes dos eguipamentos e usar somente equipamentos Certificados

Sequir putras orentagies do MAMNUAL DE SEGURAMNCA E PROTECAD DO TRABALHD EM ALTURA DA UMIFESP.

M&o serd perrnitido trabalhar solbine
borrimbes, parapeios ou reforgs de
fariclairmes.

10.4.1.Para Uso De Andaimes Deve:

10.4.2. Para Uio De Escadas Deve:

10.4.3. Trabalhe Em Telhados

Boas condigfes de uwio, ndo possui degraus
quebrados e esta senta de dleo, graka & outros
riscos de escorregies

Mo riseo de queda, o lunciondrio nio pode
safrer movirmento péndulo, chacando-se
conira estruturas fpareds ou piso.

Pranchas devemn estar em boas condicGes de
uso e deverdo completar a platalorma e
serenm travadas

Ser armarrada ern local segurs. Quanda ndo
poasivel o acormpanhante deve sequrd-la para
evilar deslocamento aciderntal.

Mg pranchas para circulags no 1elhado
devem ser apoiadas erm estrulura sequras,
fixadas & compativel cormn a canga

Pndaime de ectar em confommidade corm MR
16 & saquir & projeto do fabricants,

Ser de material ndo condulor quando usada
proxima de linh & elétricad energizadas

Teldhas com capacidade para aguentar &
movimentagio 48 peisnas

Fao perritide trabalhadores nos andaimes
buando estiverarm erm mavimenios

As pseadas extensivel ultrapassam 1 metro o piso
die apoio superion?

Permilir acesso erm lodos os pontes de
trabalho

Possuir quarda conpo & rodapé de 20 cm em
toxde seu perimetre

Escadas de montante duplo de (abrir) possuir
campriments masimao de 6 mebros.

Mg linhas eletricas proxirmas desem
Snconrar-se dEiaEﬂErgiladH

Fer dewidaments travado corm barrad nas
Hiagonaid & transverdal, & cada doid lances

NEo & permitids o uso do ullirmo degrau em
aradad de abrir

AL telhag plasticad ou de vidro Ser
ginalizadac & iwoladag

garnento de materiais deve sar leilo atravds
e dispasitive proprio e sem risco de quedas

Excada extensivel com dispositive limitader de
curso e sobreposicho de 1 metra no minima

Ter vias de scewso so lelhado sequras &
sinalizadas

Limhas elétncas proximas sos andaimes
plevem ser desenergiradas

Ser mantida a distandcia de ¥ do seu comprimento
todal entré sud base & parte supenon

Garantir a dona livre de gqueda

Fotar apoiado sobre piso regular e com

epatas

Ser mantida na sua cor natural, N devendo ser

|!n||'|'l..?li1|!."=.I para que NS0 Sronda Svanas

Ter lirhas de vida & pontos de ancoragem

Ter linha de vids para rcvimentago vertical
o andairme.

As gscada nio deve enconirar-se em dreas de
aberturas de portas & vBos.

Todos os itens devern ser estabelecidos por
por um profissionsl habilitade

Ter escada de acessn

Poscuir sapatas de borracha na da escada

Etar armarradd & cada 3 melros
Bulurs manirma do andairme omm rodas & 4
WErEd & oud bate

Observarl & Cangh Ml

A ewada deve possui corda para amarragdo da
IMESIMA

Ter guarda-conpo & roda-pé instalado

O funciondfio deve usar cinlo de seguranda
paraquedista & <7 instalade ponto de ancarsger

para posicionarmento do trava gquedas.

£

FO®
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11-Equipamentos de Protecdo Individual, conforme o risco podem ser necessarios outros EPI's.

com L

Capacete
dielétrico

jugular tipe

Oculos de seguranca

Cinto tipo paraquedista com 4 (pontos) e
elemento de ligacio

Luva conforme o risco (nitrilica,
borracha, raspa, vaquets e etc)

o

vestimenta/ uniforme de seguranca
sé possivel com prote¢do UV.

G Calcado de seguranca

11.1.-Recursos mm“w(mwm”uf

Sistema de Protecao Individual Contra Quedas - SPIQ Trava queda | Tripé ponto  de|Guincho
retratil apoio. (ponto de |resgatador
- v ancoragem tipo B)
L o -
Yo g
¥ “IS
| g T gedr
S - L]
Sistema de Elemento de EP|
inaca Proxma books
ancoragem ligacao Jon
o
Pom? de ancoragem deve ser selecionado por profissional legaimente %’ iiciiidle rigeasa S i Chsg
habilitade, ter ressiénga para suportar a carga maxima aplicavel e ses
nspecionado quanto & integridade antes da sua utilizacio. Proxima books
Talabarte duplo com absorvedor de energia. | Talabarte de posicionamento C. paraquedista | Trava-quedas
Porms @ conae Ama go &
com g cimo cortg com tuvaetn
i’_;__'_,ﬁ@ 8 wstiutry . ﬂ
w Pormos de <
CONE0 oM
i 0 cintn
Assorvedor FAtas Sedvels para 0ONI0 Com —
o8 s o:sb:«;mm 8 estrptury
reagam) Bementn de reguagem
de compameno
Taladarls QUpko oM ASONMIDN S anrga — NBR 15334 {prosima boois)
(prosima books) Prosima Dooks Provina bocks
Equipamentos auxiliares: o cinturdo tipo paraquedista,|Llinha de vida vertical ou Trva quedas pary
talabarte, trava-quedas e corda, tais como: conectores, | horizontal ———
bloqueadores, anéis de cintas téxteis, polias, descensores, ":"“’) '(‘:m
ascensores, dentre outros. otrty
Pr
el
OOCO)OO ®) ::' . Protetor
OO o) ® ok %0 solar
< Prosima books
s
Proxima books

A

Corda com resiténcia Sinalizagao

min. 22 Kn

Canda para Acessa per Corta

Arna O S0 s
eren LTy

B

(Prowzre tOCKY)

Cag s

Controle de energias perigosas

Bloqueio.
=
>
]
o
.
g
FARR AN
MA'S Cadenas
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Sistema de lluminagao isolamento com barreiras Transporte de vitimas Escadas

comunicagao (ex. resistente, nao pode ser sé fita
«-d
0%

Radio, apito e etc) \g
“p | a2
AN

MSA Safety Company

s

11.2. - recursos para primeiros socorros
Prancha e tirantes P

podem ser requerido a critério médico)
Atadura Colar Talas de
cervical imobilizacdo

> 53 V ede
luva tesoura, b cabeca
compressa de gases. a1 ;

12- Contato em caso de emergéncia

(outros
v

Equipe de emergéncia e regate :

SESMT: Seq. Patrimonial: Corpo de bombeiro:193
ProPlan: 8885 Seq. Trabalho:

Equipe médica:

Hospital: Defesa civil: 199

Brigada de incéndio:

Responsavel da area: Responsavel da empresa: Fiscal do contrato:

11 - Disposigoes Finais

As orientacdes aqui contidas ndo esgotam os assuntos sobre prevencdo de acidentes, deve ser observadas todas
as instrucdes existentes, ainda que verbais em especial, avisos, sinalizacdo e as Normas e Regulamentos doj
Ministério do Trabalho e Emprego e orienta¢des da empresa.

Todos devem observar o descrito aqui: todas as chefias, servidores e trabalhadores.
o

102



Rua Nicaragua, 416 - Vila Progresso
CEP: 83320-380 - Pinhais - Parana
Fone/Fax: (55 41) 3078 2065

Av. Ibirapuera, 2.927 - Moema
CEP: 04029-200 - Sdo Paulo - Sdo Paulo
Fone: (55 11) 2161-2200

Incorporadora de Obras Itda

Www.pgeincorp.com

MINISTERIO DA EPUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
UNIFESP — Campus Osasco

Plano de Manutencao Predial Preventiva e Corretiva

Andlise Preliminar de Risco - APR
End./ local: | Data:
Setor:
Discricdo geral da trabalho:
Funcbes: 5
Etapa:
Atividade Perigo Risco Dano sl o Medidas de controles sugeridas
Cabos do | Contato com | Lesdes grawves
sistema  de | energia & pravissimas
eletricidade elétrica (risco
de acidente)
Corte de tubo Corte,
COm disco laceracdo, Uso do protetor auricular
rotativa quelimadura,
Quimico) Corte do AD  sistemna .
Fumas respiratario Uso de mdscara para fumos metdlico:
material
metdlicos
Tabela HIA
" RALITO ALTD
E BAT
it = oo
i BIEA
i 0 DESPRESIVEL
1 2
Graduachs da exposigio
ategoria Graduaglo da Exposiglo Categoria Graduaglo das efeitos
N30 ha exposico. N3o hd contato com o Efeitos rE'..Iersi'..:Eis. e pequenc-s.que 52 -:-riginanl'n
1] 1] do desconhecimento de efeitos adwersos &
agente .
salde
Exposicdo baxa. Contato pouco freguente
1 Com @ agente a baixa concentragdo 1 Efeitos reversiveis a saude.
intensidade.
Exposicio moderado. Contato pouco
frequente com o agente a baixa i o .
2 concentracdo / intensidade e contato com 2 Flefios severns e reversiveis 2 sadde.
o agente a alta concentracdo / intensidade
3 Exposicdo alta. Contato fr_equf.-nte e 3 Efeitos irreversiveis a satde.
agente a alta concentracdo e intensidade.
Exposicdo muito alta. Contato frequente
4 com o agente & muito alta concentracdo) 4 Ameaca 3 vida, les3o incapacidade ou doenca.
intensidade.
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PTA - Permissao de Trabalho em Altura | e Validade:

Emissdo | Data: Hora: Término I Data: I Hora:

Mao de obra: Imterna () Externa () | Contratada

Contrato n: | Numero de Trabalhadores:

Gestor de contrato Unifespe Fiscal de contrato Unifespe Engenheiro responsdvel (contratada):

Responsavel executamte [contrata): Responsdvel pela autorizacio da permiss3o Responsdvel Seguranga do Trabalha
{contratadal {contratadal

1-Informacdo referentes ao trabalho a ser realizado

End.:. Rua sena Madureira, 1.500 | Setor:
Executante: | Local fequipamento:
Descricdo do trabalha:

Cwutras caracteristica do trabalho
Andaime apoiado Andaime suspenso Cadeirinha Espaco confinado
Acesso por corda Telhado / cobertura Escada fagquina equipamento
PEMT Outros:

Queda de trabalhador com diferenga de | Queda ou tombamento de estrutura | Inexisténcia de pontos de amcoragem ou
nivel — escada, andaime, PEMT, trabalho | ou equipamento (Andaime, cadeirinha, | ancoragem irregular, sem indicagdo por
em periferia de laje & outras situagoes. andaime suspenso & outros) técnica e por profis. Habilitado.

Superficie es ia Colapso de estrutura Improvisos

Simdrome da suspensao inerte Falta de guarda-corpo Queda de materiais e ferramentas
Insolacdo Condigdes climaticas adversas Atividade em beirais sem protecao
Dresmaio / mal subito / sincope Resgate com dificil acesso lluminagdo insuficiente

Fator de queda igual ou maior gue 2 (dois) | Aberturas no piso Lona livre de gueda insuficiente

Falta de Sistema de Protecao Colbetivo Contra Queda SPOQ Falta de Sisterna de Protecdo Individual Contra Queda - SPiG
Equipamentos de acesso defeitwosos ou em mal estado Efeito péndulo | Pessoal ndo autorizada no local

Outros:

3-Requisites minime a serem atendidas para execugio dos trabalhas
3.1 - Eguipamentos de Protecso Individual margue com X

Q capacete de seguranga tipo Il com jugular ° Cculos D Calcado De Sequranga
@ o Luvas é Cinto tipo paraguedista e elemento de ligacio do SPIG @ P. Auditiva
 Outros: B -

3.2- Sistema de Protecio Individual Contra Queda SPIQ (sistema de ancoragem, elemento de gagdo e EPI). O ponto de

ancoragem deve ser indicado pro profissional habilitado.
] —— o .-'I.".
2 %
/

P& 0p [J¥

AL HEEN

Descreva:
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3.3-Epes Necesséarios Para a Atividade: Margue: §- sim_ N-nio Outros
Guarda-Corpo Isolamento de Area Cones e fitas e Sinalizacso
Linha de Vida kMdvel Ferramentas |soladas Tapumes
Linha de Vida Fixa Tapete Isolante Rede de seg. contra queda
Sist. comunicatio Coberturas Isolantes
3.4-Medidas Preventivas para Adogio Que
*Checar maquinas, eguipamenios, EPs e ferramentas antes do uso; “Manter dreas Boladas, sinalizadas e informar pessoal dos arredores,
*Armarenar materiai @ equipamentos sdequadamente; “Extar bem fisicarnente para exetuclo das stividades
*Unilizar mbguinas, feramentas & equipamenios somente para os usos para | “Parar atividade 4 cdu aberio imedistarmente em situaglo dimatica
oS guais foram projetados & em boas condigbes, adversa;
*Farer o controle de energias perigosas, “Manter andaimes conforme orentaglo dos fabricamtes, ancorados,
*MEo rafegar proximo ou sob Cangh arpenda; travados, forracio completa & no Movimenlar oom pessnas em cima;
“Manter andaimes ancorados, elementos travados, foragio completa ¢ nao | “Familiarizar-se com a APR e o Flano de Trabalho por Etapa (PTER
MEAMMENLAr COMM PESSOas &m Cirma; *HAQ REALIZAR TAREFA PARA & QUAL MAD ESTA TREIMADOD,
*Analisar o ambserte artes de iniciar & larela, HABILITADD E AUTORLZADO!
Garantido o direito de Recuss aos trabalhadores Observar orientagbes dos Procedimentos ¢ APR relacionados
Cutras:
5-CHECK-LIST DE LIBERAGAD DE PERMISSAD DE TRABALHO ( S-sim / N-ndo ) SN

Ha conhecimento e tem assinatura de todos emvolvidos: Analise Preliminar de Risco-APR; Dialogo Diario de Seguranga -
DD5; Instrucdo de Seguranga 15 002- Procedimento Basico de Seguranga nos Trabalho em Altura?

Foi elaborada a APR of envolviments dos executantes femitente/libertador (atividade conjunta)?

Todo documentagdo esta disponivel no local de execucdo da atividade?

Implementaram as Recomendacbes de Seguranga da APR?

Az medidas de controle estabeleci das na permiss3o de trabalho & APR foram explicadas transmitidas aos executantes da
tarefa (porgue e como?)

Todos os trabalhadores emaolvidos no Trabalho em Altura, possuem formagiofcapacitagdo, treinamento em dia e £50
autorizados pela empresa?

Todos os trabalhadores apresentam boa condig3o fisica, 530 aptos para o trabalho altura e ha liberagio medica e Atestado de
Salde Ocupacional ASD em dia?

Equipe de resgate e primeiros socorros esta de prontidso?

Todos os recursas f insumos necessanios estdo disponiveis, em bom estado e quantidade suficienta?

Plano de emergéncia conhecido por todos e a copia esta disponivel no local?

Existe Sistema Protegao Individual Contra Queda- SPIQ, composto por sistema de ancoragem, elemento de ligagao e
equipamento de protecdo individual?

0 sistema de ancoragem do SPI0 é projetado por Profissional legalmente Habilitado PLH (engenheire ou arquiteto)?

As Energias Perigosa quando existente foram controladas) bloqueadas/ neutralizadas (eletrica, térmica, hidraulica e etc)?

Foi feito o isolamento e a sinalizagdo no entorna da area de trabalho?

Condigdo do clima favoravel (ndo ha chuva, serena, wentos fortes, nevoeiros, sem previsdo de mudangas climaticas)?

O trabalho nfio pode ser permitido se algum campo nie for preenchide ou contiver a marca na coluna “NAO"

&-Trabalhadores autorizados para o Trabalho em Altura

Mome Assinatura MNome Assinatura

7-Liberacio do Trabalho

Declaro que estou ciente de minha responsabilidade e apds ter avaliado os perigos inerentes ao trabalho a ser realizado,
autorizo sua execucdo sempre sequindo as precauches e definicdes acordadas em conjunto com o solicitante.

Mome Aszsinatura

Respansavel pela autorizacio da permiss3ic
{contratads

Respansavel executare [contrata)
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INSTRUCAD DE SEGURANCA 003 Ordem de Servigo Seguranga em Trabalhos nos Espagos Confinados

1- Introdugdo: a atividade e trabalho em Espago Confinado-EC é sempre uma situagio delicada, pois sdo indmeros os riscos e um
descuido pode trazer graves consequéncias humanas e materiais. Agdes prevencdo e precaucdo devem ser implementadas e todos)
devern estar preparados, treinados, cientes dos riscos e recursos humanos e materiais necessarios, disponiveis, em pleno
funcionamento e em guantidade suficiente disponivel.

Deve existir uma equipe de emergéncia preparada e qualificada e um bom plano de emergéncia e resqgate.

2- Objetiva: Observancia dos preceitos legais relativos a Seguranga e Satde no Trabalho - 55T, orentar todos os trabalhadores
responsaveis e envolvidos, quanto aos riscos/perigos e a adogdo das medidas de eliminagdo e controle dos mesmas.

3- Finalidade: garantir a todos que interagem direta ou indiretamente com EC. - minimas condigdes de seguranca e salde af
prevencdo de acidente, preservacdo da sadde e integridade fisica e evitar danos ao ambientais e perdas do patrimonio.
4- Campo de Aplicacdo: em todos as atividades em espaco confinado.

5- Potencial de Danos e Perdas: lesio graves e fatais, males a sadde, intoxicacdo, contaminacdo, perda material, dano  ao meiof

ambiente, instalagdes, maquinas e recursos.

6- Tipos de Risco: Fisico; Quimico; Bioldgico, Ergondmico (situacio ndo ergondmicas), acidentes/mecinicos e m
risco psicossocial (pressio de trabalho; saide mental; problemas familiares e etc.)

6.1- Atmosfera perigosa: deficiéncia de oxigénio; gases e vapores toxicos, por exemplo, didxido de carbono - COz Gasg
Sulfidrico H:5, Metano CHa, entre outros; asfixia; presenca substincias inflamaveis; corrosivas;, atmosfera explosivas Ex;
substincias guimicas danosas a salde; engolfamento; afegamento; magquina sem protecdo; chogque elétrico; queimaduras;
explosdo; aprisionamento; esmagamento; atague de animal; falta de controle de energias perigosas; falta de blogueio d m|
magquinas; temperatura extrema; ruidos; agentes bioldgicos; contaminagdo por patogenos;, quedas; escorregamento; e
tropecido; batida contra; geometria do EC. pode proporcionar riscos; outras situagdo, agentes; energias, posturas

desconfortaveis e esforgos excessivos;, pouca iluminagdo e explosdo.
Comportamento inseguro; trabalhadores despreparados; falta de treinamento; fatores psicossociais; falta de um plano n|
e

E3PALD ComTEALE

equipe de resgate e emergéncia; e falta de recursos humanos e materiais e equipamentos em mal estado d
funcionamento e sem certificados.

VNNV NN Y-V Yo V-V V-

T-Responsabilidades:
7.1. empregader: indicar responsdvel técnico alta direcdo; identificar EC; risco especifico; implementar a gestdo em seguranca gf
salde no trabalho em espagos confinados; garantir a capacitagdo continuada dos trabalhadores; garantir que o acesso ao EC
somente ocorra apas a emissdo, por escrito, da Permissdo de Entrada e Trabalho; fornecer a todos os interessados as s informagdes)
sobre os riscos nas areas onde deservolverdo suas atividades e exigir a capacitagdo de seus trabalhadores; interromper todo ef
qualguer tipo de trabalho em caso de suspeigdo de condigdo de risco grave e iminente, procedendo com o imediato abandono doy
local.

7.2. trabalhadores: colaborar com a empresa no cumprimento desta MR, utilizar adequadamente os meios e equipamentos)
fornecidos pela empresa; comunicar ao Vigia e ao Supervisor de Entrada as situagdes de risco para sua seguranca e sadde ou def
terceiros, que sejam do seu conhecimenta; cumprir os procedimentos e orientagdes recebidos nos treinamentos com relacdo aos
espacos confinados.

7.3. Supervisor de entrada: emitir a PET antes do inicio das atividades; executar os testes, conferir 05 equipamentos e o)
procedimentos contidos ma PET; assegurar gue os servigos de emergéncia e salvamento estejam disponiveis e gue os meios para
aciond-los estejam operantes; cancelar os procedimentos de entrada e trabalho quando necessario; e encerrar a Permissdo def
Entrada e Trabalho apds o término dos servigos.

7.4. Vigias: manter continuamente a contagemn precisa do nimero de trabalhadores autorizados no espago confinado e assegurar
que todos saiam ao término da atividade; permanecer fora do espago confinado, junto a entrada, em contato permanente com og
trabalhadores autorizados; adotar os procedimentos de emergéncia, acionando a equipe de salvamento, pablica ou privada, quando
necessario; operar os movimentadores de pessoas; e ordenar o abandono do espaco confinado sempre que reconhecer algum sinall
de alarme, perigo, sintoma, queisa, condi¢do proibida, acidente, situacdo ndo prevista ou quando ndo puder desempenhar
efetivamente suas tarefas, nem ser substituide por outre Vigia. O Vigia ndo poderd realizar outras tarefas gue possam comprometer of
dever principal que & o de monitorar e proteger os trabalhadores autorizados.
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INSTRUCAO DE SEGURANCA 003 Ordem de Servico Seguranca em Trabalhos nos Espacos Confinados

8- Medidas de seguranca que devem ser adotadas (Recursas materiais, humanos para trabalhadores e situacio de emergéncia)

8.1 Assegurar que o acesso e trabalho no Espago Confinade EXC. somente segja iniciado com acompanhamento, autorizagdo de]

supervisdo capacitada, apds a implementagio de todas as medidas de seguranca e emergéncia e observancia dos preceitos

legais, destaque para portaria do Ministério do Trabalho n® 3.214/78.

8.2, Garantir que todos os trabalhadores sejam informados dos riscos e medidas de controle existentes no local def
trabalho;

8.3 Somente os profissionais treinados, capacitados e autonzados podem exercer atividades em E.C.

8.4. Trabalhador com aptiddo fisica, boas condigdes sadde, mental e psicoldgicas.

8.5  Liberagdo médica o Atestado de Sadde Ocupadional ASO, com apto para trabalho em E.C. e Trabalho em Altura T.A

8.6. Dentro da validade- Formagdo; cursos e reciclagem, determinados pela portaria N® 3.214/78 | destaque p/ MR's 33 e 35,

8.7. Controle dos trabalhadores envolvidos nas atividades de E.C. principalmente os gue estdo dentro do E.C.

8.8 Elaborar a Andlise Preliminar de Risco APR e preenchida a Permissdo de Entrada e Trabalho PET e Permissio de trabalho
PT.

8.9. Recursos materiais @ humanos para o trabalho, resgate, combate a incéndio, primeinos socomos e transporte.

7.1 Procedimento e Plano de Emergéncia.

7.2, Equipe de resgate e primeiros socormos de prontiddo e meios de acionamento disponiveis e operantes.

7.3, Material de primeiros socorros disponivel e caso possivel o inclusio de um Desfibrilador Externo Automatico DEA

B0, Isolamento, sinalizacdo e restricdo ao local - somente pessoal autorizado.

8.1. Controle de energias perigosas -Trava, blogueio, alivio, lacres, ragueteamento e etiquetagem.

8.12. Avaliar a atmosfera nos espagos confinados antes da entrada dos trabalhadores, para verificar se o seu interior & sequro.

8.13. As avaliaces atmosféricas iniciais devem ser realizadas fora do espaco confinado;

8.14 Manter condigbes atmosféricas aceitdweis na entrada e durante toda a realizacdo dos trabalhos, monitorando,
ventilando, purgando, lavando ou inertizando o E.C.

8.15. Monitorar continuamente a atmosfera nos espacos confinados nas dreas onde os trabalhadores autorizados estiverem
desempenhando as suas tarefas, para verificar se as condigdes de acesso & permanéndia s30 seguras.

8.16. Testar os equipamentos antes de cada utilizacdo e mesmaos devem ser certificados e estar calibrados e ser realizado
(Bumpe-tesh).

8.17. Wilizar equipamento de leitura direta, intrinsecamente seguro, provido de alarme, calibrado e protegido contra
emisses eletromagnéticas ou interferéncias de radiofrequéncia.

8.18. Adotar medidas para eliminar ou controlar os riscos de incéndio ou explosdo em trabalhos a guente, tais coma solda,
aguecimento, esmerilhamento, corte ou outros que liberem chama aberta, faiscas ou calor.

8.19. Adotar medidas para eliminar ou controlar os riscos de inundagdo, soterramento, engolfamento, incéndio, chogues
elétricos, eletricidade estitica, gueimaduras, quedas, esmagamentos, amputagdes que possam afetar a seguranga e salde
dos trabalhadaores.

&2 m
excedam os 3 kg para evitar a sobrex arga de peso

8.21. Manter a Ficha de Informagdo de Seguranga de Produto Quimico a disposicdo de todos (Produto que & armazenado no
EC, ou que venham ser ultilizados nos trabalhos dentro do EC).

8.22. Protecdo respiratoria de acordo com Programa de Protegdo Respiratério PPR, feito por profissional habilitado.

8.23. Estabelecer uma sistema de comunicagdo segura.

8.24. Comunicacdo a todos os interessados quanto as atividades (diregdo, seguranga patrimonial, bombeiros civil, brigada de
incéndio, equipe médica, setores afetados, usudrios, equipe de limpeza, chefias, trabalhadores e demais).

8.25. Equipe treinada para combate a incéndio.

8.26. Manter a troca de ar determinada pelo engenheiro de seguranca (recomendagio de ACGIH, recomenda 8 a 15 trocas)

8.27. O EC deve ser perturbado

8.28. Ter um controle dos residuos gerados e descarte correto determinado pelo engenheire ambiental

2.29. Uso dos Equipamentas de Protecdo Individual.

8.30. Checar todos os equipamentos e insumos antes dos uso, verificar as certificaces e calibragfes necessdrias, serem
adequados aos riscos, 0 mesmo se aplica aos equipamentos de resgate e primeiros soCormos.

2.31. Rota de fuga deve ser estabelecida e um ponto de encontro.

8.32. Sepuir orientagdes do manual de seguranga da UNIFESP de Espago Confinado.

8.33. E garantido ao trabalhador interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre qu

constatarem Inobservancia das Mormas, evidéncias de risco grave e iminente para sua seguranga e sadd

ou a de outras pessoas, comunicande imediatamente o fato a seu superior hierarquico, que diligenciara a

medidas cabiveis.

H® @HDO)

ZICAr

i)

".'.’--!.'.'.'..r:.'i do de materials: devem ser descidos em baldes DOF IS O Coraas resistentes, am !’Ji.':."’.'n'.'.i.:':.':')'n'.'} gQue g
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INSTRUCAO DE SEGURANCA 003 Ordem de Servigo Seguranca em Trabalhos nos Espacos Confinados
9-Equipamentos de protecio conforme o risco pode ser necessirios outros riscos

Protetor facial / mascara Cal¢ado de seguranga Cinto tipo paraguedista com 4 (pontos) e elemento de
de solda. ligacdo

Capacete com jugular Oculos de seguranca | e Purificador respirador de ar conforme {mascara facia, ver PPR) e
tipo Il dieltrico ou protecdo ocular (a/ filro.

SCBA/ equipamento de prote¢ ao respiratéria por adu¢ao Prote¢ao auditiva Luva conforme o risco (nitrilica,
(autdénomo) de ar Sistema de aduciio de Ar sistema de linha borracha, raspa, vaqueta e etc)

9.1.-Recursos necessirios minimos

Detector multigas | Ventilador/Exaustor Sistema de Trava queda|Tripé ponto de apoio. | Guincho
(quatro gases) intrinsecamente seguro e | comunicagdo radio retratil (ponto de ancoragem | resgatador
duto - aprova de explosio tipo B)
S [P

p

&

IMEA Safety Corrprany)

(MISA Safwty Corrgzary) (Nex nn_n.n) (MEA Safety Company] MEA Sawty Comparry)
Corda com resiténcia Sinaliza¢ao Equipamentos  auxiliares: o cinturdo tipo| Controle de energias perigosas
min. 22 Kn

paraquedista, talabarte, trava-quedas e corda, tais| Bloqueio
como: conectores, blogueadores, anéis de cintas| (cadenas)
Corda para Aceszo per Conda téxteis, polias, descensores, ascensores, dentre

va % outros.

Y q :
(Proxima books) 0’

AR TEAVEA ™)

Proxima books) (cadenas)
Equipamento de lluminagdo isolamento com barreiras Transporte de vitimas Escadas
combate incéndio resistente, ndo pode ser s6 fita
< >
| = | W 7 @
U : i 7, 8
— (MSA Safety Company)

9.2. - recursos para primeiros socorros (outros podem ser requerido a critério médico)
Prancha e tirantes Soro, luva  tesoura, | Atadura Colar Talas de
compressa de gases. - cervical imaobilizacdo

Suporte de cabega U l .

" — =
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INSTRUCAO DE SEGURANCA 003

Equipe de emergéncia e regate :

10 - Contato em caso de emergéncia

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

Plano de Manutencao Predial Preventiva e Corretiva

UNIFESP — Campus Osasco

Ordem de Servigco Seguranga em Trabalhos nos Espacos Confinados

SESMIT: Seg. Patrimonial: Corpo de bombeiro:193
ProPlan: 8885 Seg. Trabalho:

Equipe médica: Policia: 190

Hospital: Defesa civil. 199

Brigada de incéndio:

Responsavel da area:

Responsavel da empresa:

Fiscal do contrato:

11 - Disposigies Finais

Trabalho e Emprego e orientagdes d

As orientagdes agui contidas ndo esgotam os assuntos sobre prevencdo de acidentes, deve ser observadas todas as|
instrugdes existentes, ainda que verbais em especial, avisos, sinalizagdo e as Normas e Regulamentos do Ministério do

a empresa.

Todos devern observar o descrito aqui: todas as chefias, servidores e trabalhadores.
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IHSTRUC.iO DE SEGURANCA 001 | TREINAMENTO DE SEGURANCA SERVICOS ELETRICOS
Local: Manutengdo Reitoria/ Rua Sena Madureira, 1500 - 55 | Data:
1- INTRODUGAD: Os servicos envolvendo instalacBes elétricas requerem eonhecimento pleno sobre o risco envolvida. & falta def

Observincia e dos devidos Cuidados podem acarretar em Acidentes com Dano Fisico e fou Material considerdveis por vezes
irrepardveis.

2- OBJETIVO:. Prevenir Danos causados por Eletrocussio ou threcarga Elétrica
3- FINALIDADE: .Implementar medidas de controle e sistemas preventivos que garantam a Seguranca dos Trabalhadores que
direta ou indiretamente, interajam em InstalacBes elétricas e servigos com eletricidade.

4- APLICACAD: Se aplica as fases de gerac3o, transmissdo, distribuicdo e consumo Incluindo projeto, construgdo, montagem,
operacdo, manutencao das instalagdes elétricas e quaisguer trabalhos realizados nas suas proximidades.
5- POTENCIAL DE DANOS: Danos fisicos | Efeitos do Chogque Elétrico: formigamento, contragdo
muscular, queimaduras, parada cardiorespiratdria) e Danos Materiais [ Fonte de Ignicio para
Materials Combustiveis)

6- Tipos de Risco: Mecanico . @ Choque Elétrico e
Risco de Incéndio

7- Medidas de SEGURANCA

= Medidas de Protecdo Coletiva: Equipamentos de

* As medidas de protecdo coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergizacdo elétrica e, Protecdo Coletiva
na sua impossibilidade, o emprego de tensdo de seguranca. Outras medidas de protecdo coletiva
devem ser utilizadas, tals como: isolacio das partes vivas, obstaculos, barreiras, sinalizagdo,
sistema de seccionamento automatico de alimentacdo, blogueio de religamento automdtico

= As vestimentas de trabalho devem ser adeguadas as atividades, devendo contemplar a
condutibllidade, inflamabilidade e influénclas eletromagnéticas

» Evedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalagBes elétricas ou em suas
proximidades

+ 0Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam isolamento elétrico devem estar
adequados as tensbes envolvidas

#= Habilitacdo, qualificacdo, capacitacdo e autorizacdo

* 580 considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionals
habilitados, com anuéncia formal da empresa. Devem ter essa condigdo consignada no sistema
de registro de empregado da empresa

* A empresa concederd autorizagdo aos trabalhadores capacitados ou qualificados e aos
profissionais habilitados que tenham participado com avaliacdo e aproveitamento satisfatérios
dos cursos constantes do Anexo |1l da NR 10

+ Deve ser realizado trelnamento de reciclagem bienal

Qs trabalhos em dreas classificadas devem ser precedidos de treinamento especifico de acordo

com o risco envolvido

Sinalizacdo de Seguranca

Identificacdo de circuitos elétricos

Travamentos e blogueios de dispositivos e sistema de manobra e comandos

Restri¢des e impedimentos de acesso
Delimitaces de Areas ; " %
Sinalizacdo de Areas de Circulacio, de vias publicas, de velculos e de movimentacio de cargas | .

'

/

Varas de Manobra

\

Detector de Tensdo

Tapete |solante

Sinalizacdo de impedimento de energizacao; e

identificacdo de equipamento ou circulto impedido

Procedimentos de Trabalho

Devem ser planejados e realizados em conformidade com procedimentos especificos,
padronizados, com descricdo detalhada de cada tarefa, passo a passo , assinados por profissional

Ferramentas com Duplo
Isolamento
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que atenda ao que estabelece o item 10.8 da NR 10
* Os servicos em instalacbes elétricas devem ser precedidos de Ordens de Servigo especificas,

aprovadas por trabalhador autorizado contendo no minimo , o tipo, a data, o local e as * o
referéncias aos procedimentos de trabalho a serem adotados RESIDUALSSSES

* Toda equipe devera ter um de seus trabalhadores indicado e em condi¢des de exercer a =
supervisdo e conducdo dos trabalhos ‘]DB

DR - Diferencial Residual

Equipamentos de Protecdo Individual:

Identificagdo e Isolamento
dos Circuitos Elétricos

Calcado de Seguranga para Eletricista
Capacete com Viseira para Eletricista
Uniforme para Eletricista
Luva Isolante adequada a Tensdo Nominal
Luva de Cobertura a Luva Isolante

Bloqueio e Etiquetagem
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AREA RESTRITA

RISCODE
CHOQUE &
ELETRICO

@ =

8- DISPOSICOES FINAIS: As orientagdes aqui contidas ndo esgotam os assuntos sobre prevengdo de acidentes,
devendo ser observadas todas as instrugdes existentes, ainda gue verbais em especial as Normas e Regulamentos d
Ministério do Trabalho e Empregn e ordem de servigo da empresa.

Instrucéo de Seguranca 001 |  TREINAMENTO DE SEGURANCA COM ESCADAS

8- DECLARACAO: Declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de seguranca do trabalho, estando clente]
dos riscos decorrentes da atividade e dos sansdes disciplinares a que estou sujeito guanto ao seu descumprimento.
De acordo com a portaria n? 3.214 do Ministério do Trabalho, M. R. 01 subitens 1.8 "Cabe ao Empregado: a) cumprir as
disposicdes legais e regulamentares sobre seguranca e medicina do trabalho, inclusive as ordens de servigo expedidas pelo
Empregador; b) usar o E.P.I. fornecido pelo empregador; c) submeter-se aos exames médicos previstos nas MNormas
regulamentadoras N. R. 1.8.1 constitui ato faltoso a recusa injustificada ao cumprimento dos dispositivos no item anterior”.
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NOME Funcdo Assinatura

Local:

Data: Horario inicial: Horario final: Duracdo:
Nome completo Assinatura N2 R.G.
Instrutor

Chefe do Setor

Fiscal do Cantrato
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Aplicacdo: trabalhadores que interajam em instalacdes elétricas e servicos com eletricidade.

N3o é permitido o trabalho sem o atendimento dos PRECEITOS LEGAIS de SEGURANCA & MEDICINA do
TRABALHO vigentes: portaria 3.214/78, MTE.

=

( PERIGOS/ RISCOS E DANOS: contato com elementos energizados; chogue
elétrico; queimaduras; principio de incéndio; exposi¢do a arco voltaico;
insetos e animais peconhentos; parada cardiorrespiratdria, ataque de
animais, acidentes graves e fatais.

Somente trabalhador autorizado deve acessar a area e executar trabalho.

EQUIFAMENTD

ELETRICO “%. || 0 trabalhador autorizado deve ser capacitado, qualificado ou habilitado.
SOMENTE PEES0AL
AUTORIZADD

-

oy

—* Em todos os servigos executados em instalagdes elétricas devemn ser previstas

' e adotadas, prioritariamente, medidas de proteg¢do coletiva aplicaveis,
mediante procedimentos, as atividades a serem desenvolvidas, de forma
garantir a seguranca e a saude dos trabalhadores,

"

ATENGCAD | uso obrigatério de equipamentos de protecio individual, em bom estado e

Uso Obrigatario de EP| . - r 5 F .
on B _& com Certificado de Aprovacdo em dia e quando aplicavél registro no INMETRO.

CertificagBes dos equipamentos e materiais elétricos é obrigatdrio.
L. A

——Jspobrigatorio devestimenta adequada: x
As vestimentas de trabalho devem ser adequadas as atividades, devendo
contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influéncias eletromagnéticas.

E vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalagdes elétricas
-
s -

®
ALl
-
?
5

~,

O trabalhador deve ter o curso da NR-10 e SEP (quando aplicavél) e
‘| autorizacdo formal da empresa.

-

\

O trabalhador deve ter o Atestado de Saude Ocupacioan| - ASO, constanto
apto para a fungdo.
Estar preparado para aplicar os Primeiros Socorros.

-

.""

~ ~
EE——— N g5 |ocais de trabalho s6 podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e
oo ferramentas elétricas compativeis com a instalagdo elétrica existente, preservando-
____‘ se as caracteristicas de protecdo, respeitadas as recomendacdes do fabricante e as
emms— influéncias externas.

114



Rua Nicaragua, 416 - Vila Progresso
CEP: 83320-380 - Pinhais - Parana
Fone/Fax: (55 41) 3078 2065

Av. Ibirapuera, 2.927 - Moema
CEP: 04029-200 - Sao Paulo - Sao Paulo
Fone: (55 11) 2161-2200

Incorporadora de Obras Itda

Www.pgeincorp.com

MINISTERIO DA EDUCACAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

UNIFESP — Campus Osasco

Plano de Manutencao Predial Preventiva e Corretiva

Nome

Fungao

Assinatura -legivel

115



Rua Nicaragua, 416 - Vila Progresso

g MINISTERIO DA EDUCAGAO
el e UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Av. Ibirapuera, 2.927 - Moema o . UNIFESP _' Campus Osa.sco
PRSP CcP: 04029200 - Sio Paulo - Sao Paulo Plano de Manutencao Predial Preventiva e Corretiva
Fone: (55 11) 2161-2200
Www.pgeincorp.com
OST -002 Iﬂﬁmnﬁudahpmpdnmhawigmcmmua.

Local: Reitoria UNIFESP — Area Interna subsolo - cabine priméria; drea externa: gerador e cabine de medicio; e
demais componentes do sistema elétrico.
Aplicagdo: trabalhadores que interajam em instalagdes elétricas e servi

os com eletricidade.
N oy "

Eh"l

Cahb. Primaria 55
Cab. Primaria 55

Gerador

Chogue elétrico; queimaduras; principio de incéndio; exposicdo a arco voltaico; insetos e animais pegonhentos;
parada cardiorrespiratdria; atague de animais; danos graves e fatais.

*} Medidas de Seguranga

& Em todas as intervencBes em instalagdes elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do
risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de anadlise de risco, de forma a garantir a seguranca
e a sadde no trabalho. (Todo trabalho deve ser realizado com supervisdo de profissional habilitados — eng.).

¢ A execucdo e manutengdo devem atender a NBR 5410 e estar de acordo com a concessiondria local e ser
realizadas por trabalhador qualificado e supervisionada por profissional legalmente habilitado.

& Respeitar o conjunto de procedimentos e instrucBes técnicas e administrativas de seguranga e sadde,
implantadas e relacionadas & NR-10 e descricdo das medidas de controle existentes (Feita por profissional
habilitados Engenheiro).

* Para os servicos em eletricidade, usar sistema de blogueio de energia, sinalizagdo por meio de etiqueta
personalizada, EP| e ferramentas manuais eletricamente isoladas.

® Trabalhar sempre com o circuito elétrico desligado, utilizar placas de sinalizagdo indicando que o circuito ou a
maquina estdo em manutencdo, evitar o uso de anéis, alianca, pulseiras, braceletes e correntes.

o Utilizar materiais, ferramentas e equipamentos dentro das normas técnicas e compativeis com o trabalho a ser
realizado.

s (s equipamentos de protecdo coletiva e individual e o ferramental, aplicaveis conforme determina a NR-10;

s (s trabalhadores devem apresentar documentagdo comprobatoria da qualificacdo, habilitacdo, capacitacdo,
autorizagdo dos trabalhadores e dos treinamentos realizados NR - 10 e SEP.

+ Somente trabalhadores autorizados e capacitados devem ter acesso aos locais da instalacdo elétrica.

* (O trabalho sé pode ser realizado apds a implementacdo das medidas de controle.

= Cumprir toda a legislac3o referente a Seguranca e Medicina do Trabalho vigente.

Recursos necessarios: sapato de seguranca sem bigueira de ago; capacete tipo |l — Classe B; dculos de seguranga;
protetor facial; roupa ndo condutora; Luvas de borracha isolantes Baixa Tensdo e Alta Tensdo; luva de protecdo.

Conforme risco outros materiais devem ser empregados.

Ndo é permitido o trabalho sem o atendimento minimo dos preceitos legais de Seguranca e Medicina do
Trabalho. Mo caso de descumprimento da Legislacdo os responsaveis ficam sujeitos as penalidades Legais.
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INSTRUCAO DE SEGURANCA |

Orientacdo de Seguranca do Trabalho

Regras de Seguran¢a em Trabalhos em Espacos Confinados.

Controle de energias
perigosas

Fundacentro

Emissdo da Permissdo de
Entrada e Trabalho (PET),
antes trabalho e
distribuidas.

PET

Permissac de Entrada e
Trabalho

Rare & Lingrass
PR

“Sad ks 0o Coarrule
wrannh

e

)

!
Fundacentro

Medic¢iao de atmosfera - Ar,
0, Gases inflamiveis ou
toxicos.

Safc Work in Cosfined Spaca”, pehiiabod by
the Lahour Deperteaant

Monitoramento constante

MSA THE SAFETY COMPANY

Fazer uso de
equipamentos

Safec Work m Confined Spmoo”, publwberd
by the Laboer Departmest

Cuidados com os perigos

A A A
A\ A\ LN

Entrada somente de
pessoas autorizadas e
com liberagdo médica.

Plano de Emergéncia

Fundacentro

Controle
atmosférico:Ventilagdao
exaustio

Conhega as regras e
procedimentos

Comunicagdo

Safc Work in Cosfined Spacer”, pehlshed
bry the Labowr Departmcst

Transporte de vitimas e
destino

Aviso:Em situacio e risco grave e

iminente o trabalho deve ser suspenso.
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